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Příloha B – Výsledky výpočtu a hodnocení proslunění a denního osvětlení 

Tab. 1 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 1. NP 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.01.02 Obývací pokoj + KK 21,7 0:00 nevyhovuje 1,4 / 1,4 / 1,4 vyhovuje 

2.01.03 Obývací pokoj + KK 15,8 0:00 nevyhovuje 2,0 / 2,0 / 2,0 vyhovuje 

2.01.04 Obývací pokoj + KK 16,0 0:00 nevyhovuje 2,0 / 2,0 / 2,0 vyhovuje 

2.01.05 Obývací pokoj + KK 15,5 0:00 nevyhovuje 2,0 / 2,0 / 2,0 vyhovuje 

2.01.06 Obývací pokoj + KK 17,2 0:00 nevyhovuje 2,0 / 1,6 / 1,8 vyhovuje 
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Tab. 2 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 2. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.02.01 
Obývací pokoj + KK 31,1 

7:14 

vyhovuje 
0,7 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,9 0:00 0,5 / 0,8 /0,7 nevyhovuje 

1.02.02 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:13 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:13 

1.02.03 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:11 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

1.02.04 Obývací pokoj + KK 22,2 
7:11 

vyhovuje 1,1 / 1,1 / 1,1 vyhovuje 
7:11 

1.02.05 

Obývací pokoj + KK 23,5 
7:11 

vyhovuje 

1,0 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

Ložnice 12,3 0:00 0,5 / 0,5 / 0,5 nevyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,4 / 0,3 / 0,4 nevyhovuje 

1.02.06 Obývací pokoj + KK 12,7 0:00 nevyhovuje 0,4 / 0,2 / 0,3 nevyhovuje 

1.02.07 Obývací pokoj + KK 28,5 
3:57 

vyhovuje 
2,8 / 1,0 / 1,9 

vyhovuje 
0:00 3,5 / 0,6 / 2,1 

1.02.08 
Obývací pokoj + KK 18,4 2:29 

vyhovuje 
0,7 / 0,6 / 0,7 nevyhovuje 

Ložnice 12,9 0:33 1,0 / 1,1 / 1,1 vyhovuje 

1.02.09 
Obývací pokoj + KK 20,1 0:00 

nevyhovuje 
0,3 / 0,4 / 0,4 nevyhovuje 

Ložnice 11,4 0:00 0,4 / 0,5 / 0,5 nevyhovuje 
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Tab. 3 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 2. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.02.01 
Obývací pokoj + KK 26,8 

7:14 

vyhovuje 
0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 12,8 0:00 0,5 / 0,6 / 0,6 nevyhovuje 

2.02.02 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:11 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

2.02.03 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:11 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

2.02.04 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:11 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

2.02.05 

Obývací pokoj + KK 23,3 
7:11 

vyhovuje 

1,0 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 
7:11 

Ložnice 12,8 0:00 0,7 / 0,5 / 0,6 nevyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,5 / 0,4 / 0,5 nevyhovuje 

2.02.06 Obývací pokoj + KK 12,4 0:00 nevyhovuje 1,1 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 

2.02.07 

Obývací pokoj + KK 29,0 
0:00 

nevyhovuje 

0,5 / 4,6 / 2,6 
vyhovuje 

0:00 5,7 / 2,6 / 4,2 

Ložnice 10,9 0:00 1,0 / 0,7 / 0,9 vyhovuje 

2.02.08A Obývací pokoj + KK 12,9 0:00 nevyhovuje 0,3 / 0,6 / 0,5 nevyhovuje 

2.02.08B Obývací pokoj + KK 12,9 0:00 nevyhovuje 0,3 / 0,3 / 0,3 nevyhovuje 

2.02.09 Obývací pokoj + KK 30,5 
0:00 

nevyhovuje 
0,3 / 0,4 / 0,4 

nevyhovuje 
0:00 0,1 / 0,1 / 0,1 

 



4 

 

Tab. 4 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 3. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.03.01 
Obývací pokoj + KK 31,1 

7:14 

vyhovuje 
0,7 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,9 0:00 0,6 / 0,9 / 0,8 nevyhovuje 

1.03.02 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.03.03 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.03.04 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.03.05 

Obývací pokoj + KK 23,5 
7:14 

vyhovuje 

1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

Ložnice 12,3 0:00 0,7 / 0,6 / 0,7 nevyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,6 / 0,4 / 0,5 nevyhovuje 

1.03.06 Obývací pokoj + KK 12,7 0:00 nevyhovuje 0,3 / 0,4 / 0,4 nevyhovuje 

1.03.07 Obývací pokoj + KK 28,5 
4:25 

vyhovuje 
3,8 / 0,7 / 2,3 

vyhovuje 
0:00 2,9 / 1,3 / 2,1 

1.03.08 
Obývací pokoj + KK 18,4 3:19 

vyhovuje 
0,7 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

Ložnice 12,9 2:12 1,3 / 1,2 / 1,3 vyhovuje 

1.03.09 
Obývací pokoj + KK 18,7 0:40 

nevyhovuje 
0,6 / 0,8 / 0,7 nevyhovuje 

Ložnice 12,7 0:00 0,5 / 0,6 / 0,6 nevyhovuje 
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Tab. 5 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 3. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.03.01 
Obývací pokoj + KK 26,8 

7:14 

vyhovuje 
0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 12,8 0:00 0,6 / 0,7 / 0,7 nevyhovuje 

2.03.02 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:13 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:12 

2.03.03 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

2.03.04 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

2.03.05 

Obývací pokoj + KK 26,8 
7:14 

vyhovuje 

0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 
7:14 

Ložnice 18,6 
0:00 

1,1 / 1,0 / 1,1 vyhovuje 
0:00 

2.03.06 Obývací pokoj + KK 12,7 0:00 nevyhovuje 1,4 / 0,8 / 1,1 vyhovuje 

2.03.07 

Obývací pokoj + KK 28,5 
0:00 

nevyhovuje 

2,0 / 0,6 / 1,3 
vyhovuje 

0:00 2,6 / 1,0 / 1,8 

Ložnice 12,8 0:00 1,1 / 1,4 / 1,3 vyhovuje 

2.03.08A Obývací pokoj + KK 12,9 0:00 nevyhovuje 0,4 / 0,6 / 0,5 nevyhovuje 

2.03.08B Obývací pokoj + KK 12,9 0:00 nevyhovuje 0,4 / 0,3 / 0,4 nevyhovuje 

2.03.09 
Obývací pokoj + KK 19,7 0:00 

nevyhovuje 
0,1 / 0,1 / 0,1 nevyhovuje 

Ložnice 10,7 0:00 0,5 / 0,4 / 0,5 nevyhovuje 

 

 



6 

 

Tab. 6 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 4. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.04.01 
Obývací pokoj + KK 31,1 

7:14 

vyhovuje 
0,7 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,9 0:00 0,7 / 1,0 / 0,9 vyhovuje 

1.04.02 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.04.03 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.04.04 Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

1.04.05 

Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 

1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

Ložnice 24,6 
0:00 

0,6 / 0,7 / 0,7 nevyhovuje 
0:00 

1.04.06 Obývací pokoj + KK 12,7 0:00 nevyhovuje 0,7 / 0,7 / 0,7 nevyhovuje 

1.04.07 Obývací pokoj + KK 28,5 
4:53 

vyhovuje 
6,1 / 1,6 / 3,9 

vyhovuje 
0:00 4,7 / 1,2 / 3,0 

1.04.08 
Obývací pokoj + KK 18,4 4:07 

vyhovuje 
1,1 / 1,0 / 1,1 vyhovuje 

Ložnice 12,9 2:16 1,4 / 1,2 / 1,3 vyhovuje 

1.04.09 
Obývací pokoj + KK 21,7 0:44 

vyhovuje 
0,4 / 0,4 / 0,4 nevyhovuje 

Ložnice 11,3 0:00 0,6 / 0,6 / 0,6 nevyhovuje 
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Tab. 7 Hodnocení proslunění a denního osvětlení ve 4. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.04.01 
Obývací pokoj + KK 26,8 

7:14 

vyhovuje 
0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 12,8 0:00 0,7 / 0,7 / 0,7 nevyhovuje 

2.04.02 
Obývací pokoj + KK 24,2 

7:14 

vyhovuje 
0,9 / 0,8 / 0,9 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,6 7:14 0,8 / 0,7 / 0,8 nevyhovuje 

2.04.03 
Obývací pokoj + KK 24,0 

7:14 

vyhovuje 
0,8 / 0,9 / 0,9 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,8 7:14 0,7 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

2.04.04 

Obývací pokoj + KK 22,4 
7:14 

vyhovuje 

1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

Ložnice 12,8 0:00 0,9 / 0,8 / 0,9 vyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,6 / 0,6 / 0,6 nevyhovuje 

2.04.05 Obývací pokoj + KK 12,7 0:00 vyhovuje 2,1 / 1,0 / 1,6 vyhovuje 

2.04.06 
Obývací pokoj + KK 28,5 

0:00 

nevyhovuje 

4,2 / 1,0 / 2,6 
vyhovuje 

1:26 5,8 / 1,4 / 3,6 

Ložnice 12,8 0:00 1,1 / 1,4 / 1,3 vyhovuje 

2.04.07 Obývací pokoj + KK 12,9 0:17 nevyhovuje 0,5 / 0,8 / 0,7 nevyhovuje 

2.04.08 Obývací pokoj + KK 12,9 0:00 nevyhovuje 0,4 / 0,5 / 0,5 nevyhovuje 

2.04.09 Obývací pokoj + KK 31,2 
0:00 

nevyhovuje 
0,5 / 0,4 / 0,5 nevyhovuje 

0:00 0,2 / 0,2 / 0,2 nevyhovuje 
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Tab. 8 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 5. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.05.01 
Obývací pokoj + KK 31,1 

7:14 

vyhovuje 
0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,9 0:00 0,9 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 

1.05.02 
Obývací pokoj + KK 24,2 

7:14 

vyhovuje 
1,0 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,6 7:14 0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

1.05.03 
Obývací pokoj + KK 24,0 

7:14 

vyhovuje 
0,9 / 0,9 / 0,9 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,8 7:14 0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

1.05.04 

Obývací pokoj + KK 23,5 
7:14 

vyhovuje 

1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

Ložnice 12,3 0:00 0,9 / 0,8 / 0,9 vyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,6 / 0,5 / 0,6 nevyhovuje 

1.05.05 

Obývací pokoj + KK 35,0 
4:41 

vyhovuje 

4,2 / 0,7 / 2,5 
vyhovuje 

0:00 5,6 / 1,6 / 3,6 

Ložnice 15,6 
2:52 

1,4 / 1,5 / 1,5 vyhovuje 
0:00 

Pokoj 10,3 0:00 0,8 / 0,9 / 0,9 vyhovuje 

1.05.06 
Obývací pokoj + KK 21,6 0:44 

nevyhovuje 
0,6 / 0,4 / 0,5 nevyhovuje 

Ložnice 10,9 0:00 1,0 / 1,4 / 1,2 vyhovuje 
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Tab. 9 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 5. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.05.01 
Obývací pokoj + KK 26,8 

7:14 

vyhovuje 
0,9 / 0,9 / 0,9 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 12,8 0:00 0,9 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 

2.05.02 
Obývací pokoj + KK 24,2 

7:14 

vyhovuje 
1,0 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,6 7:14 0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

2.05.03 
Obývací pokoj + KK 24,5 

7:14 

vyhovuje 
0,9 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 

7:14 

Ložnice 13,7 7:14 0,8 / 0,8 / 0,8 nevyhovuje 

2.05.04 

Obývací pokoj + KK 22,8 
7:14 

vyhovuje 

1,0 / 1,0 / 1,0 vyhovuje 
7:14 

Ložnice 12,4 0:00 1,0 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 

Pokoj 9,1 0:00 0,6 / 0,6 / 0,6 nevyhovuje 

2.05.05 

Obývací pokoj + KK 34,6 
2:09 

vyhovuje 

3,9 / 0,6 / 2,3 
vyhovuje 

0:00 1,7 / 1,8 / 1,8 

Ložnice 15,6 
0:49 

1,7 / 1,8 / 1,8 vyhovuje 
1:55 

Pokoj 14,4 0:00 1,1 / 1,4 / 1,3 vyhovuje 

Pokoj 13,3 0:00 1,1 / 1,2 / 1,2 vyhovuje 

2.05.06 Obývací pokoj + KK 31,2 
0:00 

vyhovuje 
0,6 / 0,6 / 0,6 

vyhovuje 
0:00 1,1 / 1,0 / 1,1 
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Tab. 10 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 6. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.06.01 

Obývací pokoj + KK 28,5 7:14 

vyhovuje 

1,4 / 1,8 / 1,6 vyhovuje 

Ložnice 15,6 0:00 2,1 / 2,3 / 2,2 vyhovuje 

Pokoj 14,8 7:14 1,4 / 1,4 / 1,4 vyhovuje 

1.06.02 
Obývací pokoj + KK 19,5 7:14 

vyhovuje 
2,5 / 2,3 / 2,4 vyhovuje 

Ložnice 9,7 7:14 2,6 / 3,0 / 2,8 vyhovuje 

1.06.03 
Obývací pokoj + KK 22,2 7:11 

vyhovuje 
2,1 / 1,9 / 2,0 vyhovuje 

Ložnice 16,8 0:00 1,1 / 0,5 / 0,8 nevyhovuje 

1.06.04 

Obývací pokoj + KK 38,0 
0:21 

vyhovuje 

0,9 / 5,2 / 3,1 
vyhovuje 

0:00 0,9 / 2,2 / 1,6 

Ložnice 10,3 1:07 1,3 / 1,4 / 1,4 vyhovuje 

Pokoj 14,7 4:53 1,1 / 0,9 / 1,0 vyhovuje 

Pokoj 12,3 4:53 1,6 / 1,1 /1,4 vyhovuje 
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Tab. 11 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 6. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.06.01 
Obývací pokoj + KK 22,2 7:14 

vyhovuje 
2,0 / 2,0 / 2,0 vyhovuje 

Ložnice 16,6 0:00 1,8 / 0,5 / 1,2 nevyhovuje 

2.06.02 
Obývací pokoj + KK 26,7 7:14 

vyhovuje 
1,4 / 1,5 / 1,5 vyhovuje 

Ložnice 13,9 7:14 1,9 / 1,8 / 1,9 vyhovuje 

2.06.03 
Obývací pokoj + KK 21,8 7:14 

vyhovuje 
2,1 / 2,0 / 2,1 vyhovuje 

Ložnice 13,1 0:00 1,7 / 1,2 / 1,5 vyhovuje 

2.06.04 

Obývací pokoj + KK 43,4 

4:40 

vyhovuje 

1,1 / 1,9 / 1,5 vyhovuje 
0:00 

0:00 5,1 / 1,5 / 3,3 vyhovuje 

Pokoj 12,5 0:19 1,6 / 1,4 / 1,5 vyhovuje 

Pokoj 11,8 0:00 0,8 / 0,3 / 0,6 nevyhovuje 
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Tab. 12 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 7. NP objektu 1 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

1.07.01 
Obývací pokoj + KK 26,5 

4:53 

vyhovuje 

11,0 / 4,8 / 7,9 vyhovuje 

0:00 11,5 / 4,8 / 8,2 vyhovuje 

Ložnice 14,9 4:53 2,4 / 2,4 / 2,4 vyhovuje 

Tab. 13 Hodnocení proslunění a denního osvětlení v 7. NP objektu 2 

Byt Místnost Plocha [m2] 
Doba proslunění 

[HH:MM] 
Hodnocení 

Činitel denní osvětlenosti 

bod 1 / bod 2 / průměr [%] 
Hodnocení 

2.07.01 
Obývací pokoj + KK 26,5 

4:53 

vyhovuje 

11,4 / 4,9 / 8,2 vyhovuje 

0:00 10,5 / 4,8 / 7,7 vyhovuje 

Ložnice 14,9 4:53 2,4 / 2,4 / 2,4 vyhovuje 

 


