
VÝKOP: - Z FIGURY F1: ~ 690 m3

POZNÁMKA:

1. ZÁKLADOVOU SPÁRU NUTNO DOČISTIT RUČNĚ A PŘEDAT TDI
2. PŘI VÝKOPECH POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY NUTNÉ POČÍTAT S LOKÁLNÍM 
SNIŽOVÁNÍM HLADINY PODZEMNÍ VODY ČERPÁNÍM

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ:
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SCHÉMA GEOLOGICKÉHO PROFILU

Petrografický popisGeologický profil
ČSN 73 1001

ČSN 73 3050H
lo

ub
ka

   
(m

)

hladina podzemní vody naražená
N - 1,5

hladina podzemní vody ustálená
U - 1,5 (po 1 hodině)

S1:  188,5 m.n.m.

Drn, šedohnědá ornice - 20,
2

Žlutohnědá tuhá písčito-jílovitá hlína

0,
6 F6/CI 2

F4/CS 2

1,
2

1,
4 U

S2:  188,4 m.n.m.

0,
3 Hnědá prachovitá hlína zkalená humusem

Hnědá, níže okrová tuhá sprašová hlína
- 2

0,
8

0,
95

3,
6

Hnědý jemný hlinitý písek

Krémový jemný písek
Dtto jemný až střední

S2/SP 2

S4/SM 2

S2/SP 2

Světle hnědý dtto, svrchu rezivý, místy
s občasnými štěrčíky

S2/SP 2

4,
1

4,
4

5,
6

6,
5

N

Šedý střední až hrubý písek s 5-10 % 
štěrků do 0,5 cm, ojediněle 1 cm

S2/SP 2

Šedý dtto s prolohami přeplaveného slínu S5/SC 2

Šedý pevný slín se zrny zvětralého 
slínovce, kespodu s občasnými tenkými
hustě rozpukanými deskami slínovce

F8/CH 3

Šedý zvětralý slínovec, tenké hustě 
rozpukané desky s tvrdým slínem
v mezerách

R 6 4

Petrografický popisGeologický profil
ČSN 73 1001

ČSN 73 3050H
lo

ub
ka

   
(m

)

hladina podzemní vody naražená
N - 1,5

hladina podzemní vody ustálená
U - 1,4 (po 1 hodině)

Drn, šedohnědá ornice - 2

0,
25

Šedavě světle hnědý jemný hlinitý písek

F6/CI 2

S4/SM 2

U

Hnědá prachovitá hlína zkalená humusem
Světle okrová tuhá sprašová hlína

- 2

Dtto slabě hlinitý

Dtto "čistý" s občasnými štěrčíky

Šedavě světle hnědý střední písek 
s občasnými štěrky do 0,5 cm, 
ojediněle 1 cm

S2/SP 2

S3/S-F 2

S2/SP 2

Dtto s prolohami přeplaveného slínu S5/SC 2

6,
5

N

Šedý zvětralý slínovec, tenké hustě
rozpukané desky s tvrdým slínem
v mezerách, kespodu s celistvějšími
deskami navětralého slínovce

R 6 4

Dtto navětralý deskovitý R 4 5

Šedý pevný slín se zrny zvětralého 
slínovce, kespodu s občasnými tenkými
hustě rozpukanými deskami zvětralého
slínovce tl. 0,5 - 1 cm

F8/CH 3

0,
3

0,
6

0,
8

1,
2

1,
4

1,
9
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7
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1

5,
3
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S3:  188,4 m.n.m.

Petrografický popisGeologický profil
ČSN 73 1001

ČSN 73 3050H
lo

ub
ka

   
(m

)

hladina podzemní vody naražená
N - 1,5

hladina podzemní vody ustálená
U - 1,6 (po 1 hodině)

Drn, šedohnědá ornice - 2

0,
3

6,
5

U

N

0,
6 Žlutohnědá tuhá písčito-jílovitá hlína F4/CS 2

1,
3

Šedookrový jemný slabě hlinitý písek S3/S-F 2

1,
5 Dtto "čistý" S2/SP 2

2,
7

Dtto jemný až střední s občasnými štěrčíky S2/SP 2

2,
9 Dtto střední S2/SP 2

3,
9

Dtto s 5% štěrčíků S2/SP 2

4,
1 Šedý dtto s prolohami přeplaveného slínu S5/SC 2

4,
8

Šedý pevný slín se zrny zvětralého
slínovce, kespodu s tenkými hustě
rozpukanými deskami slínovce

F8/CH 3

5,
7

Šedý zvětralý slínovec, tenké hustě
rozpukané desky s tvrdým slínem 
v mezerách

R 6 4

Šedý slínovec navětralý deskovitý R 4 5

SCHÉMA KÓTOVÁNÍ
ZÁKLADOVÉ PASY

VÝŠKA

VÝŠKA

HORNÍ ÚROVEŇ PASU

SPODNÍ ÚROVEŇ PASU

HORNÍ ÚROVEŇ  PODKL. BETONU

ZÁKLADOVÁ SPÁRA
(PODKLADNÍ BETON)

~VÝŠKA

VÝŠKA

VÝTAHOVÁ ŠACHTA

HORNÍ ÚROVEŇ PODKL. BETONU

SPODNÍ ÚROVEŇ ŽB. DESKY

HORNÍ ÚROVEŇ ŽB. STĚNY/DESKY
VÝŠKA

VÝŠKA

~VÝŠKA

VÝŠKA

VÝŠKA

HORNÍ ÚROVEŇ ŽB. DESKY

ZÁKLADOVÁ SPÁRA
(SPODNÍ ÚROVEŇ PODKL. BETONU)

PODBETONÁVKA

HORNÍ HRANA

SPODNÍ HRANA

~VÝŠKA

~VÝŠKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK XPS 

PROSTÝ BETON, PODBETONÁVKY Z BETONU C16/20-XC2

KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ Z BETONU  C25/30-XC4-XA1-XF2

NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY VIZ HTÚ

ROSTLÝ TERÉN

ODKAZY:
1 ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA TL. 25mm, VLOŽENÍ PŘED BETONÁŽÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

SPECIFIKACE VIZ VÝKRES ST13

A1

SKLADBY:

1.  UZEMNĚNÍ KOVOVÝCH SOUČÁSTÍ A ZEMNĚNÍ V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE DLE ČSN 33 2000-5-54 (VIZ PD ELEKTRO)
2.  ZALOŽENÍ  OBJEKTU V ZEMINĚ S2 - MIN TABULKOVÁ ÚNOSNOST Rdt = 300kPa, (VÝPOČTOVÁ Rd=500kPa)  -     
ROVNOMĚRNĚ V CELÉ PLOŠE.  PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ  SPÁRY GEOLOGEM.
3.  SJEDNOCENÍ KVALITY PROVÉST SANACÍ VÝMĚNOU ZA PROSTÝ BETON. VYROVNÁNÍ ÚROVNĚ ZÁKLADOVĚ 
SPÁRY  PODBETONÁVKOU Z BETONU C16/20
4.  OCHRANA PROTI AGRESIVNÍ VODĚ : - PRIMÁRNÍ - BETON XA1

- SEKUNDÁRNÍ - HYDROIZOLACE 2xMAP+ALP
5.  POKUD DOJDE PŘI REALIZACI KE STYKU SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY JE NUTNO STÁVAJÍCÍ SÍTĚ PŘELOŽIT 
PŘÍPADNĚ OVĚŘIT MOŽNOST ZRUŠENÍ.
6.   PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.
7.   PROSTUPY KONSTRUKCÍ BUDOU OPATŘENY TYPOVOU PROSTUPKOU - SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, UMÍSTĚNÍ 
PROSTUPŮ KOORDINOVAT DLE VÝKRESŮ ŘEMESEL
8.   PŘEDPOKLÁDANÁ MAX. HLADINA PODZEMNÍ  VODY VE VÝŠCE NA KÓTĚ -3,000m, PŘI VÝKOPECH POD HLADINOU 
PODZEMNÍ VODY NUTNÉ POČÍTAT S LOKÁLNÍM SNIŽOVÁNÍM HLADINY PODZEMNÍ VODY ČERPÁNÍM

POZNÁMKY:

A2 - NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C25/30-XC2, TL. 200mm
- ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA TL. 25mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C25/30-XA1-XC4-XF2, TL. 300mm
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR HYDROIZOLACE TL. 50mm
- HYDROIZOLACE: 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS + ALP, TL. 4,0mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20-XC2, TL. 100mm 
- ROSTLÝ TERÉN, POŽADOVANÉ ZHUTNĚNÍ E def,2  ≥ 30MPa , E def,2 / E def,1 < 2,5 

A3 - KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONU C25/30-XC2, TL. 200mm
- ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKA TL. 25mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONU C25/30-XA1-XC4-XF2, TL. 300mm
- HYDROIZOLACE: 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS + ALP, TL. 4,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY XPS TL. 50mm
- NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY, POŽADOVANÉ HUTNĚNÍ E def,2 ≥ 30MPa , E def,2 / E def,1 < 2,5

KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU C25/30-XA1-XC4-XF2, TL. 300mm, STROJNÍ HLAZENÍ, BROKOVÁNÍ
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR HYDROIZOLACE TL. 50mm
- HYDROIZOLACE: 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS + ALP, TL. 4,0mm
- PODKLADNÍ BETON C16/20-XC2, TL. 100mm
- PLÁŇ HTÚ, POŽADOVANÉ HUTNĚNÍ E def,2  ≥ 30MPa , E def,2 / E def,1 <  2,5

VIDITELNÉ POVRCHY POHLEDOVÝ BETON, POŽADAVKY NA KVALITU viz TZ 
A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY (JÍLOVITOPÍSČITÁ) VIZ HTÚ

A4 - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONU C25/30-XA1-XC4-XF2, TL. 250mm
- HYDROIZOLACE: 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS + ALP, TL. 4,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY XPS TL. 100mm
- NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY š. 500mm

A4a - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Z BETONU C25/30-XA1-XC4-XF2, TL. 250mm
- HYDROIZOLACE: 2x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS + ALP, TL. 4,0mm
- TEPELNÁ IZOLACE, DESKY XPS TL. 50mm
- NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY š.500mm

2 DRÁŽKA  PRO ZTI
POTRUBÍ V MÍSTĚ PODBETONÁVKY OBALENO MINERÁLNÍ VATOU

CHRÁNIČKA KABELŮ, TYPOVÁ S UTĚSNĚNÍM:
- POUZDRO: PE PROFIL
- ZÁSLEPKY PŘI BETONÁŽI
- VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OZN.     POČET KUSŮ     PRO PRŮMĚR POTRUBÍ      ~DÉLKA (kusu)
Ch1.1               2                                    90 mm                                  250 mm
Ch1.2               2                                    90 mm                                  1150 mm

Ch1.2

3 DRÁŽKA  PRO PLYNOVOD, 100 x 150 mm
VEDENÍ 1,0 m POD Ú. T.

CHRÁNIČKA ZTI, TYPOVÝ KOMPLET S ODOLNOSTNÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ:
- CHRÁNIČKA   S PEVNOU A VOLNOU PŘÍRUBOU(NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI)
- TĚSNÍCÍ PRSTENEC: PRYŽOVÝ S OCELOVÝMI DÍLY Z NEREZ OCELI
- ZÁSLEPKY PŘI BETONÁŽI
- VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
OZN.     POČET KUSŮ     PRO PRŮMĚR POTRUBÍ      ~DÉLKA (kusu)
Ch2.1               2                                    200 mm                                  300 mm
Ch2.2               4                                    250 mm                                  300 mm
Ch2.3               2                                    100 mm                                  300 mm
Ch2.4               2                                    250 mm                                  250 mm

Ch2.3

Ch1.1 -

Ch2.1 -

SCHÉMA UMÍSTĚNÍ SOND
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POŽADAVKY NA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH
SYNTETICKÁ STĚRKA
- TL. 3,0-4,0mm, ODSTÍN ŠEDÝ
- ODOLNOST NA ROPNÉ LÁTKY
- POŽADAVKY NA VLASTNOSTI VIZ.TZ

LEGENDA MATERIÁLŮ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10,  NA MALTU TŘÍDY M 5,0 
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=42dB S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ  STĚNY TL. 400mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10 V SYSTÉMU
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50,100mm
NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL.100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10, VÝPLŇ BETON C25/30
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ODKAZY

 SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠTP4

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL.150mm (PRŮVLAKŮ  TL.50mm) 
URČENOU PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHEM POD OMÍTKU, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

P0

1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE 
JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL - CELKEM CCA 34 KS (1,2,4.NP - CCA PO 6KS, 3.NP 16KS)

P3

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ , POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORAP5

4 OBEZDĚNÍ HUP + EL.POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ Z CIHEL PLNÝCH CP-P15 NA MVC 5,0, STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 80mm 
VE SPÁDU 3%, KARI SÍŤ-8x8/150x150mm, OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM TL.0,7mm,ODSTÍN ŠEDÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN:   POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

                                          + PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ SVISLÁ DZ IP12 + O1 A VODOROVNÁ DZ V10f
(ZMENŠENÝ ROZMĚR A REFLEXNÍ POVRCH)2

LEMOVÁNÍ PŘÍČKY TENKOSTĚNÝM OCEL.PROFILEM U120 DL.2,70m (KOTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUZNÉ) -11KS3

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

04

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 50

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

04/2017

tel.: 606 722 471

D.1

PŮDORYS 1.PP

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Gabriela Fialová DiS. tel.: 606 722 471 e-mail:           fialova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP
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S I 0 00 01 SCHODIŠTĚ 8.75 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1
S II 0 00 01 SCHODIŠTĚ 8.83 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1
B I SPOLEČNÉ PROSTORY
S I 0 00 02 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR B10
S I 0 00 03 PODESTA 13.59 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B1
S I 0 00 04 CHODBA 7.45 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B2
S I 0 00 05 KOLÁRNA, KOČÁRKÁRNA 16.24 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 00 06 CHODBA 39.96 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A3 B2 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 00 07 ELEKTRO+MĚŘENÍ 8.41 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 00 08 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 2.91 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 C4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 00 09 UPS 2.87 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II SPOLEČNÉ PROSTORY
S II 0 00 02 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR B10
S II 0 00 03 PODESTA 13.28 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B1
S II 0 00 04 CHODBA 7.45 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B2
S II 0 00 05 KOLÁRNA, KOČÁRKÁRNA 11.36 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 00 06 CHODBA 39.96 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B2 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 00 07 ELEKTRO+MĚŘENÍ 7.32 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 00 08 UPS 3.92 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 00 09 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3.19 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 C4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
GARÁŽ
S I 0 G 01 GARÁŽ I 561.33 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11
S II 0 G 01 GARÁŽ II 594.91 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11
SKLEP
S I 0 SK 01 SKLEP 4.76 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 02 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 03 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 04 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 05 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 06 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 07 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 08 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 09 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 10 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 11 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 12 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 13 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 14 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 15 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 16 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 17 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 18 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 19 SKLEP 7.08 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 20 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 21 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 22 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 23 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 24 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 25 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 26 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 27 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S I 0 SK 28 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 01 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 02 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 03 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 04 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 05 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 06 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 07 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 08 SKLEP 4.94 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 09 SKLEP 5.04 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 10 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 11 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 12 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 13 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 14 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 15 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 16 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 17 SKLEP 5.12 SYNTETICKÁ STĚRKA NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 18 SKLEP 5.23 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 19 SKLEP 7.08 SYNTETICKÁ STĚRKA A2,A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 20 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 21 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 22 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 23 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 24 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 25 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 26 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 27 SKLEP 5.16 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
S II 0 SK 28 SKLEP 5.27 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
SPOLEČNÉ PROSTORY, ZÁZEMÍ
S II 0 00 05a KOLÁRNA 12.97 SYNTETICKÁ STĚRKA A13 B11
Celkový součet:: 77 1662.99
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1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A VÝROBKY DLE POŽADAVKU TZ
2. PRVKY ROZVODŮ (BYTOVÉ  EL.ROZVÁDĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT APOD.)  OSADIT V LÍCI STĚNY A OBEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.75mm S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 
3. PROSTUPY,DRÁŽKY ROZVODŮ DO PRŮMĚRU 200 mm  ZTI, VZT, PLYN, ELEKTRO, ÚT KONSTRUKCEMI SOUČÁST DODÁVKY ŘEMESEL A TECHNOLOGIE,  
        NAD 200mm SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, PROSTUPY NAD 500 mm VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OPATŘIT PŘEKLADY, 
        V MÍSTĚ POŽ.DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ UCPÁVKOU V SOULADU S VYHL. 23/2008Sb. §9 (6)
4. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
5. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
6. PŘECHODY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH PROVÉST V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ LIŠTY

PROVEDENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ (PŘÍČEK, VÝPLNÍ OTVORŮ APOD.) MUSÍ RESPEKTOVAT PRŮHYB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
8. KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST MUSÍ SPLŇOVAT ZÁSADY SYSTÉMU
       (UKONČENÍ U NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ),  ZÁSADY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PRO NÁVAZNOST NA PODHLEDY 
        (AKUSTICKÉ NÁSTAVCE) APOD. 
9. HASÍCÍ PŘÍSTROJE OSADIT DLE PBŘ, HYDRANTY V ODSTÍNU BÍLÉM 
10. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCÍ  (STĚN, PODHLEDŮ APOD.) JSOU DVÍŘKA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ; POLOHU A VELIKOST DOHODNOUT 
       S DODAVATELI JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL 
11. PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ DLE BYTOVÉHO STANDARDU
12. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 1200mm, (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 75mm, VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU)
13. PŘECHOD OMÍTKY NA OKENNÍ RÁMY POMOCÍ APU LIŠTY
14. KÓTOVÁNÍ OTVORŮ V PD UVAŽOVÁNO SKLADEBNĚ.
15.   REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT VE V. 1300mm NAD PODLAHOU (SH).
16. KUCHYŇSKÉ LINKY NEJSOU DODÁVKOU STAVBY, PD ZAHRNUJE POUZE PŘÍPRAVU INSTALACÍ (ZTI, ELEKTRO, VZT)
17. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PŘI UŽÍVANÍ PROSTOR 1.PP MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT V ZIMNÍM OBDOBÍ POD 0°C
18.  PRO VYTYČENÍ OBLOUKŮ VE STĚNÁCH NUTNO PŘEVZÍT PODKLADY VE FORMÁTU DWG
19. TERASY SKLADBA C3 (1.NP-3.NP), 4.NP SKLADBA C3, C4 ROZSAH viz. VÝKRES č.08, SKLADBY viz. VÝKRES ŘEZŮ

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10,  NA MALTU TŘÍDY M 5,0 
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=42dB S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ  STĚNY TL. 400mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10 V SYSTÉMU
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50,100mm
NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL.100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10, VÝPLŇ BETON C25/30
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ODKAZY

 SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠTP4

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL.150mm (PRŮVLAKŮ  TL.50mm) 
URČENOU PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHEM POD OMÍTKU, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

P0

1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE 
JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL - CELKEM CCA 34 KS (1,2,4.NP - CCA PO 6KS, 3.NP 16KS)

P3

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ , POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORAP5

4 OBEZDĚNÍ HUP + EL.POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ Z CIHEL PLNÝCH CP-P15 NA MVC 5,0, STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 80mm 
VE SPÁDU 3%, KARI SÍŤ-8x8/150x150mm, OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM TL.0,7mm,ODSTÍN ŠEDÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN:   POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

                                          + PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ SVISLÁ DZ IP12 + O1 A VODOROVNÁ DZ V10f
(ZMENŠENÝ ROZMĚR A REFLEXNÍ POVRCH)2

LEMOVÁNÍ PŘÍČKY TENKOSTĚNÝM OCEL.PROFILEM U120 DL.2,70m (KOTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUZNÉ) -11KS3

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

05

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 50

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

05/2017

tel.: 606 722 471

D.1

PŮDORYS 1.NP

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Ing. Janette Švandová tel.: 606 722 471 e-mail:           svandova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz
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B I KOMERCE
B I 1 K 01 KOMERCE 36.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A3,A13 B1 D1 P3
B I 1 K 02 PŘEDSÍŇ 1.64 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B I 1 K 03 WC 2.07 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B I SPOLEČNÉ PROSTORY
B I 1 00 01 ZÁDVEŘÍ 11.82 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A10 B1 D1 A10 B11 P3
B I 1 00 02 ÚSTŘEDNA EPS 2.71 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A3,A13 B1 D1 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B I 1 00 03 VESTIBUL 10.04 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A3,A13 B1 D1 P5
B I 1 00 04 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B I 1 00 04 PODESTA 12.15 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B I 1 00 06 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B I 1 00 07 CHODBA 41.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A3,A13 B1 D1 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II KOMERCE
B II 1 K 01 KOMERCE 26.56 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A3,A13 B1 D1 P3
B II 1 K 02 PŘEDSÍŇ 1.64 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II 1 K 03 WC 2.07 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II SPOLEČNÉ PROSTORY
B II 1 00 01 ZÁDVEŘÍ 11.82 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A10 B1 D1 A10 B11 P3
B II 1 00 03 VESTIBUL 10.04 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A3,A13 B1 D1 P5
B II 1 00 04 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B II 1 00 05 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B II 1 00 06 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B II 1 00 07 CHODBA 41.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A3,A13 B1 D1 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
BYT BI 101
B I 1 01 01 ZÁDVEŘÍ 1.82 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 1 01 02 CHODBA 12.45 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 01 03 ŠATNA 7.74 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 01 04 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 01 05 KOUPELNA 4.26 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 01 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 32.88 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 01 07 POKOJ 12.04 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 01 08 LOŽNICE 23.66 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 01 09 TERASA 26.13 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 102
B I 1 02 01 CHODBA 10.38 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 02 02 ŠATNA 3.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 02 03 KOUPELNA 4.26 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 02 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 02 05 LOŽNICE 17.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 02 06 POKOJ 22.69 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 02 07 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 02 08 TERASA 10.21 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 103
B I 1 03 01 CHODBA 5.56 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 03 02 KOUPELNA + WC 6.22 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 03 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 26.98 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 03 04 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 03 05 TERASA 8.57 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 104
B I 1 04 01 CHODBA 5.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 04 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 04 03 KOUPELNA + WC 4.63 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 04 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 28.43 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 04 05 TERASA 9.16 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 105
B I 1 05 01 CHODBA 10.45 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 05 02 KOUPELNA 4.32 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 05 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27.53 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 05 04 ŠATNA 3.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 05 05 LOŽNICE 13.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 05 06 POKOJ 18.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 05 07 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 05 08 TERASA 33.87 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 106
B I 1 06 01 CHODBA 5.79 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 06 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 06 03 KOUPELNA + WC 5.23 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 06 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 30.73 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 06 05 LOŽNICE 20.84 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 06 06 TERASA 16.88 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 107
B I 1 07 01 CHODBA 5.80 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 07 02 KOUPELNA + WC 4.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 07 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 22.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 1 07 04 ŠATNA 4.10 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 07 05 LOŽNICE 16.93 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 1 07 06 TERASA 16.88 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 108
B I 1 08 01 ZÁDVEŘÍ 3.52 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 1 08 02 CHODBA 7.10 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 08 03 ŠATNA 5.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 08 04 LOŽNICE 15.52 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 1 08 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 31.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 08 06 KOUPELNA 4.23 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 08 07 WC 1.58 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 1 08 08 TERASA 42.23 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 101
B II 1 01 01 ZÁDVEŘÍ 3.37 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 1 01 02 CHODBA 8.72 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 01 03 ŠATNA 7.10 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 01 04 LOŽNICE 23.20 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 01 05 POKOJ 12.61 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 01 06 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 01 07 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.75 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 01 08 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 01 09 TERASA 27.82 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 102
B II 1 02 01 CHODBA 10.33 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 02 02 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 02 03 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 02 04 ŠATNA 3.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 02 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.93 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 02 06 POKOJ 22.35 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 02 07 LOŽNICE 17.29 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 02 08 TERASA 10.91 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 103
B II 1 03 01 CHODBA 5.56 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 03 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 03 03 KOUPELNA + WC 6.22 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 03 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 26.98 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 03 05 TERASA 8.28 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 104
B II 1 04 01 CHODBA 5.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 04 02 KOUPELNA + WC 4.63 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 04 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 28.43 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 04 04 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 04 05 TERASA 8.84 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 105
B II 1 05 01 CHODBA 10.65 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 05 02 ŠATNA 3.63 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 05 03 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 05 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27.53 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 05 05 LOŽNICE 13.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 05 06 POKOJ 18.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 05 07 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 05 08 TERASA 33.92 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 106
B II 1 06 01 CHODBA 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 06 02 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 06 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 30.71 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 06 04 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 06 05 LOŽNICE 20.85 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 06 06 TERASA 16.87 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 107
B II 1 07 01 CHODBA 5.69 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 07 02 ŠATNA 4.21 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 07 03 KOUPELNA + WC 4.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 07 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 22.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 1 07 05 LOŽNICE 16.93 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 1 07 06 TERASA 16.88 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 108
B II 1 08 01 ZÁDVEŘÍ 3.52 KERAMICKÁ DLAŽBA NP1 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 1 08 02 CHODBA 5.37 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 08 03 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 08 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 30.94 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 08 05 LOŽNICE 18.24 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 08 06 POKOJ 15.45 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 08 07 ŠATNA 4.29 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 08 08 ŠATNA 2.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP3 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 1 08 09 WC 1.58 KERAMICKÁ DLAŽBA NP2 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 1 08 10 TERASA 52.70 ŽB.PREFA DÍLCE
Celkový součet:: 131 1673.09

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B I -
1.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B I 101 101.63
B I 102 91.86
B I 103 44.91
B I 104 44.77
B I 105 84.91
B I 106 69.96
B I 107 57.64
B I 108 72.83

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B II -
1.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B II 101 95.50
B II 102 91.15
B II 103 44.85
B II 104 44.77
B II 105 84.91
B II 106 69.96
B II 107 57.64
B II 108 91.75



250

3
3
0

250

3
3
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12O-3 12-2

AA

5800 2025 250 1900

~3
75

0
12

5
41

25
25

0
15

00
25

0
21

00
12

5
50

0
12

5
55

50
40

0
15

00

3050 125 4050 250 3475 250 3525 250 3075 125 4050 250 4225 125 2900 250 3075 125 4050 250
70
250 4050 125 3075 250 2900 125 4225 250 2700 125 4425 250 3525 250 3475 250 7225 400

1500

4550 125 3800 250 4275 125 2850 250 2900 125 4225 250 4225 125 2900 250 3000 250 4000 250
70
250 3475 250 3525 250 2600 125 4525 250 4350 2900 250 2850 125 4275 250 3800 125 4550

B

B

1900 4850 100 2300 570 2300

41
25

25
0

15
00

25
0

27
25

12
5

55
50

50
0

10
00

7000

900 1000 250 1900 125 1600 125 2825

1250 400 850 1500 1500 750 1500 1500 2250 1500 1250 750 1500 2500 1500 750 1500 1500 2000 1500 1500 900 1500 2250 1500 850 1400 1500 2520 1500 1400 850 1500 2250 1500 900 1500 1500 2000 1500 1500 750 1500 2500 1500 750 1250 1500 2250 1500 1500 750 1500 1500 850 400
(150)2200 (150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200

40
0

85
0

12
50

10
00

25
0

12
50

15
00

22
50

10
00

12
50

10
00

15
00

10
00

10
00

15
00

10
00

12
50

85
0

16
50

(1
50

)
22

00
(1

50
)

22
00

(1
50

)
22

00
(9

50
)

14
00

(9
50

)
14

00
(9

50
)

14
00

(1
50

)
22

00
(1

50
)

22
00

40
0

21
00

10
00

25
0

10
00

10
00

50
0

50
0

15
00

33
49

99
6

19
25

12
40

12
41

10
00

12
50

85
0

40
0

~1
25

0
(1

50
)

22
00

(1
50

)
22

00
(9

50
)

14
00

(1
50

)
22

00
(1

50
)

22
00

(1
50

)
22

00

2500 1500 1500 750 1500 1500 2250 1500 2087 1428 2357 1498 2343 1481 2348 1476 1234 1000 1500 1275 975 1500 2250 1500 2320 1500 2250 1500 975 1275 1500 1000 1273 1483 2245 1485 1515 1000 1500 2000 1500 1000 1157 1480 2373 1476 1513 750 1500 1500 850 400
(150)2200 (950)1400 (950)1400 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200 (150)2200

27
62

40
0

75
50

10
0

90
0

10
0

30
00

12
5

66
75

+3.000
+3.000

B II.2.07.06

B II.2.07.05

B II.2.07.04

B II.2.07.07

P4
sv.2300

B II.2.07.03

P4
sv.2300

B II.2.07.02

B II.2.07.01

B II.2.08.07

B II.2.08.08

B II.2.08.06

B II.2.08.05 B II.2.08.09

B II.2.08.03

P4
sv.2300

B II.2.08.02

B II.2.08.01

B II.2.01.08

B II.2.01.07

B II.2.01.06

B II.2.01.05

B II.2.01.04

P4
sv.2300

B II.2.01.03

P4
sv.2300

B II.2.01.02

B II.2.01.01

B II.2.02.03 B II.2.02.05

B II.2.02.04B II.2.02.01
B II.2.02.02

P4
sv.2300

B II.2.03.04

B II.2.03.05

B II.2.03.06

P4
sv.2300

B II.2.03.07

P4
sv.2300

B II.2.03.08B II.2.04.08

B II.2.03.03

B II.2.03.02
B II.2.03.01

B II.2.04.05

P4
sv.2300

B II.2.04.04

P4
sv.2300

B II.2.04.03

B II.2.04.01

B II.2.04.06
B II.2.04.07

B II.2.05.03

B II.2.05.01

B II.2.05.04

B II.2.05.05

B II.2.05.02

P4
sv.2300

B II.2.06.03

P4
sv.2300

B II.2.06.01

B II.2.06.02

B II.2.06.04

B II.2.00.03

B II.2.00.01

B II.2.00.02

B II.2.00.04

P3
sv.2450

B I.2.01.05

P4
sv.2300

B I.2.01.01 B I.2.01.03

B I.2.01.06

B I.2.01.02

B I.2.01.07

B I.2.08.06

B I.2.08.07

B I.2.08.05

B I.2.08.04

P4
sv.2300

B I.2.08.08

B I.2.08.03

B I.2.08.02

B I.2.08.01

B I.2.07.01

B I.2.07.08

B I.2.07.07

B I.2.07.06

B I.2.07.05

B I.2.07.02

B I.2.07.04

P4
sv.2300

B I.2.07.03

P4
sv.2300

B I.2.06.04

B I.2.06.01
B I.2.06.02

P4
sv.2300

B I.2.06.03

B I.2.05.03

P4
sv.2300

B I.2.05.01

B I.2.05.02

B I.2.05.05B I.2.05.04

B I.2.04.03 B I.2.04.04

P4
sv.2300

B I.2.04.05

P4
sv.2300

B I.2.04.06
B I.2.04.07B I.2.04.08

B I.2.04.02

B I.2.04.01

B I.2.03.01

B I.2.03.03

B I.2.03.02

B I.2.03.05

P4
sv.2300

B I.2.03.06

P4
sv.2300

B I.2.03.04

B I.2.03.07

B I.2.03.08
B I.2.02.05 B I.2.02.04

B I.2.02.02

B I.2.02.01
B I.2.02.03

P4
sv.2300

B I.2.00.01

B I.2.00.03

B I.2.00.02

B I.2.00.04

P3
sv.2450

600

35
0

26
50

10
0

35
0

2250

100

1700 100 3100 250
25
200 525

75
1000 1700 2400 1100 200

25
250

46
50

10
0

22
00

10
0

90
0

1950 100 2400 100 2700 250 2350
100

1350
125

4550

63
25

12
5

22
00

10
0

90
0

25
0

15
00

25
0

20
50

10
0

59
00

3050 250 2250
1875

2250 100 1250
125

4750

B II.2.04.02

B II.2.08.04

P4
sv.2300

B I.2.01.04

P4
sv.2300

1350 100
2175 425 2700 100 2400 100 1950

21
75

10
0

12
00

12
5

48
00

40
0

15
00

2300
2300

100
1650 100 1400 1700

125

1800
100

1600
100

1500 100 2050 250 3050
125

2150
125

1800

17
25

90
0

75
68

25
12

5
27

00
25

0
15

00
25

0
20

50
10

0
59

00

200

~1425 125 1600 100 2350 250
25

200 1100 2400 1700 1000
75

525 200
25
250 2000 100 2700 100 2350 250 3050 125 2150 125 1800 250 7250 570 7250 250 1800 125 2150 125 3050

200

200

3050

200

58
75

12
5

20
50

2350

3925 125 1500 125 4050 250
25

200 2010 200

15
00

40
0

60
00

25
0

16
50

10
0

21
50

12
5

27
00

12
5

41
00

40
0

46
25

10
0

12
50

10
0

18
50

10
0

17
25

22
00

10
0

90
0

10
0

~5
85

0
12

5
90

0
35

0
10

0
18

50
10

0
17

25

15
00

40
0

52
00

12
5

11
50

12
5

19
00

25
0

34
50

12
5

23
75

12
5

23
75

40
0

15
00

25
0

15
00

25
0

50
25

10
0

33
75

12
50

35
0

46
50

10
0

22
00

10
0

90
0

55
50

12
5

22
75

25
0

15
00

75
25

20
0

16
50

20
0

11
00

30
0

11
00

20
0 2520

0
49

25

17
5

75
32

00
25

0
22

75
12

5
43

00

18
25

10
0

22
00

100 1800 250 1570 100 1485 100 1600 100 2225

47
25

12
5

22
00

10
0

90
0

25
0

1800 125 2150 125 2475 75 425 400 425
75

200 1475

27
25

12
5

19
00

25
0

16
00

12
5

17
00

12
5

24
00

600

~5
45

0
12

5
22

00
10

0

90
0

25
0

15
00

25
0

21
00

10
0

74
50

C

C

H H

37
0

12
00

80

37
0

12
00

80

10
OP

7O
P

4
OP

4
OP

10a
OP

10
OP

7O
P

10a
OP

10a
OP

6O
P 10

OP

10
OP

10
OP

10
OP

10
OP

10
OP

10a
OP

10a
OP

5O
P

10
OP

10
OP

10a
OP

10a
OP

7O
P 10

OP

9O
P

7
OP

3O
P

3O
P

3O
P

10
a

O
P

7
OP

9O
P

10
OP

7O
P

4
OP

4
OP

10
OP

10
OP

4
OP

4
OP

10
OP

10
OP

4
OP

4
OP

10
OP

10
OP

4
OP

4
OP

10
OP

10
OP

4
OP

4
OP

7O
P

10
OP

9O
P

7
OP

3O
P

10
a

O
P

9aO
P

10OP

9O
P

6O
P

9x166,7/300

9x166,7/300
29 37

28 20

+1.500 +1.500

9x166,7/300

9x166,7/300
2937

2820

OMYV.NÁTĚR 1500 mm

OMYV.NÁTĚR 1500 mm

OMYV.NÁTĚR 1500 mm

OMYV.NÁTĚR 1500 mm

OMYV.NÁTĚR 1500 mmOMYV.NÁTĚR 1500 mm

B II.2.08.10

B II.2.01.09 B II.2.02.06

B II.2.03.09
B I.2.03.09

B I.2.02.06
B I.2.01.08

B I.2.08.10

B I.2.07.09
B I.2.05.06 B I.2.06.05B I.2.04.09B II.2.04.09B II.2.06.05 B II.2.05.06B II.2.07.08

90
0

vo 2000 mm

vo 2000 mm vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm vo 2000 mm
vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mmvo 2000 mm

vo 2000 mm

vo 2000 mm

48
00

12
5

12
00

10
0

21
75

25
0

15
00

25
0

20
75

12
5

58
50

40
0

38
00

12
5

16
25

10
0

24
00

25
0

15
00

25
0

21
00

12
5

61
75

40
0

15
00

800
1970D

FP 1

800
1970D

F2
2.

3.
1

700
1970D

F2 1.
2

700
1970D

F2 1.
2

800
1970D

F2
2.

3.
1

90
0

19
70

DF2
3

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F2 4

800
1970D

F2
2.

3.
1

800
1970D

F2
2.

3.
1

90
0

19
70

DF2
3

700
1970D

F2 1.
2

700
1970D

F2 1.
2

90
0

19
70

DF1
3

700
1970 D

F1 1.
2

80
0

19
70

DFP
1

700
1970 D

F1 4

80
0

19
70

DF1
2.3.1

90
0

19
70

DF1
3

700
1970D

F1 1.
2

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F1 4

90
0

19
70

DF2
3

80
0

19
70

DF2
2.3.1

700
1970 D

F2 1.
2

700
1970 D

F2 1.
2

800
1970 D

F2
2.

3.
2

700
1970 D

F2 4

80
0

19
70

DFP
1

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F2 1.
2

700
1970D

F2 1.
2

80
0

19
70

DF2
2.3.1

90
0

19
70

DF2
3

700
1970D

F2 4

80
0

19
70

DFP
1

700
1970 D

F1 1.
2

90
0

19
70

DF1
3

80
0

19
70

DF1
2.3.1

700
1970 D

F1 4

800
1970D

FP 1

80
0

19
70

DF2
2.3.1

700
1970D

F2 1.
2

700
1970D

F2 1.
2

90
0

19
70

DF2
3

800
1970D

FA
2

2.
3.

1

700
1970D

F2 4

800
1970 D

FA
2

2.
3.

1

90
0

19
70

DF2
3

700
1970 D

F2 1.
2

700
1970D

F2 1.
2

80
0

19
70

DF2
2.3.1

700
1970 D

F2 4

800
1970D

FP 1

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F1 4

700
1970D

F1 1.
2

80
0

19
70

DF1
2.3.1

90
0

19
70

DF1
3

80
0

19
70

DFP
1

700
1970 D

F2 1.
2

700
1970 D

F2 1.
2

700
1970 D

F2 4

90
0

19
70

DF2
3

800
1970 D

F2
2.

3.
2

800
1970 D

FA
2

2.
3.

2

70
0

19
70

DF2
1.3.1

90
0

19
70

DF2
3

700
1970 D

F2 1.
2

700
1970 D

F2 1.
2

800
1970 D

F2
2.

3.
1

80
0

19
70

DFP
1

700
1970 D

F2 4

800
1970 D

FP 1

700
1970 D

F2 4

800
1970 D

F2
2.

3.
1700

1970 D
F2 1.
2

700
1970 D

F2 1.
2

800
1970 D

F2
2.

3.
1

90
0

19
70

DF2
3

700
1970D

F1 1.
2

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F1 4

90
0

19
70

DF1
3

80
0

19
70

DFP
1

700
1970 D

F1 1.
2

90
0

19
70

DF1
3

80
0

19
70

DF1
2.3.1

700
1970 D

F1 4

80
0

19
70

DFP
1

700
1970D

F2 4

70
0

19
70

DF2
1.2

700
1970D

F2 1.
2

90
0

19
70

DF2
3

80
0

19
70

DF2
2.3.1

800
1970 D

F2
2.

3.
2

18
00

19
70

DHP1

1800
1970

DHP
1

(150)2200(150)2200(150)2200(150)2200(150)2200(150)2200(150)2200(150)2200

(1
50

)
22

00
(1

50
)

22
00

D
IL

AT
AC

E 
TY

PU
 C

75
0 (1

50
)

22
00

2000
1970D

C 1

11
00

20
00

18
25

800
1970D

F2
2.

3.
2

600
700R

D 1 600
700 R

D 1

600
700R

D 1 600
700 R

D 1 600
700R

D 1

600
700R

D 1 600
700 R

D 1

600
700 R

D 1

600
700 R

D 1600
700R

D 1

600
700R

D 1

600
700R

D 1 600
700 R

D 1

600
700R

D 1 600
700 R

D 1

600
700 R

D 1

600
700R

D 1 600
700 R

D 1

700
700R

D
P 3 700

700 R
D

P 3

900
2100

900
2100

Z/
9 Z/

9

Z/5
Z/5

Z/5 Z/5 Z/5 Z/5 Z/5

Z/
5

Z/
5

Z/
5

Z/
6

Z/6 Z/6

Z/6

Z/6 Z/6 Z/6

Z/6

Z/
6

Z/6Z/6Z/6Z/6Z/6

Z/7.3 Z/7.3

Z/3

Z/4

Z/4

Z/4

Z/4

Z/3

Z/
8.

1

Z/
8.

1
Z/

6

Z/
6

Z/6

Z/
8.

1

Z/
8.

1

Z/
6

Z/
8.

1

Z/
6

60
0

12
5

50
0

60
0

60
0

600

85
0

11
00 70

0

70
0

12
50

650

650

70
0

70
0

900

90
0

90
0

70
0

850
125

1050

80
0

70
0

70
0

11
50

3500

600

78
0

70
0

14
00

60
0

27
00

10
00

1150

70
0

60
0

12
00

70
0

11
00

500

10
82

70
012

00

650

600

70
0

6000 1000 2150

D
E

T
. 0

1

D
E

T
. 0

2

D
E

T
. 0

3

D
E

T
. 0

4

DET. 05

D
E

T
. 0

7

3500

1000 800

70
0

2070

2070

50
0

10
00

20
70

2300 1000 8600 1000
2070 2070

741 3250 1000 7650 1000 200
2070 2070

50
0

10
00

50
0

20
70

20
70

20
0

20
00

1000 8600 1000 2300
20702070

1000 3650
2070

2000

200

2070

2150 1000 6000
2070 20

70

2070

20
70

10
00

20
70

70
0

12
50

12
50

10
00

20
70

10
00

50
0

20
70

D
IL

AT
AC

E 
TY

PU
 D

D
IL

AT
AC

E 
TY

PU
 D

22
80

22
80

1.5%

1.
5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5% 1.
5%

1.
5%

1.5%

1.5%

1.
5%

1.
5%

1.
5%1.
5%1.
5%

1.
5%

1.
5%1.
5%

1.5%

400 850 400 850 400 3350 400 7200 400 7000 400 7200 400 7000 400 7520 400 7000 400 7200 400 7000 400 7200 400 3350 400 850 400

1250 1250 3750 8000 7000 8000 7000 8320 7000 8000 7000 8000 3750 1250

250 400 9725 250 7250 250 7250 250 7250 250 7250 25070250 7250 250 7250 250 7250 250 7250 250 8475 400 250

79570

40
0

85
0

40
0

21
00

40
0

10
95

0
40

0
33

50
40

0
25

00

25
0

12
50

25
00

11
75

0
37

50
27

50

~ 
21

75
0

400 2100 400 3350 400 14600 400 7200 400 3375 400 14770 400 3375 400 7200 400 7000 400 7200 400 3350 400 850 400

25
0

40
0

85
0

40
0

21
00

40
0

21
00

40
0

12
20

0
40

0
85

0
40

0
25

0

12
50

25
00

25
00

10
37

5
26

25
12

50

20
50

0

250 2500 3750 15000 8000 3775 14770 3775 8000 7000 8000 3750 1250 250

3320

~300 ~300

79570

27
50

40
0

36
25

12
5

47
50

25
0

34
25

12
5

24
00

12
5

23
75

40
0

15
00

10
00

20
70

41
00

10
0

18
00

25
0

23
00

10
0

15
00

(1000) (1000)

40
0

55
50

12
5

22
75

25
0

15
00

75
2520

0
16

50
20

0
11

00
30

0
11

00
20

0 2520
0

15
00

12
5

~4
50

0

16
00

20
00

70
0

75

~2150 200 2010 475 3600 125 1400 125 3225

75

52
25

12
5

27
00

60
00

25
0

16
50

10
0

65
0

15
00

12
5

27
00

12
5

41
00

50
0

13
50

50
0

50
0

50
0

16
00

20
00

70
0

50
0

70
0

3

3

3

2250

50
0

75 500 570 500 75

75 500

75 500 250 500 75

11
25

90
0

125 2700

12
5

22
75

1075 75 500 250 500 75 2125

3475 250 3475

ODKAZY

 SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠTP4

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL.150mm (PRŮVLAKŮ  TL.50mm) 
URČENOU PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHEM POD OMÍTKU, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

P0

1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE 
JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL - CELKEM CCA 34 KS (1,2,4.NP - CCA PO 6KS, 3.NP 16KS)

P3

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ , POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORAP5

4 OBEZDĚNÍ HUP + EL.POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ Z CIHEL PLNÝCH CP-P15 NA MVC 5,0, STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 80mm 
VE SPÁDU 3%, KARI SÍŤ-8x8/150x150mm, OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM TL.0,7mm,ODSTÍN ŠEDÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN:   POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

                                          + PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ SVISLÁ DZ IP12 + O1 A VODOROVNÁ DZ V10f
(ZMENŠENÝ ROZMĚR A REFLEXNÍ POVRCH)2

LEMOVÁNÍ PŘÍČKY TENKOSTĚNÝM OCEL.PROFILEM U120 DL.2,70m (KOTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUZNÉ) -11KS3

LEGENDA MATERIÁLŮ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10,  NA MALTU TŘÍDY M 5,0 
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=42dB S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ  STĚNY TL. 400mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10 V SYSTÉMU
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50,100mm
NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL.100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10, VÝPLŇ BETON C25/30
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A VÝROBKY DLE POŽADAVKU TZ
2. PRVKY ROZVODŮ (BYTOVÉ  EL.ROZVÁDĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT APOD.)  OSADIT V LÍCI STĚNY A OBEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.75mm S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 
3. PROSTUPY,DRÁŽKY ROZVODŮ DO PRŮMĚRU 200 mm  ZTI, VZT, PLYN, ELEKTRO, ÚT KONSTRUKCEMI SOUČÁST DODÁVKY ŘEMESEL A TECHNOLOGIE,  
        NAD 200mm SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, PROSTUPY NAD 500 mm VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OPATŘIT PŘEKLADY, 
        V MÍSTĚ POŽ.DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ UCPÁVKOU V SOULADU S VYHL. 23/2008Sb. §9 (6)
4. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
5. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
6. PŘECHODY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH PROVÉST V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ LIŠTY

PROVEDENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ (PŘÍČEK, VÝPLNÍ OTVORŮ APOD.) MUSÍ RESPEKTOVAT PRŮHYB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
8. KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST MUSÍ SPLŇOVAT ZÁSADY SYSTÉMU
       (UKONČENÍ U NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ),  ZÁSADY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PRO NÁVAZNOST NA PODHLEDY 
        (AKUSTICKÉ NÁSTAVCE) APOD. 
9. HASÍCÍ PŘÍSTROJE OSADIT DLE PBŘ, HYDRANTY V ODSTÍNU BÍLÉM 
10. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCÍ  (STĚN, PODHLEDŮ APOD.) JSOU DVÍŘKA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ; POLOHU A VELIKOST DOHODNOUT 
       S DODAVATELI JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL 
11. PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ DLE BYTOVÉHO STANDARDU
12. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 1200mm, (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 75mm, VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU)
13. PŘECHOD OMÍTKY NA OKENNÍ RÁMY POMOCÍ APU LIŠTY
14. KÓTOVÁNÍ OTVORŮ V PD UVAŽOVÁNO SKLADEBNĚ.
15.   REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT VE V. 1300mm NAD PODLAHOU (SH).
16. KUCHYŇSKÉ LINKY NEJSOU DODÁVKOU STAVBY, PD ZAHRNUJE POUZE PŘÍPRAVU INSTALACÍ (ZTI, ELEKTRO, VZT)
17. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PŘI UŽÍVANÍ PROSTOR 1.PP MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT V ZIMNÍM OBDOBÍ POD 0°C
18.  PRO VYTYČENÍ OBLOUKŮ VE STĚNÁCH NUTNO PŘEVZÍT PODKLADY VE FORMÁTU DWG
19. TERASY SKLADBA C3 (1.NP-3.NP), 4.NP SKLADBA C3, C4 ROZSAH viz. VÝKRES č.08, SKLADBY viz. VÝKRES ŘEZŮ

POZNÁMKY

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

06

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 50

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

04/2017

tel.: 606 722 471

D.1

PŮDORYS 2.NP

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Ing. Janette Švandová tel.: 606 722 471 e-mail:           svandova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz
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B I SPOLEČNÉ PROSTORY
B I 2 00 01 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B I 2 00 02 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B I 2 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B I 2 00 04 CHODBA 36.26 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II SPOLEČNÉ PROSTORY
B II 2 00 01 SCHODIŠTĚ 8.75 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B II 2 00 02 PODESTA 12.15 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B II 2 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B II 2 00 04 CHODBA 36.27 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
BYT BI 201
B I 2 01 01 ZÁDVEŘÍ 4.25 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 2 01 02 CHODBA 7.53 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 01 03 ŠATNA 7.44 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 01 04 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 01 05 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 01 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 33.23 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 01 07 POKOJ 17.36 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 01 08 TERASA 10.04 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 202
B I 2 02 01 CHODBA 5.81 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 02 02 ŠATNA 3.74 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 02 03 KOUPELNA + WC 5.04 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 2 02 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27.30 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 2 02 05 POKOJ 16.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 02 06 TERASA 4.97 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 203
B I 2 03 01 ZÁDVEŘÍ 6.30 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 2 03 02 CHODBA 8.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 03 03 ŠATNA 6.02 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 03 04 POKOJ 23.93 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 03 05 KOUPELNA 5.56 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 03 06 WC 1.44 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 03 07 OBÝVACÍ POKOJ + KK 38.13 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 03 08 LOŽNICE 12.61 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 03 09 TERASA 17.58 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 204
B I 2 04 01 ZÁDVEŘÍ 2.72 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 2 04 02 CHODBA 7.43 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 04 03 ŠATNA 3.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 04 04 WC 1.98 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 04 05 KOUPELNA 4.46 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 04 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 28.16 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 04 07 POKOJ 12.48 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 04 08 LOŽNICE 20.93 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 04 09 TERASA 7.70 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 205
B I 2 05 01 CHODBA 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 05 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 05 03 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 2 05 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 2 05 05 POKOJ 17.22 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 05 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 206
B I 2 06 01 ZÁDVEŘÍ 5.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 06 02 KOUPELNA + WC 4.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 2 06 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK +

LOŽNÍ KOUT
35.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1

B I 2 06 04 ŠATNA 4.44 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 2 06 05 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 207
B I 2 07 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 2 07 02 CHODBA 4.66 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 07 03 WC 1.49 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 07 04 KOUPELNA 4.50 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 07 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.40 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 07 06 POKOJ 10.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 07 07 LOŽNICE 12.61 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 07 08 ŠATNA 2.56 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 07 09 TERASA 8.09 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 208
B I 2 08 01 ZÁDVEŘÍ 4.05 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 2 08 02 CHODBA 6.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 08 03 ŠATNA 2.66 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 08 04 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 08 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 32.98 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 08 06 LOŽNICE 14.60 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 08 07 ŠATNA 5.21 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 08 08 POKOJ 19.47 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 2 08 09 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 2 08 10 TERASA 15.52 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 201
B II 2 01 01 ZÁDVEŘÍ 6.21 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 2 01 02 CHODBA 7.16 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 01 03 WC 1.51 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 01 04 KOUPELNA 4.46 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 01 05 ŠATNA 4.40 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 01 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 22.42 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 01 07 POKOJ 11.40 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 01 08 LOŽNICE 19.32 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 01 09 TERASA 4.05 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 202
B II 2 02 01 CHODBA 5.81 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 02 02 KOUPELNA + WC 5.04 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 02 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27.35 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 02 04 ŠATNA 3.69 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 02 05 POKOJ 16.32 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 02 06 TERASA 4.54 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 203
B II 2 03 01 ZÁDVEŘÍ 6.22 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 2 03 02 CHODBA 8.76 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 03 03 ŠATNA 6.16 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 03 04 LOŽNICE 12.61 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 03 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 38.13 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 03 06 WC 1.44 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 03 07 KOUPELNA 5.56 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 03 08 POKOJ 27.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 03 09 TERASA 17.02 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 204
B II 2 04 01 ZÁDVEŘÍ 6.83 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 2 04 02 CHODBA 3.48 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 04 03 ŠATNA 3.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 04 04 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 04 05 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 04 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 27.52 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 04 07 LOŽNICE 13.92 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 04 08 POKOJ 18.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 04 09 TERASA 7.70 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 205
B II 2 05 01 CHODBA 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 05 02 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 05 03 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 05 04 LOŽNICE 17.22 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 05 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 05 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 206
B II 2 06 01 CHODBA 5.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 06 02 ŠATNA 4.44 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 2 06 03 KOUPELNA + WC 4.69 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 06 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 35.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 2 06 05 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 207
B II 2 07 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 2 07 02 CHODBA 4.66 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 07 03 WC 1.49 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 07 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.39 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 07 05 POKOJ 10.81 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 07 06 LOŽNICE 20.01 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 07 07 KOUPELNA 4.50 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 07 08 TERASA 8.09 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 208
B II 2 08 01 ZÁDVEŘÍ 4.23 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 2 08 02 CHODBA 8.04 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 08 03 KOUPELNA 4.50 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 08 04 WC 1.49 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 08 05 OBÝVACÍ POKOJ 18.01 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 08 06 LOŽNICE 14.91 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 08 07 POKOJ 18.64 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 08 08 ŠATNA 2.85 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 2 08 09 KUCHYŇ 17.11 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 2 08 10 TERASA 16.12 ŽB.PREFA DÍLCE
Celkový součet:: 132 1435.71

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B I -
2.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B I 201 80.14
B I 202 61.54
B I 203 108.31
B I 204 87.89
B I 205 65.24
B I 206 52.92
B I 207 69.51
B I 208 96.84

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B II -
2.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B II 201 81.82
B II 202 61.56
B II 203 111.58
B II 204 84.74
B II 205 65.24
B II 206 52.92
B II 207 73.82
B II 208 95.61
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LEGENDA MATERIÁLŮ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10,  NA MALTU TŘÍDY M 5,0 
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=42dB S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ  STĚNY TL. 400mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10 V SYSTÉMU
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50,100mm
NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL.100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10, VÝPLŇ BETON C25/30
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A VÝROBKY DLE POŽADAVKU TZ
2. PRVKY ROZVODŮ (BYTOVÉ  EL.ROZVÁDĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT APOD.)  OSADIT V LÍCI STĚNY A OBEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.75mm S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 
3. PROSTUPY,DRÁŽKY ROZVODŮ DO PRŮMĚRU 200 mm  ZTI, VZT, PLYN, ELEKTRO, ÚT KONSTRUKCEMI SOUČÁST DODÁVKY ŘEMESEL A TECHNOLOGIE,  
        NAD 200mm SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, PROSTUPY NAD 500 mm VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OPATŘIT PŘEKLADY, 
        V MÍSTĚ POŽ.DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ UCPÁVKOU V SOULADU S VYHL. 23/2008Sb. §9 (6)
4. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
5. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
6. PŘECHODY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH PROVÉST V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ LIŠTY

PROVEDENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ (PŘÍČEK, VÝPLNÍ OTVORŮ APOD.) MUSÍ RESPEKTOVAT PRŮHYB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
8. KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST MUSÍ SPLŇOVAT ZÁSADY SYSTÉMU
       (UKONČENÍ U NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ),  ZÁSADY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PRO NÁVAZNOST NA PODHLEDY 
        (AKUSTICKÉ NÁSTAVCE) APOD. 
9. HASÍCÍ PŘÍSTROJE OSADIT DLE PBŘ, HYDRANTY V ODSTÍNU BÍLÉM 
10. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCÍ  (STĚN, PODHLEDŮ APOD.) JSOU DVÍŘKA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ; POLOHU A VELIKOST DOHODNOUT 
       S DODAVATELI JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL 
11. PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ DLE BYTOVÉHO STANDARDU
12. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 1200mm, (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 75mm, VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU)
13. PŘECHOD OMÍTKY NA OKENNÍ RÁMY POMOCÍ APU LIŠTY
14. KÓTOVÁNÍ OTVORŮ V PD UVAŽOVÁNO SKLADEBNĚ.
15.   REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT VE V. 1300mm NAD PODLAHOU (SH).
16. KUCHYŇSKÉ LINKY NEJSOU DODÁVKOU STAVBY, PD ZAHRNUJE POUZE PŘÍPRAVU INSTALACÍ (ZTI, ELEKTRO, VZT)
17. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PŘI UŽÍVANÍ PROSTOR 1.PP MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT V ZIMNÍM OBDOBÍ POD 0°C
18.  PRO VYTYČENÍ OBLOUKŮ VE STĚNÁCH NUTNO PŘEVZÍT PODKLADY VE FORMÁTU DWG
19. TERASY SKLADBA C3 (1.NP-3.NP), 4.NP SKLADBA C3, C4 ROZSAH viz. VÝKRES č.08, SKLADBY viz. VÝKRES ŘEZŮ

POZNÁMKY ODKAZY

 SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠTP4

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL.150mm (PRŮVLAKŮ  TL.50mm) 
URČENOU PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHEM POD OMÍTKU, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

P0

1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE 
JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL - CELKEM CCA 34 KS (1,2,4.NP - CCA PO 6KS, 3.NP 16KS)

P3

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ , POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORAP5

4 OBEZDĚNÍ HUP + EL.POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ Z CIHEL PLNÝCH CP-P15 NA MVC 5,0, STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 80mm 
VE SPÁDU 3%, KARI SÍŤ-8x8/150x150mm, OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM TL.0,7mm,ODSTÍN ŠEDÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN:   POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

                                          + PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ SVISLÁ DZ IP12 + O1 A VODOROVNÁ DZ V10f
(ZMENŠENÝ ROZMĚR A REFLEXNÍ POVRCH)2

LEMOVÁNÍ PŘÍČKY TENKOSTĚNÝM OCEL.PROFILEM U120 DL.2,70m (KOTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUZNÉ) -11KS3

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

07

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 50

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

04/2017

tel.: 606 722 471

D.1

PŮDORYS 3.NP

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Gabriela Fialová DiS. tel.: 606 722 471 e-mail:           fialova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP
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B I SPOLEČNÉ PROSTORY
B I 3 00 01 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B I 3 00 02 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B I 3 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B I 3 00 04 CHODBA 36.27 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II SPOLEČNÉ PROSTORY
B II 3 00 01 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B II 3 00 02 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B II 3 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B II 3 00 04 CHODBA 36.27 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
BYT BI 301
B I 3 01 01 ZÁDVEŘÍ 4.02 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 01 02 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 01 03 KOUPELNA 3.54 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 01 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 24.35 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 01 05 ŠATNA 6.42 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 01 06 POKOJ 10.43 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 01 07 LOŽNICE 12.96 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 01 08 TERASA 22.17 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 302
B I 3 02 01 ZÁDVEŘÍ 5.95 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 02 02 ŠATNA 5.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 02 03 KOUPELNA + WC 4.46 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 02 04 LOŽNICE 16.24 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 02 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 23.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 02 06 TERASA 3.46 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 303
B I 3 03 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A13 B1 D1 P3 3
B I 3 03 02 CHODBA 12.19 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 P3 3
B I 3 03 03 ŠATNA 4.68 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 3 03 04 LOŽNICE 12.52 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 3 03 05 POKOJ 17.45 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 3 03 06 KOUPELNA 5.65 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 3 03 07 WC 1.79 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 3 03 08 OBÝVACÍ POKOJ + KK 37.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 3 03 09 POKOJ 16.57 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 3 03 10 TERASA 17.50 ŽB.PREFA DÍLCE
B I 3 03 11 TERASA 8.32 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 304
B I 3 04 01 ZÁDVEŘÍ 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 04 02 KOUPELNA + WC 5.19 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 04 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 04 04 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 04 05 LOŽNICE 17.22 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 04 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 305
B I 3 05 01 ZÁDVEŘÍ 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 05 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 05 03 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 05 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.91 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 05 05 LOŽNICE 17.08 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 05 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 306
B I 3 06 01 ZÁDVEŘÍ 5.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 06 02 KOUPELNA + WC 4.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B I 3 06 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK +

LOŽNÍ KOUT
35.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1

B I 3 06 04 ŠATNA 4.44 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B I 3 06 05 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 307
B I 3 07 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 3 07 02 CHODBA 5.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 07 03 LOŽNICE 15.36 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 07 04 POKOJ 11.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 07 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.40 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 07 06 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 07 07 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 07 08 TERASA 8.09 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 308
B I 3 08 01 ZÁDVEŘÍ 4.66 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 3 08 02 CHODBA 6.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 08 03 POKOJ 17.54 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 08 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.04 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 08 05 KOUPELNA 5.03 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 08 06 WC 1.70 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 3 08 07 ŠATNA 2.47 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 08 08 LOŽNICE 17.12 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 3 08 09 TERASA 20.39 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 301
B II 3 01 01 ZÁDVEŘÍ 4.26 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 01 02 ŠATNA 6.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 01 03 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 01 04 KOUPELNA 3.54 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 01 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 23.74 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 01 06 POKOJ 10.42 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 01 07 LOŽNICE 12.96 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 01 08 TERASA 17.68 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 302
B II 3 02 01 ZÁDVEŘÍ 5.95 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 02 02 KOUPELNA + WC 4.46 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 02 03 OBÝVACÍ POKOJ + KK 23.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 02 04 ŠATNA 5.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 02 05 LOŽNICE 16.24 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 02 06 TERASA 3.48 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 303
B II 3 03 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A13 B1 D1 P3 3
B II 3 03 02 CHODBA 12.16 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 P3 3
B II 3 03 03 ŠATNA 4.68 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 3 03 04 POKOJ 17.59 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 3 03 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 37.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 3 03 06 WC 1.79 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 3 03 07 KOUPELNA 5.65 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 3 03 08 POKOJ 16.45 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 3 03 09 LOŽNICE 12.52 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 3 03 10 TERASA 17.21 ŽB.PREFA DÍLCE
B II 3 03 11 TERASA 8.53 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 304
B II 3 04 01 ZÁDVEŘÍ 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 04 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 04 03 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 04 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 04 05 LOŽNICE 17.22 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 04 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 305
B II 3 05 01 ZÁDVEŘÍ 5.86 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 05 02 ŠATNA 3.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 05 03 KOUPELNA + WC 5.18 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 05 04 LOŽNICE 17.22 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 05 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 29.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 05 06 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 306
B II 3 06 01 ZÁDVEŘÍ 5.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 06 02 ŠATNA 4.44 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 1
B II 3 06 03 KOUPELNA + WC 4.89 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1
B II 3 06 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK +

LOŽNÍ KOUT
35.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 1

B II 3 06 05 TERASA 3.85 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 307
B II 3 07 01 ZÁDVEŘÍ 2.85 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 3 07 02 CHODBA 5.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 07 03 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 07 04 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25.40 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 07 05 POKOJ 10.81 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 07 06 LOŽNICE 15.70 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 07 07 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 07 08 TERASA 8.09 ŽB.PREFA DÍLCE
B II 3 07 09 TERASA 4.24 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 308
B II 3 08 01 ZÁDVEŘÍ 4.66 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 3 08 02 CHODBA 6.78 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 08 03 ŠATNA 5.80 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 08 04 LOŽNICE 9.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 08 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 28.47 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 08 06 POKOJ 17.11 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 3 08 07 WC 1.70 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A3 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 08 08 KOUPELNA 5.03 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 3 08 09 TERASA 10.67 ŽB.PREFA DÍLCE
Celkový součet:: 127 1390.20

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B I -
3.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B I 301 67.52
B I 302 58.36
B I 303 118.49
B I 304 65.24
B I 305 65.24
B I 306 52.92
B I 307 69.51
B I 308 85.38

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B II -
3.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B II 301 67.52
B II 302 58.36
B II 303 118.49
B II 304 65.24
B II 305 65.24
B II 306 52.92
B II 307 69.51
B II 308 84.10
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KOUŘOVOD Ø100/150mm, 
VYVEDEN  NAD STŘECHU  

KOUŘOVOD Ø100/150mm, 
VYVEDEN NAD STŘECHU 

LEGENDA MATERIÁLŮ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 200,250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 115mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC P10,  NA MALTU TŘÍDY M 5,0 
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=42dB S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VNĚJŠÍ  STĚNY TL. 400mm Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC BROUŠENÝCH P15 NA TENKOVRSTVOU MALTU M10 V SYSTÉMU
PŘEKLADY V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE Z XPS TL. 50,100mm
NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL.100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10, VÝPLŇ BETON C25/30
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U STROPNÍ  
A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ULOŽENÍ PŘEKLADŮ V MÍSTĚ BET. STĚN NA OCEL. PROFIL L100/100 KOTVENÝ CHEM. KOTVAMI

ODKAZY

 SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠTP4

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MINERÁLNÍ VLNOU TL.150mm (PRŮVLAKŮ  TL.50mm) 
URČENOU PRO KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S POVRCHEM POD OMÍTKU, 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

P0

1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN BÍLÝ

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT, SOUČÁST DODÁVKY REVIZNÍ OTVORY 600/600mm, UMÍSTĚNÍ A KOORDINACE DLE 
JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL - CELKEM CCA 34 KS (1,2,4.NP - CCA PO 6KS, 3.NP 16KS)

P3

 SDK PODHLED NA OCELOVÝ ROŠT S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ , POŽÁRNÍ ODOLNOST SHORAP5

4 OBEZDĚNÍ HUP + EL.POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍ Z CIHEL PLNÝCH CP-P15 NA MVC 5,0, STROPNÍ DESKA ŽB. MONOLITICKÁ TL. 80mm 
VE SPÁDU 3%, KARI SÍŤ-8x8/150x150mm, OPLECHOVÁNÍ POZINKOVANÝM LAKOVANÝM PLECHEM TL.0,7mm,ODSTÍN ŠEDÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN:   POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

                                          + PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU

OZNAČENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ SVISLÁ DZ IP12 + O1 A VODOROVNÁ DZ V10f
(ZMENŠENÝ ROZMĚR A REFLEXNÍ POVRCH)2

LEMOVÁNÍ PŘÍČKY TENKOSTĚNÝM OCEL.PROFILEM U120 DL.2,70m (KOTVENÍ U STROPNÍ KONSTRUKCE KLUZNÉ) -11KS3

1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠIT KONSTRUKCE A VÝROBKY DLE POŽADAVKU TZ
2. PRVKY ROZVODŮ (BYTOVÉ  EL.ROZVÁDĚČE, ROZDĚLOVAČE ÚT APOD.)  OSADIT V LÍCI STĚNY A OBEZDÍT Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL.75mm S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 
3. PROSTUPY,DRÁŽKY ROZVODŮ DO PRŮMĚRU 200 mm  ZTI, VZT, PLYN, ELEKTRO, ÚT KONSTRUKCEMI SOUČÁST DODÁVKY ŘEMESEL A TECHNOLOGIE,  
        NAD 200mm SOUČÁST DODÁVKY STAVBY, PROSTUPY NAD 500 mm VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH OPATŘIT PŘEKLADY, 
        V MÍSTĚ POŽ.DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ UCPÁVKOU V SOULADU S VYHL. 23/2008Sb. §9 (6)
4. DILATAČNÍ SPÁRY VYPLNIT TRVALE PRUŽNÝM MATERIÁLEM A OPATŘIT PODLAHOVÝMI, POPŘ. STĚNOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI
5. NAPOJENÍ PLOCH ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ NEBO PODKLADŮ U OMÍTEK PROVÉST POMOCÍ SKLOTEXTILNÍ MŘÍŽKY
6. PŘECHODY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH PROVÉST V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ LIŠTY

PROVEDENÍ VŠECH KONSTRUKCÍ (PŘÍČEK, VÝPLNÍ OTVORŮ APOD.) MUSÍ RESPEKTOVAT PRŮHYB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ 
8. KONSTRUKCE S POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU A KROČEJOVOU NEPRŮZVUČNOST MUSÍ SPLŇOVAT ZÁSADY SYSTÉMU
       (UKONČENÍ U NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ),  ZÁSADY PRO VEDENÍ INSTALACÍ A ZÁSADY PRO NÁVAZNOST NA PODHLEDY 
        (AKUSTICKÉ NÁSTAVCE) APOD. 
9. HASÍCÍ PŘÍSTROJE OSADIT DLE PBŘ, HYDRANTY V ODSTÍNU BÍLÉM 
10. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONSTRUKCÍ  (STĚN, PODHLEDŮ APOD.) JSOU DVÍŘKA, KRYTY REVIZNÍCH OTVORŮ INSTALACÍ; POLOHU A VELIKOST DOHODNOUT 
       S DODAVATELI JEDNOTLIVÝCH ŘEMESEL 
11. PROVEDENÍ DLAŽEB A OBKLADŮ DLE BYTOVÉHO STANDARDU
12. VÝŠKA INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN 1200mm, (Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 75mm, VČETNĚ PŘEKLADU V SYSTÉMU)
13. PŘECHOD OMÍTKY NA OKENNÍ RÁMY POMOCÍ APU LIŠTY
14. KÓTOVÁNÍ OTVORŮ V PD UVAŽOVÁNO SKLADEBNĚ.
15.   REVIZNÍ DVÍŘKA OSADIT VE V. 1300mm NAD PODLAHOU (SH).
16. KUCHYŇSKÉ LINKY NEJSOU DODÁVKOU STAVBY, PD ZAHRNUJE POUZE PŘÍPRAVU INSTALACÍ (ZTI, ELEKTRO, VZT)
17. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE PŘI UŽÍVANÍ PROSTOR 1.PP MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT V ZIMNÍM OBDOBÍ POD 0°C
18.  PRO VYTYČENÍ OBLOUKŮ VE STĚNÁCH NUTNO PŘEVZÍT PODKLADY VE FORMÁTU DWG
19. TERASY SKLADBA C3 (1.NP-3.NP), 4.NP SKLADBA C3, C4 ROZSAH viz. VÝKRES č.08, SKLADBY viz. VÝKRES ŘEZŮ

POZNÁMKY

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

08

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 50

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

05/2017

tel.: 606 722 471

D.1

PŮDORYS 4.NP

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Gabriela Fialová DiS. tel.: 66 722 471 e-mail:           fialova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz
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B I SPOLEČNÉ PROSTORY
B I 4 00 01 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B I 4 00 02 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B I 4 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B I 4 00 04 CHODBA 23.41 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 A13 B11 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B I 4 00 05 KOTELNA 8.61 KERAMICKÁ DLAŽBA NP8 A3,A13 B1 D1 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II SPOLEČNÉ PROSTORY
B II 4 00 01 SCHODIŠTĚ 8.74 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A13 B1 D1 A13 B11
B II 4 00 02 PODESTA 12.16 KERAMICKÁ DLAŽBA NP7 A2,A13 B1 D1 A13 B11
B II 4 00 03 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 3.32 B10
B II 4 00 04 CHODBA 23.41 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A3,A13 B1 D1 P3 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
B II 4 00 05 KOTELNA 8.61 KERAMICKÁ DLAŽBA NP8 A3,A13 B1 D1 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ
BYT BI 401
B I 4 01 01 ZÁDVEŘÍ 4.03 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B I 4 01 02 CHODBA 10.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 01 03 ŠATNA 3.47 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 01 04 KOUPELNA 6.38 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 01 05 WC 2.91 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 01 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 39.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 01 07 POKOJ 11.14 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 01 08 POKOJ 17.29 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 01 09 LOŽNICE 16.99 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 01 10 TERASA 71.72 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 402
B I 4 02 01 ŠATNA 3.49 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 02 02 CHODBA 10.33 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 02 03 LOŽNICE 16.53 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 02 04 POKOJ 16.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 02 05 POKOJ 10.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 02 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 38.70 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 02 07 WC 2.92 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 02 08 KOUPELNA 6.42 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 02 09 ZÁDVEŘÍ 4.03 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B I 4 02 10 TERASA 75.53 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 403
B I 4 03 01 ZÁDVEŘÍ 4.15 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B I 4 03 02 CHODBA 9.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 03 03 ŠATNA 3.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 03 04 LOŽNICE 13.64 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 03 05 POKOJ 16.96 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 03 06 POKOJ 8.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B I 4 03 07 OBÝVACÍ POKOJ + KK 30.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 03 08 KOUPELNA 4.42 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 03 09 WC 2.29 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B I 4 03 10 TERASA 16.61 ŽB.PREFA DÍLCE
B I 4 03 11 TERASA 6.83 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BI 404
B I 4 04 01 ZÁDVEŘÍ 2.33 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A13 B1 D1 A13 B11 2
B I 4 04 02 CHODBA 6.07 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 4 04 03 ŠATNA 3.88 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 4 04 04 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 4 04 05 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 4 04 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 24.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B I 4 04 07 LOŽNICE 14.13 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B I 4 04 08 POKOJ 16.02 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B I 4 04 09 TERASA 5.76 ŽB.PREFA DÍLCE
B I 4 04 10 TERASA 12.50 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 401
B II 4 01 01 ZÁDVEŘÍ 4.04 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B II 4 01 02 CHODBA 10.24 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 01 03 LOŽNICE 17.00 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 01 04 POKOJ 17.29 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 01 05 POKOJ 11.14 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 01 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 39.62 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 01 07 WC 2.92 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 01 08 ŠATNA 3.47 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 01 09 KOUPELNA 6.38 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 01 10 TERASA 71.72 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 402
B II 4 02 01 ŠATNA 3.51 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 02 02 CHODBA 10.32 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 02 03 ZÁDVEŘÍ 4.03 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B II 4 02 04 KOUPELNA 6.43 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 02 05 WC 2.92 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 02 06 OBÝVACÍ POKOJ + KK 38.69 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 02 07 POKOJ 10.63 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 02 08 POKOJ 16.77 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 02 09 LOŽNICE 16.53 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 02 10 TERASA 75.51 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 403
B II 4 03 01 ZÁDVEŘÍ 4.15 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A2,A3,A13 B1 D1 A13 B11 3
B II 4 03 02 CHODBA 9.46 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 03 03 WC 2.29 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2,A13 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 03 04 KOUPELNA 4.42 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 03 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 30.27 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 3
B II 4 03 06 POKOJ 8.28 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 03 07 POKOJ 16.97 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 03 08 LOŽNICE 13.64 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 03 09 ŠATNA 3.15 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 3
B II 4 03 10 TERASA 16.60 ŽB.PREFA DÍLCE
B II 4 03 11 TERASA 7.05 ŽB.PREFA DÍLCE
BYT BII 404
B II 4 04 01 ZÁDVEŘÍ 2.33 KERAMICKÁ DLAŽBA NP4 A13 B1 D1 A13 B11 2
B II 4 04 02 CHODBA 6.07 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 4 04 03 POKOJ 16.02 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 4 04 04 LOŽNICE 14.13 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A3 B1 D10 A13 B11 2
B II 4 04 05 OBÝVACÍ POKOJ + KK 24.83 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A3,A13 B1 D10 A13 B11 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 4 04 06 WC 1.40 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5 A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 4 04 07 KOUPELNA 4.28 KERAMICKÁ DLAŽBA NP5a A2 B1 C4 P4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 2
B II 4 04 08 ŠATNA 3.88 LAMINÁTOVÁ PODLAHA NP6 A2,A13 B1 D10 A13 B11 2
B II 4 04 09 TERASA 4.96 ŽB.PREFA DÍLCE
B II 4 04 10 TERASA 16.60 ŽB.PREFA DÍLCE
Celkový součet:: 92 1268.88

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B II -
4.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B II 401 119.94
B II 402 117.47
B II 403 99.99
B II 404 77.72

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTŮ B I -
4.NP (BEZ BALKONŮ, TERAS,

SKLEPŮ)

Č.BYTU Plocha (m²)

B I 401 119.93
B I 402 117.45
B I 403 99.99
B I 404 77.72
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KOUŘOVOD Ø100/150mm, 
VYVEDEN MIN. 1000mm 
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POZNÁMKY 
1. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE MIMO JINÉ ŘEŠIT:

     PODROBNOSTI STŘEŠNÍ KRYTINY (OPLECHOVÁNÍ, PROVĚTRÁNÍ APOD.)
     KOTVENÍ KRYTINY (SCHÉMA + DOLOŽENÍ VÝPOČTEM + VÝTAH. ZKOUŠKA)
     PROSTUPY (TĚSNÍCÍ MANŽETA)
     UCHYCENÍ HROMOSVODŮ
     ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
2. HROMOSVOD VIZ PD ELEKTRO
3. V PŘÍPADĚ PROSTUPŮ HROMOSVODU, NUTNO OSADIT TEPELNOU IZOLACI Z MINER.VATY O ROZMĚRU 1x1m
4. PROSTUPY ZTI, VZT, PLYN A ELEKTRO JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, NUTNO PŘEVZÍT Z VÝKRESŮ ŘEMESEL
5. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC DLE PD VĚTRÁNÍ
6. KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE PBŘ
7. UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ POMOCÍ TYPOVÉ MANŽETY A TĚSNÍCÍCH PRVKŮ
8. PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ DLE POŽADAVKU SYSTÉMU ODVODNĚNÍ
9. VEŠKERÉ PRVKY STŘECHY DODAT V SYSTÉMU VÝROBCE VČETNĚ DOPLŇKŮ

10. GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOKY JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINY 
11. DODRŽET MINIMÁLNÍ SPÁD ÚŽLABÍ 0,5% DLE ČSN 73 1901 PŘI DODRŽENÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE
12. DODAVATEL STŘEŠNÍ KRYTINY MUSÍ ZOHLEDNIT MOŽNOST VZNIKU KALUŽÍ A DEKLAROVAT JEJÍ FUNKČNOST 
13. KÓTOVÁNÍ ATIKY K NOSNÉ BETONOVÉ ČÁSTI 
14. PAROTĚSNÁ VRSTVA - VŠECHNY LEPENÉ SPOJE FÓLIE A NAPOJENÍ NA OKOLNÍ PRVKY NÁSLEDOVNĚ: KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNIT
      SILIKONOVÝM TMELEM, KE ZDIVU PŘILEPIT TPT
15. PŘÍPADNÉ DALŠÍ PROSTUPY PRO VEDENÍ ELEKTRO (DODÁVKA ELEKTRO), OSADIT PŘÍ REALIZACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
16. PROSTUPY KOMÍNŮ KONSTRUKCEMI ŘEŠIT POMOCÍ SPECIÁLNÍCH PROSTUPEK VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNOSTI.
      MATERIÁLY, KTERÉ NEODOLÁVAJÍ POVRCHOVÉ TEPLOTĚ KOMÍNOVÉHO TĚLESA NUTNO NAPOJIT POMOCÍ SPECIÁLNÍ MANŽETY

DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ

OKRAJOVÉ PODMÍNKY
-   teplotní oblast I. 
-   návrhová teplota venkovního vzduchu (-12°C)
-   sněhová oblast I. 
-   novostavba
-   tepelný odpor dle výpočtových hodnot ČSN - 73 0540-3 
-   ekvivaletní hodnota parametru vnitřního prostředí ST1: ti = 20-22°C a Fi < 55% (lokální zvýšení Fi<75% v koupelnách - krátkodobě)

STŘEŠNÍ ANTÉNA - SOUČÁST DODÁVKY ELEKTRO
NOSNÉ PRVKY (DODÁVKA STAVBY) - OSADIT PŘI REALIZACI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - OCEL TR. ø76x5mm v.1900 NAD STŘEŠNÍ ROVINU, 
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, ANTIKONDENZAČNÍ NÁTĚR/NÁSTŘIK (V MÍSTĚ PROSTUPU KONSTRUKCÍ), KOTVENO KE STROPNÍ KONSTRUKCI 
PŘES PLECH P8 (250/250) 4x M12, NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM ELEKTRO 

SKLADBY 

ST1
- STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ mPVC FOLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
(OPLECHOVÁNÍ, PROSTUPŮ, ...), KOTVENÍ DLE SCHEMATU ZATÍŽENÍ, SPOJE NATAVIT
- SEPARAČNÍ NETKANÁ TEXTILIE SE SKLOVLÁKNITÝM VLISEM 150g/m²
- TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS TL. 180mm (KŘÍŽEM KLADENÉ DESKY EPS 150S TL.80mm + EPS 150S TL.100mm)
- SPÁDOVÁ VRSTVA - EPS 150S SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 20~285mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 3,0 mm

     - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ  STROPNÍ  DESKA TL. 250mm

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD V ATICE, UMÍSTĚNÍ SPODNÍ HRANY min.30mm NAD HYDROIZOLACÍ (SPODNÍ 
HRANA +12,250 NAD 0,000),150x100mm, 10ks - PŘESNÝ NÁVRH DLE DODAVATELE KANALIZACE

OPLECHOVÁNÍ ATIKY POZINKOVANÝ PLECH TL.0,8mm S PLASTOVOU ÚPRAVOU - SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

GRAVITAČNÍ STŘEŠNÍ VTOK - SOUČÁST DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

ST-D-2

ST-O-1
ST-O-2
ST-O-3
ST-O-4

ST-D-1 TYPOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ 700/1200mm, PLNĚ ZATEPLENÝ S PODSTAVOU A PLNÝM POKLOPEM
SOUČÁST DODÁVKY VÝSUVNÝ ŽEBŘÍK S.V. MÍSTNOSTI 2,60m (UZAMYKATELNÝ, UMÍSTĚN NA STĚNĚ SCHODIŠTĚ)

ST-D-3

ODKAZY

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK OBLOUKOVÝ PÁSOVÝ - 2ks:
KONSTRUKCE ZASKLENÍ : HLINÍKOVÉ PROFILY, Uf=1,4W/m2K
TYP        : PÁSOVÝ (OBLOUKOVÝ) 
SVĚTLÍKOVÁ OBRUBA : OCELOVÝ OHÝBANÝ PLECH S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ (SOUČÁST DODÁVKY SVĚTLÍKU), v. min. 150mm NAD HI
ZASKLENÍ : POLYKARBONÁTOVÉ DESKY, BARVA OPÁL, TL. 20  mm, Ug<1,6, DO HLÍKOVÉ KONSTRUKCE
VLASTNOSTI : Uw <1,4 W/m²K, Rw = 18dB
SV.PROPUSTNOST : 45 %
POŽADAVEK NA PROVEDENÍ : UKONČENÍ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY PROVÉZT ZE SPECIÁLNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKY ZABRAŇUJÍCÍ VNIKÁNÍ HMYZU 

  DO DUTINEK
ROZMĚR : VNĚJŠÍ - 1280 x 2780 mm 

ČISTÝ OTVOR VE STROPĚU - 1000 x 2500 mm            
POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. STATICKÉ POSOUZENÍ VÝROBKU
                                                       POŽADAVKY NA VLASTNOSTI VIZ.TZ A PBŘ

PRVKY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU PRO ÚDRŽBU 28 ks (NÁVRH DLE ČSN 731901 NAVRHOVÁNÍ STŘECH A ZÁKON Č. 309/2006 SB.O BEZPEČNOSTI 
PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ, O POŽADAVCÍCH NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, 
ORGANIZACE PRÁCE, PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY) - POLOHU, POČET A SYSTÉM URČIT DLE NÁVRHU DODAVATELE
(VARIANTA: ZAMĚSTNAVATEL ZAJISTÍ POUŽITÍ OCHRANNÉ, PŘÍPADNĚ ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE - NUTNO ŘEŠIT V PROVOZNÍM ŘÁDU)

ST-D-4

ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ - Z/12.2, HH POD STROPNÍ DESKOU ŠACHTY

C1 VIZ VÝKRES Č. 10

C5 VIZ VÝKRES Č. 10
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STOŽÁRU
P5-60/30

SCHÉMA KOTVENÍ 
ANTÉNNÍHO STOŽÁRU

PLECH P8-250/250
+ VÝZTUHY P8

ST1

(ZATÍŽENÍ  OD VĚTRU DLE ČSN EN 1991-1-4)  
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ST1

C1

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - POZINK. PLECH TL. 0,8 mm

TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRENU XPS CS (10/Y) 500

KOVOVÉ KAZETY NA OCELOVÝ ROŠT

PŘÍPONKA ATIKY - PERFOROVANÝ PLECH TL. 0,5 mm
(V SYSTÉMU PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY)

OSB DESKA DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU
VLHKOSTÍ TL. 18 mm

POPLASTOVANÝ
PLECH

40

200 80

NÁBĚHOVÝ KLÍN

ŘEZ st1 - st1
M 1:20

SPODNÍ OKAPNICE V MÍSTĚ PROVĚTRÁVANÉ 
MEZERY PERFOROVANÁ (V SYSTÉMU 

PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY)

9050

ST1

TYPOVÝ PÁSOVÝ OBLOUKOVÝ SVĚTLÍK

DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
- MINERÁLNÍ VATA

POPLASTOVANÝ PLECH VYPLNĚNÍ SVĚTLÍKOVÉ OBRUBY
IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN

TYPOVÁ SVĚTLÍKOVÁ OBRUBA
RÁM Z OCELOVÉHO PLECHU,
VČETNĚ ZTUŽUJÍCÍHO PLECHU,
ODSTÍN BÍLÝ

NÁBĚHOVÝ KLÍN

ŘEZ st2 - st2
M 1:10

ST1 TYPOVÝ DILATAČNÍ PROFIL
D = 50 mm

ŘEZ st3 - st3
M 1:20

ST1

ŘEZ st4 - st4
M 1:10

TYPOVÁ STŘEŠNÍ VPUST

PVC MANŽETA PRO NAPOJENÍ
NA STŘEŠNÍ HYDROIZOLACI

BITUMENOVÁ MANŽETA
PRO NAPOJENÍ NA PAROTĚSNOU
ZÁBRANU

IZOLACE Z 
MINERÁLNÍCH 

VLÁKEN

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, AKUSTICKY
NEPRŮZVUČNÉ (PRUŽNÉ PROVEDENÍ)

SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

09

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 100

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

05/2017

tel.: 606 722 471

D.1

STŘECHA

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Ing. Martin Jun tel.: 606 722 471 e-mail:           jun@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz



SKLADBY
VIZ VÝKRES Č.09 STŘECHA

-  PODLAHA TL.150mm
-  STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
-  TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 150mm S POVRCHEM POD OMÍTKU

(zateplení průvlaku TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 50mm)

VIZ VÝKRES Č.02 ZÁKLADY

ST1 

B1

B3

B2 -  PODLAHA TL.150mm
-  STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
-  SDK PODHLED IMPREGNOVANÝ NA OCELOVÝ ROŠT

-  PODLAHA TL.150mm
-  STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

ODKAZY
1

A1  -  A6

C1 

C2  
NÁŠLAPNÁ VRSTVA - ŽB. PREFA DÍLCE TL.100mm S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU ZDRSNĚNÍM, NA PODLOŽKÁCH
HYDROIZOLACE - NETKANÁ TEXTÍLIE PP 150g/m²
                                             - FÓLIE mPVC TL.2,0mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ APOD.)
                                              KOTVENÁ V PLOŠE BODOVÝM KOTVENÍM
TEPELNÍ IZOLACE - XPS CS (10/Y) 500, TL.140mm (2xDESKY KŘÍŽEM POKLÁDANÉ) LEPENO 
POJISTNÁ HI - 1xMAP+ALP, SPECIFIKACE VIZ TZ
SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT-C20 TL.0-75mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB. MONOLIT. DESKA TL.250mm
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 100mm (1.PP 150mm) S POVRCHEM POD OMÍTKU

C3  NÁŠLAPNÁ VRSTVA - ŽB. PREFA DÍLCE TL.100mm S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU ZDRSNĚNÍM, NA PODLOŽKÁCH
HYDROIZOLACE - NETKANÁ TEXTÍLIE PP 150g/m²
                                             - FÓLIE mPVC TL.2,0mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ APOD.)
                                              KOTVENÁ V PLOŠE BODOVÝM KOTVENÍM
TEPELNÍ IZOLACE - XPS CS (10/Y) 500, TL.140mm (2xDESKY KŘÍŽEM POKLÁDANÉ), LEPENO ( NA BÁZI ASFALTU)
POJISTNÁ HI - 1xMAP+ALP, SPECIFIKACE VIZ TZ
SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR CT-C20 TL.0-75mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB. MONOLIT. DESKA TL.250mm

2

INSTALAČNÍ ŠACHTY -  PO OSAZENÍ POTRUBÍ DOBETONOVAT STROPNÍ KONSTRUKCI
VIZ ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

C4  NÁŠLAPNÁ VRSTVA - ŽB. PREFA DÍLCE TL.100mm S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU ZDRSNĚNÍM, NA PODLOŽKÁCH
HYDROIZOLACE - NETKANÁ TEXTÍLIE PP 150g/m²
                                             - FÓLIE mPVC TL.2,0mm, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, LEMOVÁNÍ APOD.)
                                              KOTVENÁ V PLOŠE BODOVÝM KOTVENÍM
TEPELNÍ IZOLACE - XPS CS (10/Y) 500, TL.120mm (2xDESKY KŘÍŽEM POKLÁDANÉ), LEPENO ( NA BÁZI ASFALTU)
SPÁDOVÁ VRSTVA - XPS CS (10/Y) 500, TL.20-170mm,LEPENO ( NA BÁZI ASFALTU)
POJISTNÁ HI - 1xMAP+ALP, SPECIFIKACE VIZ TZ
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB. MONOLIT. DESKA TL.250mm

SDK OBKLAD NA OCELOVÝ ROŠT, VČETNĚ POMOCNÉ OK
S ODOLNOSTÍ DLE PBŘ (Z OBOU STRAN)

VNĚJŠÍ OBKLAD - FASÁDNÍ KAZETOVÉ DESKY - OCEL. POZINK. PLECH TL. min 1,0 mm, KLADENÍ HORIZONTÁLNÍ, š. 400 mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE - OCELOVÝ ROŠT V SYSTÉMU
- UPEVŇOVACÍ PRVKY - MODULOVÉ LIŠTY, OCEL. POZINK. LAKOVANÝ PLECH TL. 1,5 mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PVDF 25
- ODSTÍN - TMAVĚ ŠEDÝ RAL 9007

NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA TL. 200 mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 3,0 mm

     - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS TL. 80 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE SE SKLOVLÁKNITÝM VLISEM 150 g/m²
HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ mPVC FOLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5 mm, VČETNĚ 

PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, PROSTUPŮ, ...), KOTVENÍ DLE SCHEMATU ZATÍŽENÍ, SPOJE NATAVIT

C5  HYDROIZOLACE - STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ mPVC FOLIE URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ TL. 1,5mm, VČETNĚ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OPLECHOVÁNÍ, PROSTUPŮ, ...), KOTVENÍ DLE SCHEMATU ZATÍŽENÍ, SPOJE NATAVIT

SEPARAČNÍ VRSTVA - NETKANÁ TEXTILIE SE SKLOVLÁKNITÝM VLISEM 150g/m²
TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS TL. 150mm
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY TL. 3,0 mm

    - PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ  STĚNA TL. 200mm

-  PODLAHA TL.150mm
-  STROPNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
-  TEPELNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 100mm S POVRCHEM POD OMÍTKU

B1a

3 OCEL. PROFIL HEB 100 DL. 2900mm (NALEŽATO) V ÚROVNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE, OMÍTNOUT - 6KS

LEGENDA MATERIÁLŮ

NÁSYP Z VELMI VHODNÉ ZEMINY (KAMENITOPÍSČITÉ) VIZ HTÚ

NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY VIZ HTÚ

ROSTLÝ TERÉN

NÁSYP Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY (JÍLOVITOPÍSČITÁ) VIZ HTÚ

TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100,150mm
- požadavky na vlastnosti: viz TZ 

VNITŘNÍ STĚNY TL. 250mm Z BETONOVÝCH SKOŘEPINOVÝCH  TVÁRNIC,  NA MALTU TŘÍDY M 10
PŘEKLADY Z TVAROVEK V SYSTÉMU VČETNĚ VYZTUŽENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U 
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KONSTRUKCE Z MONOLITICKÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
požadavek na zvukovou neprůzvučnost: R´w=52dB (BYT/SPOLEČNÉ PROSTORY), 53dB (BYT/BYT) S AKUSTICKÝM UTĚSNĚNÍM U 
STROPNÍ  A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
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NADZEMNÍ ČÁST S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

PŘÍČKY TL. 100mm, PŘIZDÍVKY TL.75mm Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC,  NA MALTU V SYSTÉMU, PŘEKLADY V SYSTÉMU 

TEPELNÁ IZOLACE Z EPS TL.100mm, S POVRCHEM POD OMÍTKU
požadavky na vlastnosti viz. TZ

KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚRKONSTRUKCE Z PREFABRIKOVANÉHO BETONU - viz ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ 
ŘEŠENÍ
- požadavky na kvalitu: viz TZ A ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
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LEGENDA MATERIÁLŮ
1.1 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: SV. ŠEDÝ (DLE VZORNÍKU DODAVATELE)

1.2 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÝ (DLE VZORNÍKU DODAVATELE)

1.3 FASÁDNÍ PLOCHY
MATERIÁL: POVRCH ŠKRÁBANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
BAREVNÝ ODSTÍN: KARAMELOVÝ (DLE VZORNÍKU DODAVATELE)

3.1 VÝPLNĚ OTVORŮ
PLASTOVÁ OKNA
ODSTÍN RÁMU: e/i : ŠEDÝ / BÍLÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.2 VÝPLNĚ OTVORŮ
HLINÍKOVÉ DVEŘE
ODSTÍN RÁMU: ELOX STŘÍBRNÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.3 VÝPLNĚ OTVORŮ
SEKČNÍ VRATA S VĚTRACÍ MŘÍŽÍ
ODSTÍN: ŠEDÝ (RAL 9006)
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

3.4 VÝPLNĚ OTVORŮ
VĚTRACÍ MŘÍŽ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

5.1 PŘÍSLUŠENSTVÍ
ŘÍMSA
MATERIÁL: MONOLITICKÝ POHLEDOVÝ BETON (PODROBNĚJI viz. ČÁST D.1.2 SKŘ)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HYDROFOBNÍ SILIKONOVÝ NÁTĚR VODOODPUDIVÝ, TRANSPARENTNÍ

1.4 FASÁDNÍ PLOCHY
VNĚJŠÍ KAZETOVÝ OBKLAD
MATERIÁL: KAZETY Z OCEL. POZINK. PLECHU TL. min. 1,0mm NA NOSNÝ ROŠT,

    KLADENÍ HORIZONTÁLNÍ š.400mm
BAREVNÝ ODSTÍN: RAL 9007 (DLE VZORNÍKU DODAVATELE)

ODKAZY

Z/7 ZÁBRADLÍ PLNÉ
MATERIÁL: HPL DESKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM
ODSTÍN: Z/7.1 - SV. ŠEDÝ, Z/7.2 - KARAMELOVÝ, Z/7.3 - ŠEDÝ, Z/7.4 - TM.ŠEDÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/8 DĚLÍCÍ STĚNA - BALKONY
MATERIÁL: HPL DESKY S EXTRÉMNÍ ODOLNOSTÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM
ODSTÍN: Z/8.1 - BÍLÝ, Z/8.2 - KARAMELOVÝ, Z/8.3 - SV.ŠEDÝ
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/6 ZÁBRADLÍ 
MATERIÁL: OCEL. KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

Z/5 ZÁBRADLÍ 
MATERIÁL: OCEL. KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

POZNÁMKY
1. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU NAD TERASOU (1.NP - 3.NP) - TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5mm ODSTÍN BÍLÝ.
2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU NAD TERASOU VE 4.NP - POHLEDOVÝ BETON (POŽADAVKY viz. D.1.2 SKŘ).
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OPĚRNÝCH STĚN - POHLEDOVÝ BETON (POŽADAVKY viz. D.1.2 SKŘ).

2.1 SOKL ZATEPLENÝ
ZATEPLENÍ XPS
MATERIÁL: POVRCH TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5mm 

+ PROBARVENÁ PASTOVITÁ OMÍTKA SE VZHLEDEM MONOLITICKÉHO BETONU
BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÝ (DLE VZORNÍKU DODAVATELE)

4.1 FASÁDNÍ PLOCHA
VÝTAHOVÁ ŠACHTA ZATEPLENÁ EPS
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEŠNÍ IZOLAČNÍ mPVC FOLIE, ODSTÍN SV. ŠEDÝ 
PODROBNĚJI viz. VÝKRES STŘECHY

Z/12 PROTIDEŠŤOVÁ PROVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, PODROBNĚJI viz. VÝPIS VÝROBKŮ

A PROTIDEŠŤOVÁ PROVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO, PODROBNĚJI viz. D.1.4 VZT
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SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz 

KRAJ

STAVEBNÍ ÚŘAD

OBEC

NÁZEV STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

měřítko: č. výkresu:

stupeň PD:

e-mail: zezula@ateliersantis.cz

číslo zakázky:

GEN. PROJEKTANT

INVESTOR

VEDOUCÍ ARCHITEKT

HL. INŽ. PROJEKTU 

tel.: 725 837 519

členění dokumentce: datum tisku:

NÁZEV VÝKRESU

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTOUPENÝ

KONTAKTNÍ OSOBA

VYPRACOVAL

Ing.arch. Martin  Zezula

KONTROLOVAL Ing. Zdeněk Tulis e-mail: tulis@ateliersantis.cz

AUTOR NÁVRHU
Ing.arch. Pavel Červený
ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323, 500 02 Hradec Králové 2

12

DPS

Středočeský kraj

Poděbrady

Poděbrady

Nový Žižkov s.r.o., Hellichova č.p. 795, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1

OBYTNÝ SOUBOR NOVÝ ŽIŽKOV V PODĚBRADECH

2017/03/DPS

1 : 100

SO -01 BYTOVÝ DŮM - SEKCE BI+BII (56 BJ)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 190,700 m.n.m.
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

05/2017

tel.: 606 722 471

D.1

POHLEDY

Praha

Pavel Louda, jednatel společnosti

Ing. Radek Pilař tel.: 601 311 101 e-mail:         radek.pilar@louda.cz

Gabriela Fialová DiS. tel.: 606 722 471 e-mail:           fialova@ateliersantis.cz

Ing. Janette Švandová e-mail:           svandova@ateliersantis.cz

POHLED JV

POHLED SZ

POHLED SV

POHLED JZ

SCHÉMA OZNAČENÍ POHLEDŮ
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