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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

MÍSTNOST

ČÍSLO

NÁZEV MÍSTNOSTI

VÝMĚRA

[m²]

01.01 OSOBNÍ VÝTAH

2.99

01.02 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO

10.38

01.03

MEZIPODESTA 10.17

01.04 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO

6.20

01.05

HALA 10.38

01.06

CHODBA 4.09

01.07

RODINNÁ ŠATNA

5.63

01.08

TOALETA 1.22

01.09

CHODBA 5.09

01.10

PROSTOR POD SCHODIŠTĚM
4.92

01.11

SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR

2.19

01.12 ÚKLID
2.12

01.13

SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA

3.36

01.14

SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA

5.30

01.15

CHODBA 2.25

01.16

ŠATNA MUŽI
6.05

01.17 UMÝVÁRNA MUŽI

4.56

01.18

TOALETA MUŽI

1.30

01.19

ŠATNA ŽENY

9.62

01.20

UMÝVÁRNA ŽENY

6.02

01.21

SPRCHA ŽENY
1.42

01.22 TOALETA ŽENY

1.19

01.23a PŘEDSÍŇ

10.35

01.23b

TOALETA 1.44

01.23c

KOUPELNA 6.93

01.23d

POKOJ č.18 13.32

01.23e

POKOJ č.17 15.78

01.24

STROJOVNA VZT 5.45

01.25 PRŮJEZD
46.29

01.26

PARKING 496.14

01.27 AUTOVÝTAH

17.05

01.28 OSOBNÍ VÝTAH

3.27

01.29 CHODBA - PŘÍPRAVA

6.45

01.30

STROJOVNA VZT 3.25

01.31

CHODBA 29.11

PODLAŽÍ 1.NP CELKEM

761.27

e1

i1

i2

e2

Z JEDNOTKY DO MÍSTNOSTI

e1 - VSTUP ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO

VZDUCHU DO JEDNOTKY

i1 - VSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU

 DO JEDNOTKY

i2 - VÝSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU

Z JEDNOTKY

LEGENDA VZT

e2 - VÝSTUP ČERSTVÉHO VZDUCHU

-

STROPNÍ ANOMOSTAT TROX ADLR 244/244

-

ŠTĚRBINOVÁ VÝÚSŤ TROX VSD 35

-

DÝZA  S DALEKÝM DOSAHEM TROX DUK

VŠECHNY DVEŘE Z NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ

MUSÍ BÝT BEZPRAHOVÉ S MEZERAMI MINIMÁLNĚ 8 mm

ZAŘÍZENÍ I

DUPLEX 3500 Multi Eco

fy ATREA

Vp=2950m³/h

Ve=900m³/h

Vc=2050m³/h

ZAŘÍZENÍ II

DUPLEX 3500 Multi Eco

fy ATREA

Vp=2160m³/h

Ve=1800m³/h

Vc=360m³/h

TLUMIČ HLUKU IAA 355 fy ELEKTRODESIGN

-

ZAŘÍZENÍ II

DUPLEX 3500 Multi Eco

fy ATREA

Vp=2160m³/h

Ve=1800m³/h

Vc=360m³/h

ZAŘÍZENÍ I

DUPLEX 3500 Multi Eco

fy ATREA

Vp=2950m³/h

Ve=900m³/h

Vc=2050m³/h

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

ZAŘÍZENÍ IV

DUPLEX 3500 Multi Eco

fy ATREA

Vp=1350m³/h

Ve=1000m³/h

Vc=350m³/h

POKOJE PRO HOSTY 4. NP

POKOJE PRO HOSTY 4. NP

POKOJE PRO HOSTY 2. NP

PROSTORY 1.NP

ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ

POKOJE PRO HOSTY 2. NP

B
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A
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A

S
A
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N

A
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N

A

R
E

L
A

X
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A

ZAŘÍZENÍ III

DUPLEX 370 EC5fy ATREA

Vp=260m³/h

Ve=260m³/h
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