
13-1p
22 °C
526 W

pokoj

12-1p
22 °C
564 W

pokoj

14-1p
22 °C
703 W

pokoj

PLAN VK 22/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-4,0

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

K
LC

M
 7

00
.4

50
N

-1
,8

K
LC

M
 7

00
.4

50
N

-1
,6

K
LC

M
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00
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-1
,8

14-1k
24 °C

koupelna

13-1k
24 °C

koupelna

12-1k
24 °C

koupelna

14-2p
22 °C
519 W

pokoj

13-2p
22 °C
388 W

pokoj

12-2p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
55 kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
79kg/h
Np-2,1

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
36 kg/h
Np-1,5

VV DN10
55 kg/h
Np-1,8

VV DN10
49kg/h
Np-2,5

VV DN10
62kg/h
Np-2,4

VV DN10
49kg/h
Np-2,2

VV DN10
62kg/h
Np-2,3

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

VV DN10
77kg/h
Np-4,0

RTD DN40

10-40 kPa

STAD VV DN40
11252kg/h

Np-2,8

K
LC

M
 7

00
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N
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K
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M
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00
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K
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M
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00
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,4

14-2k
24 °C

koupelna

13-2k
24 °C

koupelna

12-2k
24 °C

koupelna

14-ch
20 °C

3341 W

chodba

10-ch
20 °C

1671 W

chodba

13-ch
20 °C

1694 W

chodba

12-ch
20 °C

1142 W

chodba

9-ch
20 °C

1512 W

chodba

8-ch
20 °C

1036 W

chodba

7-ch
20 °C

1483 W

chodba

6-ch
20 °C

1540 W

chodba

5-ch
20 °C

1041 W

chodba

PLAN VK 22/300x1000
ITV-6,5 RŠ1-1,9 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-2,3 RŠ1-0,8 RŠ2-0,5

PLAN VK 22/300x1000
ITV-4,4 RŠ1-1,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

VV DN10
36 kg/h
Np-1,3

VV DN10
36 kg/h
Np-1,3

VV DN10
71 kg/h
Np-1,9

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
79kg/h
Np-2,1

VV DN10
49kg/h
Np-2,6

VV DN10
49kg/h
Np-2,6

VV DN10
49kg/h
Np-1,8

VV DN10
49kg/h
Np-1,8

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

VV DN10
55 kg/h
Np-1,7

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
79kg/h
Np-2,1

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,5

VV DN10
55 kg/h
Np-1,8

VV DN10
36kg/h
Np-1,5

VV DN10
62kg/h
Np-2,5

VV DN10
49kg/h
Np-2,4

VV DN10
62kg/h
Np-2,0

VV DN10
49kg/h
Np-1,7

VV DN10
77kg/h
Np-3,7

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

STAD VV DN40
10865kg/h

Np-4,0

RTD DN40

10-40 kPa

14-3p
22 °C
519 W

pokoj

13-3p
22 °C
388 W

pokoj

12-3p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-3k
24 °C

koupelna

13-3k
24 °C

koupelna

12-3k
24 °C

koupelna

11-2
20 °C
671 W

přednášková místnost
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14-4p
22 °C
519 W

pokoj

13-4p
22 °C
388 W

pokoj

12-4p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-4k
24 °C

koupelna

13-4k
24 °C

koupelna

12-4k
24 °C

koupelna
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14-5p
22 °C
519 W

pokoj

13-5p
22 °C
388 W

pokoj

12-5p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-5k
24 °C

koupelna

13-5k
24 °C

koupelna

12-5k
24 °C

koupelna
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N

-1
,4

14-6p
22 °C
703 W

pokoj

13-6p
22 °C
526 W

pokoj

12-6p
22 °C
564 W

pokoj

PLAN VKL 22/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-4,0

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

14-6k
24 °C

koupelna

13-6k
24 °C

koupelna

12-6k
24 °C

koupelna

K
LC
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 7

00
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50
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K
LC

M
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00
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50
N

-1
,8

K
LC
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00
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50
N
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14-ch
20 °C

3341 W

chodba

10-ch
20 °C

1671 W

chodba

13-ch
20 °C

1694 W

chodba

12-k
20 °C
458 W

hlavní kuchyňka
12-ch

20 °C
1142 W

chodba

9-ch
20 °C

1512 W

chodba

8-ch
20 °C

1036 W

chodba
8-p
20 °C
0 W

prádelna

7-ch
20 °C

1483 W

chodba

6-ch
20 °C

1540 W

chodba

5-k
20 °C
433 W

hlavní kuchyňka
5-ch
20 °C

1041 W

chodba

PLAN VK 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 22/300x1000
ITV-6,3 RŠ1-1,9 RŠ2-1,0

PLAN VKL 22/300x1000
ITV-5,1 RŠ1-1,5 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,9 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,9 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

14-7p
22 °C
703 W

pokoj

13-7p
22 °C
526 W

pokoj

12-7p
22 °C
564 W

pokoj

PLAN VKL 22/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-4,0

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

14-7k
24 °C

koupelna

13-7k
24 °C

koupelna

12-7k
24 °C

koupelna
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VV DN10
36 kg/h
Np-1,3

VV DN10
55 kg/h
Np-1,7

VV DN10
79kg/h
Np-2,1

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
77kg/h
Np-2,6

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
51kg/h
Np-1,8

VV DN10
34kg/h
Np-1,6

VV DN10
36 kg/h
Np-1,6

VV DN10
55kg/h
Np-2,0

VV DN10
51kg/h
Np-1,9

VV DN10
49kg/h
Np-2,5

VV DN10
62kg/h
Np-2,4

VV DN10
77kg/h
Np-2,6

VV DN10
62kg/h
Np-2,3

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

VV DN10
77kg/h
Np-4,0

14-8k
24 °C

koupelna

13-8k
24 °C

koupelna

12-8k
24 °C

koupelna

K
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M
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N

-1
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14-ch
20 °C

3341 W

chodba

10-ch
20 °C

1671 W

chodba

13-ch
20 °C

1694 W

chodba

12-ch
20 °C

1142 W

chodba

9-ch
20 °C

1512 W

chodba

8-ch
20 °C

1036 W

chodba

7-ch
20 °C

1483 W

chodba

6-ch
20 °C

1540 W

chodba

5-ch
20 °C

1041 W

chodba

PLAN VKL 22/300x1000
ITV-6,4 RŠ1-1,9 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-2,3 RŠ1-0,8 RŠ2-0,5

PLAN VKL 22/300x1000
ITV-4,3 RŠ1-1,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,4 RŠ1-0,4 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,6 RŠ1-0,5 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,2 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,1 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-4,2 RŠ-1,3

PLAN VK 21/300x1800
ITV-4,7 RŠ-1,4 PLAN VKL 21/300x1400

ITV-3,5 RŠ-1,1

11-1
20 °C

1955 W

počítačová místnost

10-2k
24 °C

koupelna

9-2k
24 °C

koupelna

7-2k
24 °C

koupelna

6-2k
24 °C

koupelna

5-2k
24 °C

koupelna
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10-2p
22 °C
290 W

pokoj

9-2p
22 °C
253 W

pokoj

7-2p
22 °C
253 W

pokoj

6-2p
22 °C
253 W

pokoj

5-2p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

10-1k
24 °C

koupelna

9-1k
24 °C

koupelna

7-1k
24 °C

koupelna

6-1k
24 °C

koupelna

5-1k
24 °C

koupelna
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10-1p
22 °C
431 W

pokoj

9-1p
22 °C
381 W

pokoj

7-1p
22 °C
391 W

pokoj

6-1p
22 °C
391 W

pokoj

5-1p
22 °C
420 W

pokoj

PLAN VK 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

4-1
20 °C

1679 W

prodejna

PLAN VKL 21/300x1600
ITV-2,3 RŠ-0,8

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-2,7 RŠ-0,9

PLAN VK 21/300x1400
ITV-3,5 RŠ-1,1

PLAN VK 21/300x1600
ITV-2,3 RŠ-0,8

K
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V
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00
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1-1
20 °C

3097 W

zázemí pro kuchyň

K
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K
20

V
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00
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6M
N

-3
,4

PLAN VK 22/300x1200
ITV-2,2 RŠ-0,7

2-1
20 °C

1155 W

společenská místnost

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-2,2 RŠ-0,7

PLAN VK 11/300x1400
ITV-2,0 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-2,0 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

9-3p
22 °C
253 W

pokoj

8-2p
22 °C
253 W

pokoj

7-3p
22 °C
253 W

pokoj

5-3p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

9-3k
24 °C

koupelna

8-2k
24 °C

koupelna

7-3k
24 °C

koupelna

5-3k
24 °C

koupelna
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9-4k
24 °C

koupelna

8-3k
24 °C

koupelna

7-4k
24 °C

koupelna

5-4k
24 °C

koupelna
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K
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N
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9-4p
22 °C
253 W

pokoj

8-3p
22 °C
253 W

pokoj

7-4p
22 °C
253 W

pokoj

5-4p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

11-3
20 °C
682 W

přednášková místnost

PLAN VK 11/300x1400
ITV-2,0 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-2,0 RŠ1-0,7 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-3,9

10-3p
22 °C
666 W

pokoj

6-3p
22 °C
580 W

pokoj

10-3k
24 °C

koupelna

6-3k
24 °C

koupelna
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24 °C

koupelna
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00
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,1

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

8-1p
22 °C
717 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1400
ITV-2,4 RŠ-0,8

PLAN VK 11/300x1800
ITV-3,0 RŠ-1,0

11-4
20 °C

1656 W

učebna

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-3,3 RŠ-1,1

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-2,4 RŠ-0,8

10-7p
22 °C
433 W

pokoj

9-7p
22 °C
391 W

pokoj

8-7p
22 °C
391 W

pokoj

6-7p
22 °C
391 W

pokoj

5-7p
22 °C
420 W

pokoj

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0
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10-6k
24 °C

koupelna

9-6k
24 °C

koupelna

8-6k
24 °C

koupelna

6-6k
24 °C

koupelna

5-6k
24 °C

koupelna

10-6p
22 °C
290 W

pokoj

9-6p
22 °C
253 W

pokoj

8-6p
22 °C
253 W

pokoj

6-6p
22 °C
253 W

pokoj

5-6p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

10-4p
22 °C
290 W

pokoj

8-4p
22 °C
253 W

pokoj

7-5p
22 °C
253 W

pokoj

6-4p
22 °C
253 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

10-4k
24 °C

koupelna
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24 °C
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10-5p
22 °C
290 W

pokoj

8-5p
22 °C
253 W

pokoj

7-6p
22 °C
253 W

pokoj

6-5p
22 °C
253 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

10-5k
24 °C

koupelna
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24 °C
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VV DN10
71 kg/h
Np-2,0

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
34kg/h
Np-1,5

VV DN10
34kg/h
Np-1,5

VV DN10
34kg/h
Np-1,6

VV DN10
34kg/h
Np-1,6

VV DN10
71 kg/h
Np-2,3

VV DN10
36 kg/h
Np-1,7

VV DN10
36 kg/h
Np-1,7

7-7k
24 °C

koupelna
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PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9
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22 °C
717 W

pokoj
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9-5k
24 °C

koupelna

5-5k
24 °C

koupelna

9-5p
22 °C
580 W

pokoj

5-5p
22 °C
592 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1600
ITV-2,2 RŠ-0,7

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-2,2 RŠ-0,7

PLAN VK 11/300x900
ITV-1,0 RŠ-0,2

4-2
20 °C
galerie PLAN VKL 11/300x900

ITV-1,0 RŠ-0,2

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-2,5 RŠ-0,9

PLAN VK 11/300x1600
ITV-2,6 RŠ-0,9

4-2
20 °C
galerie

PLAN VK 11/300x1800
ITV-3,5 RŠ-1,1

PLAN VK 11/300x1800
ITV-4,0 RŠ-1,2

2-2
20 °C

konferenční místnost

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,1 RŠ-0,3

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,1 RŠ-0,3

3-1
20 °C

posilovna

PLAN VKL 21/300x1200
ITV-4,2 RŠ-1,3

PLAN VK 21/300x1200
ITV-3,6 RŠ-1,2

PLAN VKL 21/300x1200
ITV-2,9 RŠ-1,0

PLAN VK 21/300x1200
ITV-5,7 RŠ-1,7

PLAN VKL 21/300x1200
ITV-5,5 RŠ-1,6

PLAN VK 21/300x1200
ITV-5,2 RŠ-1,5

3-2
20 °C

sál

PLAN VKL 21/300x1200
ITV-1,5 RŠ-0,5

PLAN VK 21/300x1200
ITV-1,5 RŠ-0,5

2-3
20 °C
herna

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-2,3 RŠ-0,8

PLAN VK 22/300x1200
ITV-2,3 RŠ-0,8

K
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20 °C

6123 W
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14-8p
22 °C
519 W

pokoj

13-8p
22 °C
388 W

pokoj

12-8p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

VV DN10
36 kg/h
Np-1,3

VV DN10
36 kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,2

VV DN10
34kg/h
Np-1,2

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
34kg/h
Np-1,3

VV DN10
71 kg/h
Np-2,0

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
36kg/h
Np-1,4

VV DN10
36kg/h
Np-1,4

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
49kg/h
Np-2,2

VV DN10
49kg/h
Np-2,2

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
62kg/h
Np-2,4

VV DN10
62kg/h
Np-2,4

RTD DN40

10-40 kPa

STAD VV DN40
11738kg/h

Np-3,7

14-10k
24 °C

koupelna

13-10k
24 °C

koupelna

12-10k
24 °C

koupelna
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14-10p
22 °C
519 W

pokoj

13-10p
22 °C
388 W

pokoj

12-10p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-9p
22 °C
519 W

pokoj

13-9p
22 °C
388 W

pokoj

12-9p
22 °C
423 W

pokoj

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-9k
24 °C

koupelna

13-9k
24 °C

koupelna
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24 °C
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11-8b
20 °C
706 W

kavárna
11-9z

20 °C
1047 W

wc

PLAN VK 11/300x1600
ITV-3,6 RŠ-1,2

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-5,1 RŠ-1,5

PLAN VK 21/300x1400
ITV-4,9 RŠ-1,4

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-7,1 RŠ-2,0

11-9m
20 °C
692 W

wc
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11-7
20 °C
693 W

modelárna

PLAN VK 11/300x1400
ITV-2,1 RŠ1-0,7 RŠ2-0,5

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-2,1 RŠ1-0,7 RŠ2-0,5

10-9k
24 °C

koupelna

9-9k
24 °C

koupelna

8-9k
24 °C
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K
LC

M
 7

00
.4

50
N

-2
,1

6-8p
22 °C
717 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0

10-9p
22 °C
290 W

pokoj

9-9p
22 °C
253 W

pokoj

8-9p
22 °C
253 W

pokoj

7-9p
22 °C
253 W

pokoj

5-9p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

10-8k
24 °C

koupelna

9-8k
24 °C

koupelna

8-8k
24 °C

koupelna
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24 °C

koupelna
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10-8p
22 °C
431 W

pokoj

9-8p
22 °C
391 W

pokoj

8-8p
22 °C
391 W

pokoj

7-8p
22 °C
391 W

pokoj

5-8p
22 °C
420 W

pokoj

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

10-11k
24 °C

koupelna

9-11k
24 °C

koupelna

7-11k
24 °C

koupelna
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24 °C

koupelna
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10-11p
22 °C
290 W

pokoj

9-11p
22 °C
253 W

pokoj

7-11p
22 °C
253 W

pokoj

6-10p
22 °C
253 W

pokoj

5-11p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0
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koupelna

9-10k
24 °C

koupelna

7-10k
24 °C

koupelna

6-9k
24 °C

koupelna

5-10k
24 °C

koupelna

10-10p
22 °C
290 W

pokoj

9-10p
22 °C
253 W

pokoj

7-10p
22 °C
253 W

pokoj

6-9p
22 °C
253 W

pokoj

5-10p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0
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vstupní prostor
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762 W
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wc

K
20

V
20

00
36

6M
N

-3
,7

K
20

V
20

00
36

6M
N

-3
,7

PLAN VK 22/300x1200
ITV-2,7 RŠ-0,9

2-7b
20 °C
551 W

bar

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-3,0 RŠ-1,0

2-8m
20 °C
323 W

wc

K
10

V
20

00
36

6M
N

-3
,1

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,5 RŠ-0,4

2-8z
20 °C
591 W

wc

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,6 RŠ-0,5

3-7
24 °C

1260 W

hygienické zázemí ženy

K
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3-8
20 °C
999 W

šatny ženy

KORALINE LD 1403026
TRV-4,0 RŠ-0,9 K
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V
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N
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,7KORALINE LD 1403026
TRV-4,1 RŠ-0,9

PLAN VKL 21/300x900
ITV-2,2 RŠ-0,7

4-5
20 °C

1447 W

chill zone

PLAN VK 21/300x1800
ITV-3,2 RŠ-1,1

PLAN VK 21/300x1800
ITV-3,3 RŠ-1,1

8-10p
22 °C
580 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-4,0

8-10k
24 °C

koupelna
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VV DN10
55 kg/h
Np-1,8

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
51kg/h
Np-1,7

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
51kg/h
Np-1,8

VV DN10
34kg/h
Np-1,4

VV DN10
79kg/h
Np-2,2

VV DN10
55 kg/h
Np-1,9

VV DN10
36kg/h
Np-1,5

VV DN10
62kg/h
Np-2,5

VV DN10
49kg/h
Np-2,4

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
77kg/h
Np-3,7

VV DN10
62kg/h
Np-2,8

RTD DN40

10-40 kPa STAD VV DN40
10145kg/h

Np-2,9

14-11k
24 °C

koupelna

13-11k
24 °C

koupelna

12-11k
24 °C

koupelna
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22 °C
pokoj

13-11p
22 °C
pokoj

12-11p
22 °C
pokoj

PLAN VKL 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

14-12p
22 °C
pokoj

13-12p
22 °C
pokoj

12-12p
22 °C
pokoj

PLAN VK 22/300x1800
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-4,0

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 21/300x1800
ITV-8,0 RŠ-4,0
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24 °C

koupelna
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24 °C

koupelna
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24 °C
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14-ch
20 °C

3341 W

chodba

10-ch
20 °C

1671 W

chodba

13-ch
20 °C

1694 W

chodba

12-k
20 °C
458 W

hlavní kuchyňka
12-ch

20 °C
1142 W

chodba

9-ch
20 °C

1512 W

chodba

8-ch
20 °C

1036 W

chodba
8-p
20 °C
0 W

prádelna

7-ch
20 °C

1483 W

chodba

6-ch
20 °C

1540 W

chodba

5-k
20 °C
433 W

hlavní kuchyňka
5-ch
20 °C

1041 W

chodba

PLAN VK 22/300x1000
ITV-6,4 RŠ1-1,9 RŠ2-1,0

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 22/300x1000
ITV-5,1 RŠ1-1,5 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,3 RŠ1-0,4 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,3 RŠ1-0,4 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,9 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,9 RŠ1-0,6 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,3 RŠ1-0,4 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,4 RŠ1-0,2 RŠ2-0,2

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,2 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VKL 21/300x900
ITV-1,3 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 21/300x900
ITV-1,3 RŠ1-0,3 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1400
ITV-5,9 RŠ-1,8

11-5
20 °C
523 W

učebna

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-2,8 RŠ-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-2,8 RŠ-1,0

11-6
20 °C

1656 W

učebna

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-5,9 RŠ-1,7

PLAN VK 11/300x1800
ITV-7,2 RŠ-2,1

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-5,9 RŠ-1,7

10-13p
22 °C
290 W

pokoj

8-13p
22 °C
253 W

pokoj

7-14p
22 °C
253 W

pokoj

6-12p
22 °C
253 W

pokoj

5-14p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

10-13k
24 °C

koupelna

8-13k
24 °C

koupelna
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koupelna
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5-14k
24 °C

koupelna
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8-14p
22 °C
385 W

pokoj

7-15p
22 °C
391 W

pokoj

6-13p
22 °C
391 W

pokoj

5-15p
22 °C
420 W

pokoj

PLAN VK 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1200
ITV-8,0 RŠ-4,0

PLAN VK 22/300x1100
ITV-8,0 RŠ-4,0
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8-14k
24 °C

koupelna

7-15k
24 °C

koupelna

6-13k
24 °C

koupelna

5-15k
24 °C

koupelna

6-11p
22 °C
580 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1400
ITV-8,0 RŠ-4,0

10-12p
22 °C
666 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0
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PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

4-4
20 °C

1248 W

fotoateliér

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,2 RŠ-0,3

PLAN VK 11/300x1400
ITV-1,8 RŠ-0,6

4-3
20 °C

1554 W

hudební místnost

PLAN VKL 11/300x1400
ITV-1,8 RŠ-0,6

PLAN VKL 11/300x1800
ITV-2,3 RŠ-0,8

PLAN VK 11/300x1800
ITV-2,4 RŠ-0,8

3-4
20 °C
628 W

sál

PLAN VK 21/300x1200
ITV-1,8 RŠ-0,6

PLAN VKL 21/300x1200
ITV-1,8 RŠ-0,6

3-3
20 °C
546 W

učebna

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-1,1 RŠ-0,2

PLAN VK 11/300x1100
ITV-1,1 RŠ-0,2

2-5
20 °C
862 W

společenská místnost

PLAN VK 22/300x1200
ITV-2,7 RŠ-1,0

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-2,8 RŠ-1,0

2-4
20 °C
521 W

společenská místnost

PLAN VKL 11/300x1000
ITV-1,0 RŠ-0,2

PLAN VK 11/300x1000
ITV-1,0 RŠ-0,2

2-6
20 °C
532 W

zasedací místnost

PLAN VK 11/300x1200
ITV-1,1 RŠ-0,2

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-1,1 RŠ-0,2
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3-5
24 °C

1366 W

hygienické zázemí muži

PLAN VKL 22/300x1200
ITV-2,1 RŠ-0,7

KORALINE LD 1003026
TRV-3,1 RŠ-0,4

3-6
20 °C
520 W

šatny muži

KORALINE LD 1003026
TRV-3,1 RŠ-0,4

±0,000=0,000

1NP

+3,800

2NP

+7,600

3NP

+11,400

4NP

+15,200

5NP

+18,100

6NP

+21,000

7NP

+23,900

8NP

+26,800

9NP

+29,700

10NP

+32,600

11NP

+36,400

12NP

+39,300

13NP

+42,200

14NP

+45,580

Střecha

-3,000

1PP
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9-13p
22 °C
253 W

pokoj

8-12p
22 °C
253 W

pokoj

7-13p
22 °C
253 W

pokoj

5-13p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VK 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

9-12k
24 °C

koupelna
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9-12p
22 °C
253 W

pokoj

8-11p
22 °C
253 W

pokoj

7-12p
22 °C
253 W

pokoj

5-12p
22 °C
279 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-0,5

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1100
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

PLAN VKL 11/300x1200
ITV-8,0 RŠ1-4,0 RŠ2-1,0

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
36 kg/h
Np-1,4

VV DN10
71 kg/h
Np-2,0

VV DN10
34kg/h
Np-1,5

VV DN10
34kg/h
Np-1,5

VV DN10
34kg/h
Np-1,6

VV DN10
34kg/h
Np-1,6

VV DN10
34kg/h
Np-1,7

VV DN10
79kg/h
Np-2,5

VV DN10
34kg/h
Np-1,7

9-14p
22 °C
717 W

pokoj

PLAN VKL 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-3,9

PLAN VK 11/300x1600
ITV-8,0 RŠ-4,0
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Cu 18x1 20mm

MIN. TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE

Cu 22x1 25mm

Cu 35x1,5 30mm

Cu 42x1,5 40mm

Cu 54x2 50mm

Cu 15x1 20mm

Cu 64x2 50mm

Cu 28x1,5 30mm

Oc DN20 20mm

MIN. TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE

Oc DN25 20mm

Oc DN15 20mm

Oc DN40 30mm

Oc DN50 30mm

Oc DN32 25mm

Oc DN80 50mm

Oc DN65 40mm

Oc DN125 60mm

Oc DN100 60mm

POZNÁMKA

TABULKY

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 55°C
ODVODNÍ POTRUBÍ 45°C

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO

OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO PLAN VK
S PRAVÝM PŘIPOJENÍM
TYP 20, VÝŠKA 600 mm, DÉLKA 1000 mm

OTOPNÉ TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX LINEAR CLASSIC
SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
VÝŠKA 1820 mm, DÉLKA 600 mm

OTOPNÉ VERTIKÁLNÍ TĚLESO KORATHERM VERTIKAL
SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
TYP 20, VÝŠKA 1800 mm, DÉLKA 518 mm

VYVAŽOVACÍ VENTIL
REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE
VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠOVACÍ VENTIL

INTEGROVANÝ TERMOSTATICKÁ VENTIL
TERMOSTATICKÁ VENTIL
REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
NASTAVENÍ VENTILU HM
NASTAVENÍ VYVAŽOVACÍHO VENTILU

DIMENZE OCELOVÉHO POTRUBÍ
DIMENZE MĚDĚNÉHO POTRUBÍ

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

PLAN VK
20/600x600

KLCM
1820.600 

K20V
1800518M

VV
RTD
VK
AOV

ITV-
TRV-
RŠ-
N-
Np-

DN25 iz
15x1 iz

- POTRUBÍ VEDENO PŘEVÁŽNĚ V PODLAZE A VE STĚNĚ
- POTRUBÍ V GARÁŽI VEDENO POD STROPEM A CHRÁNĚNO PROTI POŠKOZENÍ
- POTRUBÍ A ARMATURY NA STŘEŠE JSOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ A POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
- POTRUBÍ V OBJEKTU IZOLOVÁNO AŽ DO MÍSTA NAPOJENÍ K OT
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO BUDE NAPOJENO Z PODLAHY PŘES PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ
- DRUHÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ OT BUDE NASTAVENO NA 2,0 NEBO DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- TRUBKOVÁ A VERTIKÁLNÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA POMOCÍ HM ARMATUR S HLAVICÍ
- KONVEKTORY BUDOU NAPOJEN POMOCÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU A REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ
- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY ŘÁDNĚ ODVZDUŠNITELNÉ A VYPUSTITELNÉ
- STOUPACÍ  ROZVODY A PŘÍPOJKY OT BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK
- ROZVODY V 1PP JSOU PROVEDENY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ A BUDOU NA STOUPACÍ ROZVODY PŘIPOJENY 
POMOCÍ BRONZOVÉ TVAROVKY
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVEDENA V SOULADU S PŘEDPISY VÝROBCE  
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ 
PROFESE A OVĚŘENA V BIM, PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ BUDE ZKONTROLOVÁNA PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED 
ZAPOČETÍM PRACÍ
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