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UMÝVADLO

KONVEKTOMAT

ODPADNÁ GUĽA, 300x1000

UMÝVADLO

DVOJDREZ

POST MIX

2xVÝDAJNÝ VYHRIEVANÝ STÔL

DVOJDREZ

ODPADNÁ GULA, 300x600

ODPADNÁ GULA, 300x1000

UMÝVAČKA SKLA
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AUTOMATICKÝ ZMÄKČOVAČ VODY

CHLADIACI BOX

CHLADIACA VITRÍNA

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

UMÝVADLO

VÝDAJNÝ VYHRIEVANÝ STÔL

2xVODNÁ KÚPEĽ
2xVÝDAJNÝ STÔL

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/4"

SV+TV v podlahe,

ukončené KV 1/2"

SV+TV v podlahe,
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ukončené KV 1/2"

SV+TV 100mm nad

podlahou, ukončené KV

3/4"

2xVÝDAJNÝ VYHRIEVANÝ STÔL

SV v podlahe, ukončené

KV 1/2"

3xVÝDAJNÝ VYHRIEVANÝ STÔL

SV+TV v podlahe,

ukončené KV 1/2"

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

SV+TV zo steny, 1150mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

SV+TV zo steny, 1150mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

DVOJDREZ

SV+TV zo steny, 1150mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/8"

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/4"

SV+TV zo steny, 500mm

nad podladhou ukončené

KV 3/4"

CHLADIACI BOX
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ROZVOD STUDENEJ VODY

ROZVOD TEPLEJ VODY

ROZVOD CIRKULÁCIE

LEGENDA:

VODOVODNÁ STÚPAČKA

Vx

ROZVOD POŽIARNEJ VODY

STÚPAČKA POŽIARNÉHO VODOVODU

Px

STÚPAČKA ÚŽITKOVÉHO VODOVODU

Ux

ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY

Výkaz místností 1.PP-M

Číslo Název Plocha
-1M.01 Hala 43,1 m²
-1M.02 WC imobilní 4,7 m²
-1M.03 Umývárna ženy 9,8 m²
-1M.04 WC ženy 1,3 m²
-1M.05 WC ženy 1,3 m²
-1M.07 Umývárna muži 10,2 m²
-1M.08 WC muži 2,0 m²
-1M.09 Úklidová místnost 4,5 m²
-1M.10 Jídelna- zádveří 39,8 m²
-1M.11 Mytí stolního nádobí 23,8 m²
-1M.12 Regenerace a mytí

kuchyňského nádobí
27,5 m²

-1M.13 Sklad 17,3 m²
-1M.14 Kancelář 9,3 m²
-1M.20 Výdej gastro 264,5 m²
-1M.21 Jídelna 182,3 m²
-1M.22 Jídelna 62,5 m²
-1M.50 Schodišťový prostor 20,9 m²
1M.40 Rozvodna NN/SLB 5,3 m²

V.-1M.01 Evakuační výtah 5,2 m²
V.-1M.02 Výtah 5,1 m²
V.-1M.04 Výtah- gastro 5,1 m²
Š.-1M.01 Šachta 12,1 m²

Celkový součet: 757,6 m²

Spätné využitie odpadných vôd
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