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Výkaz místností 1.PP

Číslo Název Plocha
-1.01 Parking 1012,2 m²
-1.02 VZT gastro 58,5 m²
-1.03 VZT 124,4 m²
-1.05 Chodba 6,5 m²
-1.06 Místnost operátorů 31,5 m²
-1.07 Vodoměr, plynoměr 22,8 m²
-1.08 Kolárna 35,3 m²
-1.09 Šatna ženy 11,7 m²
-1.10 Umývárna ženy 2,8 m²
-1.11 WC ženy 1,6 m²
-1.12 WC muži 1,6 m²
-1.13 Umývárna muži 2,9 m²
-1.14 Šatna muži 11,2 m²
-1.15 Chodba Neuzavřené
-1.16 Gastro- obaly 7,7 m²
-1.17 Gastro- odpadky 7,4 m²
-1.18 Šatna ženy 4,1 m²
-1.19 Šatna muži 5,9 m²
-1.20 WC muži 1,3 m²
-1.21 Sprcha muži 2,7 m²
-1.22 Sprcha ženy 2,6 m²
-1.23 WC ženy 1,3 m²
-1.40 Rozvodna NN/SLB 5,3 m²
-1.41 Rozvodna NN/SLB 5,6 m²
-1.42 Trafo 5,9 m²
-1.43 Rozvodna NN 34,3 m²
-1.44 Baterie, rozvodna PO 17,8 m²
-1.45 Trafo 5,8 m²
-1.46 Rozvodna PRE 6,3 m²
-1.47 Rozvodna VN 7,5 m²
-1.50 Schodišťový prostor 45,8 m²
-1.51 Schodišťový prostor 22,3 m²

V.-1.01 Evakuační výtah 5,2 m²
V.-1.02 Výtah 5,1 m²
V.-1.03 Výtah 5,2 m²
V.-1.04 Výtah- gastro 5,1 m²
Š.-1.01 Šachta 12,1 m²
Š.-1.02 Šachta 6,9 m²
Š.-1.03 Šachta 1,6 m²

Celkový součet: 1553,7 m²

Spätné využitie odpadných vôd
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