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DŮM E

DŮM F

DŮM C

NAPOJENÍ DO PŘIPR. PROSTUPU,

PŘÍPADNĚ VÝMĚNA ŠACH. DNA.

DNO NAPOJENÍ = 206,60

POKLOP = 209,51

PP SN 12, DN 300

DEŠŤOVÁ STOKA DE

PVC-KG, SN 8, DN 315,

SPÁD MIN. 0,9%, dl. 21,7 m

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA VP-E

PE 100, SDR 11, 63x5,7, dl. 6,2 m.

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY OD OBJEKTU E

DNO NAPOJENÍ = 201,11

SPADIŠTĚ UVNITŘ ŠACHTY.

DNO ŠACHTY, ODTOK = 201,20

NÁTOK DO SPADIŠTĚ = 204,65

ÚROVEŇ PŮV. TERÉNU = 204,10

ÚROVEŇ UPR. TERÉNU = 209,50

PŘÍPOJKOVÁ SPADIŠŤOVÁ RŠ.

PREFABRIKOVANÁ DN 1.000.

SPADIŠTĚ UVNITŘ ŠACHTY.

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ STOKA VP 600/1100 ZCI

BUDE PŘERUŠENA. BUDE OSAZENA NOVÁ,

KONCOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA - DNO = 200,31.

ČÁST NA VÝCHOD OD ŠACHTY BUDE ZRUŠENA.

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE.

3,5 m OD HRANY KANALIZACE.

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY OD OBJEKTŮ F a G.

DNO NAPOJENÍ = 201,11

200,31 = DNO ŠACHTY

201,11 = NAPOJENÍ PŘÍPOJEK

203,90 = ÚROVEŇ STÁV. TERÉNU

210,00 = ÚROVEŇ UPR. TERÉNU

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA OD OBJEKTU E

PVC-KG,SN 8, DN 200

SPÁD MIN 2,0%, DL.18,5m

- SOUČÁST ZTI.

SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SP-E

KAMENINA DN 200, SPÁD 2,0%, dl. 5,5 m

NOVÁ POLOHA HYDRANTU

A UKONČENÍ ŘADU.

PŮVODNÍ POZICE V KOLIZI

S NAPOJENÍM DO OBJEKTU.

SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA SP-FG

KAMENINA DN 200, SPÁD 2,0%, dl. 5,5 m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SFG

PVC-KG, SN 8, DN 200, SPÁD MIN. 1,5%, dl. 33,3 m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SE

PVC-KG, SN 8, DN 160, SPÁD MIN. 1,5%

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA ŘAD A JEJÍ NAPOJENÍ

DO OBJEKTU V POŽADOVANÉM MÍSTĚ JE MOŽNÉ

ZA PODMÍNKY ÚPRAVY TRASY ŘADU V PD:

"ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU I.ETAPA",

PROJEKTANT PIPEPROJECT, JAROSLAV POJAR.

PŮVODNÍ PLÁNOVANÁ TRASA ŘADU V PD:

"ZÁTIŠÍ NAD ROKYTKOU I.ETAPA",

PROJEKTANT PIPEPROJECT, JAROSLAV POJAR.
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OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE.

3,5 m OD HRANY KANALIZACE.

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE.

3,5 m OD HRANY KANALIZACE.

TERÉN = 209,75

OSA PROSTUPU = 208,10

PROSTUP DN 100

JK-1

1041648572.72

735783041.01

NAPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO REVIZNÍ ŠACHTY DN1000

 UMÍSTĚNÉ NA KONCI VEŘEJNÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
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1. Popis objektu 
Předmětem dokumentace pro realizaci stavby je výstavba bytového domu E v nově 

vznikající  čtvrti Emila Kolbena - Zátiší. Bytový dům E se nachází v západní části pozemku, 
na hraně zmíněného svahu. 

Pozemek pro výstavbu je poměrně komplikovaný. Rovinatá severovýchodní část padá 
prudkým, částečně opěrnými stěnami zajištěným svahem k západu, kde se navíc nachází 
původní zástavba - objekt kotelny, betonová nádrž, portál vstupu do podzemního krytu. 
Na jihu domy E, F, G sousedí s bytovými domy A až D, které tvoří 1.etapu výstavby 
jmenovaného souboru Zátiší nad  Rokytkou.  

Dům má jedno podzemní a 7 nadzemních podlaží. Vstup do objektu je v úrovni 1. NP 
ze severní strany, vjezd do 1PP je rampou podél severní fasády. Přístup do domu je řešen 
bezbariérově. Vertikální komunikace je v domě zajištěna schodištěm a výtahem. 
Schodiště z 1PP do 1NP je kvůli optimálnímu uspořádání garážových stání umístěné jinde 
než schody v nadzemních patrech. Obě schodiště se propojují v 1.NP ve vstupní hale.  

V nadzemních podlaží jsou byty. První až páté patro je dispozičně uspořádáno 
obdobně - ze schodišťového prostoru se vchází do vnitřní domovní chodby, z níž jsou 
vstupy do osmi bytů v každém patře. V 6. a 7.NP, která jsou oproti typickým patrům na 
jižní straně ustoupena, jsou byty tři (6.NP) a dva (7.NP), všechny přístupné přímo ze 
schodišťového prostoru. Velikostně jde o byty 1+kk a 2+kk v 1. až 5.NP a o byty 2+kk, 
3+kk a 4+kk v 6. a 7.NP. Objekt E je navržen pro 106 osob. 

 V podzemním podlaží jsou garáže, sklepní kóje a technické zázemí domu. Vjezd do 
garáží do 1PP je přímo z ulice. 

2. Úvod 
V projektu ZTI je řešeno odkanalizování a zásobování vody bytového domu. Je 

navržen systém pro využití dešťové vody na zálivku předzahrádek a zpětné využití šedé 
vody na splachování toalet.  

Objekt je napojen na veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizaci. Vodovod je napojen 
do veřejného řádu. Veškeré inženýrské sítě jsou nově budované a nejsou součástí této 
projektové dokumentace. 

3. Vodovod 

3.1. Popis 
Vodovodní potrubí v objektu se skládá z rozvodu pitné vody (studená, teplá voda), 

požárního vodovodu, užitkové a rozvodu bílé vody (vyčištěná šedá voda). 
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3.2. Materiálové řešení 
Rozvody pitné a užitkové vody v objektu jsou řešeny v systému svařovaného plastového 

potrubí PP-RCT EVO.  

Rozvody vně objektu budou provedeny svařovaným PE potrubím. 

Rozvody požární vody jsou řešeny z ocelových pozinkovaných trubek. 

Návrh kotvení potrubí viz výkres „půdorys vodovodu 1PP“ a viz. příloha „Návrh 
vodovodního potrubí“. 

3.3. Tepelná izolace potrubí 
Návrh tloušťky tepelné izolace viz příloha „Návrh vodovodního potrubí“ 

Tepelná Izolace studené, užitkové a bílé vody bude provedena z návlekové izolace 
ARMACELL TUBOLIT. Rozvod požární vody není třeba izolovat.  

Izolace studené vody, užitkové a bílé vody v suterénu bude tloušťky 9mm. 

Izolace studené vody, užitkové a bílé vody v instalačních šachtách bude tloušťky 13mm. 

Izolace připojovacího potrubí studené vody, užitkové a bílé vody bude tloušťky 13mm. 

Izolace teplé a cirkulační vody: 

 

 

 

 

 

3.4. Ležatý rozvod 
Hlavní ležatý rozvod bude veden pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím potrubím. 

Souběžně se studenou vodou bude vedena teplá voda, cirkulace, bílá voda, požární vodovod 
a případně voda užitková. 

Ležaté rozvody budou opatřeny po celé délce tepelnou izolací (viz. výše) a korýtky proti 
prověšení. Potrubí bude kotveno ke stropní konstrukci.  

Vzhledem k tepelné roztažnosti ležatých rozvodů bude délková kompenzace na potrubí 
teplé vody a cirkulace provedena U-kompenzátory a změnou vedení trasy. Na ležatém 
rozvodu budou umístěny pevné body a kluzné podpory dle materiálových předpisů výrobce 
potrubí (viz. příloha „Návrh vodovodního potrubí“) 

Před napojením na stoupací potrubí budou umístěny skupiny vypouštěcích a uzavíracích 
armatur. 

Potrubí Minimální tloušťka izolace [mm] 
20*2,3 30 
25*2,8 30 
32*3,6 40 
40*4,5 30 
50*5,6 40 
63*7,1 40 
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3.5. Stoupací potrubí 
Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních šachtách. Na stoupacím potrubí teplé 

vody a cirkulace budou osazeny smyčkové kompenzátory dle materiálového a montážního 
předpisu výrobce potrubí. 

3.6. Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v předstěnách, 

v SDK příčkách a v podlaze.  

Vodoměry budou umístěny na odbočkách ze svislých potrubí a budou osazeny v 
instalačních šachtách přístupné revizními dvířky, příp. v předstěnách nad WC. 

Potrubí vedené v podlaze bude vedeno v chráničkách dle ČSN 75 5409. 

3.7. Výtokové armatury 
Zařizovací předměty budou převážně standardní, keramické s vodní zápachovou 

uzávěrkou, přesné typy budou specifikovány investorem.  

Dimenze vodovodního potrubí viz. příloha „Návrh vodovodního potrubí“ 

Výška umístění sprchové baterie je 1200 mm nad podlahou. Výška vanové baterie 750 
mm nad podlahou, pračkový ventil 600 mm nad podlahou, pro kuchyně bude provedena 
příprava ukončená nástěnkou vč. šroubovatelné zátky (modrá x červená) v min. nutné 
vzdálenosti od instalačního jádra ve výšce 500 mm nad podlahou na osu kanalizace. 

Pračkové kohouty budou osazeny za pračkou ve výšce 600 mm nad podlahou. Tam, kde 
to není technicky možné, budou pračkové kohouty osazeny z boku co nejblíže zadní straně 
pračky. 

Na terasách v 6. a 7.NP a na předzahrádkách v 1.NP budou pro každý byt na fasádě 
osazeny nezámrzné zahradní ventily Kemper ¾“ osazené 600 mm nad podlahou (terénem) 
pro zálivku zeleně. Voda k zahradním kohoutům bude vedena samostatným potrubím. Za 
bytovými vodoměry v instalačním jádře bude provedena odbočka, na které bude osazen 
kulový kohout s vypouštěním a kontrolovatelná zpětná klapka. Armatury budou přístupné 
revizními dvířky společně s vodoměry. Odtud bude potrubí svedeno do podlahy, poté 
v drážce v obvodové stěně k nezámrznému zahradnímu ventilu. 

3.8. Příprava TV 
Teplá voda bude připravována ve výměníkové stanici, která bude řešena formou 

subdodávky. 

 

Množství potřebné TV vody (viz. „Návrh vodovodního potrubí“) 

Vw,day = 𝟒𝟎∗𝟏𝟎𝟔
𝟏𝟎𝟎𝟎

 = 4,24 m3/den 
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3.9. Užitková voda 
Užitková voda bude čerpána čerpadlem ITT LOWARA SCUBA SC205 s řídicí jednotkou 

LOWARA GENYO 8A/F22 umístěnou v akumulační nádrži nad hladinou vody. 

V technické místnosti v suterénu bude osazen filtr s automatickým proplachem HYDRO 
FILTER typu EASY A 5/4“ s ostrostí filtrace 50 Ꞃm. Před filtrem bude osazena zpětná klapka. 

Rozvody užitkové vody budou vedeny společně s ostatními rozvody vody, případně 
samostatně k výtokovým armaturám umístěným na fasádě objektu v 1NP.  

Užitková voda bude využívána pro zavlažování předzahrádek a veřejné zeleně, kdy bude 
na fasádě osazen nezámrzný kohout Kemper společný pro dvě předzahrádky. Ventil bude 
viditelně označen „Nepitná voda“. 

3.10. Bílá voda 
Užitková voda bude čerpána čerpadlem ITT LOWARA SCUBA SC411 s řídicí jednotkou 

LOWARA GENYO 8A/F22 umístěnou v akumulační nádrži nad hladinou vody. 

Rozvody užitkové vody budou vedeny společně s ostatními rozvody vody, případně 
samostatně k výtokovým armaturám umístěným na fasádě objektu v 1NP.  

Bílá voda bude využívána pro splachování veškerých toalet v objektu. Na připojovacím 
potrubí bude v každém bytě osazen vodoměr v blízkosti vodoměru studené a teplé vody. 
Vodoměry budou přístupné revizními dvířky. 

V technické místnosti v suterénu bude osazen filtr s automatickým proplachem HYDRO 
FILTER typu EASY A 1“ s ostrostí filtrace 50 Ꞃm. Za filtrem bude pro desinfekci namontována 
UV lampa VIQUA VP-600. Před filtrem bude osazena zpětná klapka. Detailně v projektové 
dokumentaci. 

Do akumulační nádrže bílé vody bude pro případ nedostatku vody nataženo potrubí pitné 
vody 20x2,3. Na potrubí bude v technické místnosti osazen elektromagnetický ventil 
ovládaný řídící jednotkou systému čištění šedé vody (dodávka ASIO tech). Typ ventilu 
specifikuje dodavatel ASIO tech. Vyústění v nádrži musí být minálně 150mm nad maximální 
hladinou vody – viz. výkresová dokumentace. 

Veškeré výtokové armatury bílé vody musí být viditelně označeny – „Nepitná voda“. 

3.11. Požární vodovod 
Za vodoměrnou sestavou bude potrubí rozděleno na požární vodovod a rozvod studené 

pitné vody. 

Za rozdělením bude osazen kulový kohout 5/4“, kontrolovatelná zpětná armatura EA 
5/4“ a kulový kohout s vypouštěním 5/4“, dle ČSN EN 1717.  

Požární vodovod bude veden od rozdělení pod stropem 1.PP souběžně s rozvody 
studené, teplé vody a cirkulace ke stoupacímu potrubí. 
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V každém podlaží bude jedno vnitřní odběrní místo. Budou použity hydranty D19 
s tvarově stálou hadicí dl. 30 m umístěné ve společné chodbě v blízkosti schodiště.  

Vnitřní hydranty budou umístěny 1,3m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení), musí 
být umístěny dispozičně tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.  

Potrubí pro požární vodovod je navrženo z pozinkovaných závitových trub. 

3.12. Zkoušky a uvedení do provozu 
 

Zkoušky budou provedeny dle platných norem a to ČSN 73 6660, ČSN 75 5490. 

Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením 
délky dezinfekce a množstvím aktivního chlóru v 1l roztoku. Rozvody budou po 
dokompletování vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát propláchnuty, poté 
naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 20 mg volného chlóru v 1l a znovu 
důkladně propláchnuty. Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento 
vzorek bude zkoušen v akreditované laboratoři. 

Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška. Zkušební přetlak MDP je 
podle ČSN EN 806-4 stanoven na 1,3637 násobek max. provozního tlaku MOP = 1,0 MPa. 
Tlakovou zkoušku provádět bez technologických zařízení a bez připojení výtokových armatur. 

4. Závěr 
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provedení stavby a v souladu s platnými 

předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými 
předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí 
firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně 
bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke 
kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI. 

Veškeré prostupy mezi požárními úseky budou vybaveny protipožárními ucpávkami, typ 
bude předepsán v profesi stavební části. 

Při výkopových pracích pro venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při 
kladení venkovních vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a 
souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. 
Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle 
ČSN 73 6660. Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o tlakové 
zkoušce vodovodu, protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace (splaškové i 
dešťové) a protokol o provedení desinfekce vodovodu. 
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4.1. Použité normy a předpisy 
 

České technické normy: 
ČSN 73 60 05   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 61 33   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 75 67 60   Vnitřní kanalizace 
TNV 75 54 02    Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 01 34 62    Výkresy vodovodu 
ČSN 75 59 11    Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 
ČSN 75 54 09   Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-1   Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –  

Část 1: Všeobecně 
ČSN 75 54 55   Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 08 73   Zásobování požární vodou 
ČSN 06 03 20 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
 
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 
Zák. 274/2007 Sb.   Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Zákon 183/2006 Sb.  Stavební zákon v aktuálním znění 
Zákon 350/2012 Sb kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
Vyhl. 151/2001 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti 

užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
 
Svářečské práce mohou provádět jen svářeči se zkouškou podle ČSN EN 287–1 (05 0711). 
Potrubí z PE smějí svářet fyzické osoby s dokladem o zkoušce C-U/P podle TPG 927 04. 
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1. Vodovodní potrubí 

1.1. Popis systému 
Vodovodní potrubí v objektu se skládá z rozvodu pitné vody (studená, teplá voda), požárního 

vodovodu, užitkové a rozvodu bílé vody (vyčištěná šedá voda). 

1.2. Materiálové řešení 
Rozvody pitné a užitkové vody v objektu jsou řešeny v systému svařovaného plastového potrubí 

PP-RCT EVO.  

Rozvody požární vody jsou řešeny z ocelových pozinkovaných trubek. 

Tepelná Izolace studené, užitkové a bílé vody bude provedena z návlekové izolace ARMACELL 
TUBOLIT. Rozvod požární vody není třeba izolovat.  

1.3. Podklady pro výpočet 
Jmenovité výtoky příslušnými armaturami:  

Výtoková armatura Jmenovitý výtok [l/s] 
Nádržkový splachovač 0,15 

Automatická pračka 0,2 

Myčka nádobí 0,15 

Baterie umyvadlo, umývátko, dřez, sprcha 0,2 

Baterie vana 0,3 

 

Výpočty: 

Stanovení výpočtového průtoku :  

Qd = ට∑ 𝑸𝒂𝒊
𝟐 ∗ 𝒏𝒊

𝒎
𝒊ୀ𝟏  [l/s] 

Qai
2 = jmenovitý výtok dané armatury 

ni = počet daných armatur 

Návrh světlosti potrubí: 

di = ට𝟒∗𝑸𝒅

𝝅∗𝒗
 

v = rychlost proudění = uvažuji 2m/s 
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2. Výpočet potřeby vody 

2.1. Průměrná denní potřeba vody 
Qd = q*n 

Qd = 90*106 = 9540 l/den 

q = specifická spotřeba vody na obyvatele = 90l/den 

n = počet obyvatel = 106    

2.2. Maximální denní spotřeba 
Qm = Qp *kd 

Qm = 9540*1,5 = 14310 l/den 

Kd = součinitel nerovnoměrnosti = 1,5 

2.3. Maximální hodinová potřeba 
Qh = (Qm * kh )/z 

Qh = (14310 * 2,1)/24 = 1252 l/h 

Kh = součinitel hodinové nerovnoměrnosti = 2,1 

Z = doba čerpání = 24 

2.4. Potřeba teplé vody 
Vw,day = 

௏ೢ,೑,೏ೌ೤∗௙

ଵ଴଴଴
 

Vw,day = 𝟒𝟎∗𝟏𝟎𝟔
𝟏𝟎𝟎𝟎

 = 4,24 m3/den 

Vw,f,day = spotřeba TV na obyvatele = 40l/os 

f = počet obyvatel = 106 
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3. Výpočet dimenzí vodovodního vnitřního potrubí 

3.1.1. Maximální průtoky potrubím 
V tabulce jsou uvedeny maximální průtoky při dodržení  maximální průtočné rychlosti 2m/s. 

Rozměry DN [mm] S [m2] MAX Q (v=2 m/s) 

20*2,3 15,4 0,000187 0,37 

25*2,8 19,4 0,000297 0,59 
32*3,6 24,8 0,000486 0,97 
40*4,5 31 0,000759 1,52 
50*5,6 38,8 0,001189 2,38 

63*7,1 48,8 0,001881 3,76 
 

3.2. Stoupací potrubí 
 

Stoupací potrubí V1 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,150 0,335 26,979 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
1NP-2NP 0,964 0,300 24,705 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
2NP-3NP 0,835 0,260 22,991 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,682 0,212 20,775 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,482 0,150 17,469 9,744 25*2,8 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP - - - - - - - 
6NP-7NP - - - - - - - 

 

Stoupací potrubí V2 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,150 0,335 26,979 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
1NP-2NP 0,964 0,300 24,705 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
2NP-3NP 0,835 0,260 22,991 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,682 0,212 20,775 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,482 0,150 17,469 9,744 25*2,8 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP - - - - - - - 
6NP-7NP - - - - - - - 
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Stoupací potrubí V3 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,310 0,367 28,790 15,249 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
1NP-2NP 1,150 0,335 26,979 14,570 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
2NP-3NP 1,044 0,300 25,706 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,926 0,260 24,209 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,791 0,212 22,369 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP 0,626498 0,150 19,913 9,744 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
6NP-7NP - - - - - - - 

 

Stoupací potrubí V4 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,30958 0,424 28,790 16,387 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
1NP-2NP 1,24298 0,397 28,048 15,849 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
2NP-3NP 1,155422 0,367 27,042 15,249 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
3NP-4NP 1,06066 0,335 25,910 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
4NP-5NP 0,956556 0,300 24,605 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP 0,839643 0,260 23,053 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
6NP-7NP 0,657647 0,212 20,402 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 

 

Stoupací potrubí V5 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,15 0,397 26,979 15,849 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
1NP-2NP 0,964365 0,367 24,705 15,249 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
2NP-3NP 0,835165 0,335 22,991 14,570 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,681909 0,300 20,775 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,482183 0,260 17,469 12,823 25*2,8 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP - - - - - - - 
6NP-7NP - - - - - - - 

 

Stoupací potrubí V6 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,080509 0,335 26,151 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
1NP-2NP 0,987421 0,300 24,999 13,779 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
2NP-3NP 0,88459 0,260 23,662 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,768115 0,212 22,049 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,630476 0,150 19,976 9,744 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP 0,452769 - 16,928 - 25*2,8 - 20*2,3 
6NP-7NP 0,320156 - 14,235 - 25*2,8 - 20*2,3 
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Stoupací potrubí V7 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,197915 0,450 27,535 16,876 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
1NP-2NP 1,096586 0,424 26,345 16,387 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
2NP-3NP 1,024695 0,397 25,466 15,849 40*4,5 25*2,8 25*2,8 
3NP-4NP 0,904157 0,367 23,922 15,249 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,764853 0,335 22,002 14,570 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP 0,593717 0,300 19,385 13,779 25*2,8 20*2,3 20*2,3 
6NP-7NP 0,282843 0,212 13,380 11,587 25*2,8 20*2,3 20*2,3 

 

Stoupací potrubí V8 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,078193 0,335 26,123 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
1NP-2NP 0,964365 0,300 24,705 13,779 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
2NP-3NP 0,835165 0,260 22,991 12,823 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
3NP-4NP 0,681909 0,212 20,775 11,587 32*3,6 20*2,3 20*2,3 
4NP-5NP 0,482183 0,150 17,469 9,744 25*2,8 20*2,3 20*2,3 
5NP-6NP - - - - - - - 
6NP-7NP - - - - - - - 

 

Stoupací potrubí V9 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 0,833667 - 22,970 - 25*2,8 - 20*2,3 
1NP-2NP 0,795299 - 22,436 - 25*2,8 - 20*2,3 
2NP-3NP 0,754983 - 21,859 - 25*2,8 - 20*2,3 
3NP-4NP 0,71239 - 21,234 - 25*2,8 - 20*2,3 
4NP-5NP 0,667083 - 20,548 - 25*2,8 - 20*2,3 
5NP-6NP 0,618466 - 19,785 - 25*2,8 - 20*2,3 
6NP-7NP 0,282843 - 13,380 - 20*2,3 - 20*2,3 

 

Stoupací potrubí V10 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 1,173669 - 27,255 - 32*3,6 - 20*2,3 
1NP-2NP 1,146734 - 26,940 - 32*3,6 - 20*2,3 
2NP-3NP 1,119151 - 26,614 - 32*3,6 - 20*2,3 
3NP-4NP 1,090871 - 26,276 - 32*3,6 - 20*2,3 
4NP-5NP 1,061838 - 25,924 - 32*3,6 - 20*2,3 
5NP-6NP 1,031988 - 25,557 - 32*3,6 - 20*2,3 
6NP-7NP 0,715891 - 21,286 - 25*2,8 - 20*2,3 
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Stoupací potrubí V11 
Podlaží Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 

1PP-1NP 0,559017 - 18,810 - 25*2,8 - 20*2,3 
1NP-2NP 0,5 - 17,789 - 25*2,8 - 20*2,3 
2NP-3NP 0,433013 - 16,555 - 25*2,8 - 20*2,3 
3NP-4NP 0,353553 - 14,959 - 20*2,3 - 20*2,3 
4NP-5NP 0,25 - 12,579 - 20*2,3 - 20*2,3 
5NP-6NP - - - - - - - 
6NP-7NP - - - - - - - 

 

Stoupací potrubí P1 
Podlaží Qd  di  Potrubí 

1PP-1NP 1,469694 30,499 1" 
1NP-2NP 1,341641 29,140 1" 
2NP-3NP 1,2 27,559 1" 
3NP-4NP 1,03923 25,646 1" 
4NP-5NP 0,848528 23,174 1" 
5NP-6NP 0,6 19,487 1" 
6NP-7NP - - - 

 

3.3. Ležaté potrubí 1PP 
Ležaté potrubí 1PP 

Úsek Qd SV Qd ŠV di SV di ŠV Potrubí TV,SV Potrubí ŠV Potrubí CV 
V1-V2 1,150 0,335 26,979 14,570 40*4,5 20*2,3 25*2,8 
V2-V9 1,626 0,474 32,083 17,327 50*5,6 25*2,8 32*3,6 
V9-V3 1,828 0,474 34,010 17,327 50*5,6 25*2,8 32*3,6 
V3-V4 2,248 0,600 37,723 19,487 50*5,6 32*3,6 32*3,6 

V4-V11 2,845 0,719 42,432 21,338 63*7,1 32*3,6 40*4,5 
V11-V7 3,309 0,794 45,764 22,413 63*7,1 32*3,6 40*4,5 
V7-V8 3,519 0,912 47,195 24,031 63*7,1 32*3,6 40*4,5 

V8-VOD 3,681 0,972 48,265 24,804 63*7,1 32*3,6 40*4,5 
 

Ležaté potrubí užitková voda 1PP 
Úsek Qd UŽ di UŽ Potrubí UŽ 
Z4-Z5 0,400 15,911 25*2,8 

Z5-ROZD 0,566 18,922 32*3,6 
Z1-Z2 0,400 15,911 25*2,8 
Z2-Z3 0,566 18,922 32*3,6 

Z3-ROZD 0,693 20,940 32*3,6 
PŘÍVOD 0,894 23,793 32*3,6 
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4. Výpočet vodovodní přípojky 
Maximální výpočtový průtok: 

Qd = ට∑ 𝑸𝒂𝒊
𝟐 ∗ 𝒏𝒊

𝒎
𝒊ୀ𝟏  [l/s] → viz. výpočet dimenze ležatého potrubí = 3,68 l/s 

Stanovení průtoku pro požární vodu: 

QH=QA*n 

QH=0,5*6 

QH=3,0 l/s 

Návrh světlosti potrubí vodovodní přípojky: 

QV=max[QD;QH] 

QV=3,68 l/s 

di=35,7*ටொ௩

௩
           

di=35,7*ටଷ,଺଼

ଶ
 

di=48mm (světlý průměr potrubí) 

 

Navrhuji potrubí HDPE 63*5,8mm → 51,4 mm > 48 mm (rychlost proudění 2m/s) 

5. Výpočet tlakových ztrát 

5.1. Výpočet tlakové ztráty na vodovodním potrubí 
Uvažována nejnepříznivější část vnitřních rozvodů a to ležaté potrubí od vodoměru až po 

poslední zařizovací předmět stoupacího potrubí V4. 

Uvažovaný tlak v přívodním potrubí u vodoměrné sestavy je 0,5Mpa. 

Tlakové ztráty potrubí uvažovány dle TL výrobce potrubí (Wavin PP-RCT EVO). 
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Výpočet tlakové ztráty místními odpory: 

ΔpRF = ∑ ξ௜ ∗
௩೔
మ

ଶ଴଴଴
௠
௜ୀଵ *𝜌௜ 

ξi = součinitel místního odporu z TL výrobce potrubí (tvarovek) 

ρi = 1000 kg/m3 

vi = rychlost proudění v potrubí [m/s] 

Hydraulické posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

Pdis = dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (u vodoměrné sestavy) = 0,5Mpa 

pminFL = minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na konci potrubí 

Δpe = tlaková ztráty vlivem výškového rozdílu 

ΔpRF = tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí 

 

Tlaková ztráta třením v potrubí: 

Tlakové ztráty třením v potrubí 
Rozměr Délka [m] Rychlost [m/s] Ztráta p bm Ztráta p celkem [kPa] 
63*7,1 28,3 1,96 0,8116 22,97 
63*7,2 2,1 1,87 0,7417 1,56 
63*7,3 4,8 1,76 0,655 3,14 
63*7,4 4,35 1,51 0,489 2,13 
40*4,5 1,7 1,72 1,067 1,81 
40*4,5 3,65 1,64 0,965 3,52 
40*4,5 2,98 1,52 0,876 2,61 
40*4,5 2,98 1,40 0,759 2,26 
32*3,6 2,98 1,97 1,764 5,26 
32*3,6 3,09 1,73 1,355 4,19 
32*3,6 3,15 1,35 0,844 2,66 
25*2,8 3,8 1,68 1,895 7,20 
20*2,3 2,6 2,13 3,971 10,32 

   
SUMA 69,63 
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Tlaková ztráta místními odpory: 

Tlakové ztráty místními odpory 
Tvarovka ξ Rychlost [m/s] Počet Ztráta p celkem [kPa] 

Vodoměr DN50 - - 1 2 
Filtr se šikmým sítem 2" - - 1 0,5 

Filtr s proplachem 2" - - 1 2 
Zpětná klapka 2" - - 1 0,5 
Kulový kohout 2" - - 5 5 

Koleno 90 2" 1,5 1,96 10 28,71 
T kus 2" 1,5 1,96 2 5,74 

Redukce 63/40 0,55 1,96 1 1,05 
T kus 40*4,5 1,1 1,52 4 5,10 
T kus 32*3,6 1,1 1,73 2 3,28 

Koleno 90 32*3,6 1,5 1,35 2 2,75 
Vodoměr 1" - - 1 0,75 

Kulový kohout 1" - - 2 2,00 
Koleno 90 25*2,8 1,5 1,68 3 6,36 

T kus 25*2,8 1,1 2,13 4 10,03 
Koleno 90 20*2,3 1,5 2,13 4 13,67 

Kemper - - - 2 

   
SUMA 91,44 

 

ΔpRF = 69,63 +91,44 = 161,07 kPa 

Tlaková ztráta vlivem výškového rozdílu: 

Tlaková ztráta výškovým rozdílem 
Výškový rozdíl [m] Tlaková ztráta 1m [kPa] Ztráta celkem [kPa] 

20,6 10 206 
 

Δpe = 206 kPa 

Posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

500 ≥ 100 + 161,1 + 206  

500 ≥ 467,1 [kPa] 

5.1.1. Závěr 
Na nejvzdálenější armatuře je dosažen minimální předepsaný tlak 0,1Mpa. Tlak ve vodovodním řádu 
je dostačující. 
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5.2. Výpočet tlakové ztráty na potrubí užitkové vody 
Uvažována nejnepříznivější část vnitřních rozvodů a to potrubí od čerpadla až po nejvzdálenější 

armaturu (zahradní nezámrzný kohout Kemper). 

Tlakové ztráty potrubí uvažovány dle TL výrobce potrubí (Wavin PP-RCT EVO). 

Výpočet tlakové ztráty místními odpory: 

ΔpRF = ∑ ξ௜ ∗
௩೔
మ

ଶ଴଴଴
௠
௜ୀଵ *𝜌௜ 

ξi = součinitel místního odporu z TL výrobce potrubí (tvarovek) 

ρi = 1000 kg/m3 

vi = rychlost proudění v potrubí [m/s] 

 

Hydraulické posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

Pdis = dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (u řídící jednotky čerpadla osazené v 
nádrži) = 0,5Mpa 

pminFL = minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na konci potrubí 

Δpe = tlaková ztráty vlivem výškového rozdílu 

ΔpRF = tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí 

 

Tlaková ztráta třením v potrubí: 

Tlakové ztráty třením v potrubí 
Rozměr Délka [m] Rychlost [m/s] Ztráta p bm Ztráta p celkem [kPa] 
32*3,6 20,5 1,84 1,566 32,10 
32*3,6 4,3 1,43 0,991 4,26 
32*3,6 22,5 1,16 0,756 17,01 
25*2,8 2,1 1,35 1,204 2,53 

   
SUMA 55,90 
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Tlaková ztráta místními odpory: 

Tlakové ztráty místními odpory 
Tvarovka ξ Rychlost [m/s] Počet Ztráta p celkem [kPa] 

Filtr s proplachem 1" - - 1 2 
Zpětná klapka 1" - - 1 0,5 
Kulový kohout 1" - - 3 3 
Koleno 90 32*3,6 1,5 1,84 8 20,33 

T kus 32*3,6 1,5 1,84 1 2,54 
Koleno 90 32*3,6 1,5 1,43 1 1,52 

T kus 32*3,6 redukovaný 1,1 1,43 1 1,12 
Koleno 90 32*3,6 1,5 1,16 1 1,02 

T kus 32*3,6 1,1 1,16 1 0,75 
Koleno 90 32*3,6 1,5 1,35 3 4,07 

Kulový kohout 3/4" - - 1 1,00 
Kemper - - - 2 

   
SUMA 39,85 

 

ΔpRF = 55,9 +39,85 = 95,75 kPa 

Tlaková ztráta vlivem výškového rozdílu: 

Tlaková ztráta výškovým rozdílem 
Výškový rozdíl [m] Tlaková ztráta 1m [kPa] Ztráta celkem [kPa] 

7 10 70 
 

Δpe = 70 kPa 

Posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

Pdis ≥ 100 + 95,75 + 70 

Pdis ≥ 265,75 [kPa] 

5.2.1. Závěr 
Minimální tlak na výstupu čerpadla (u řídící jednotky čerpadla), při dosažení minimálního 

požadovaného tlaku na výstupní armatuře (nezámrzný zahradní kohout Kemper), je 270 kPa. 
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5.3. Výpočet tlakové ztráty na potrubí bílé vody 
 

Uvažována nejnepříznivější část vnitřních rozvodů a to potrubí od čerpadla až po nejvzdálenější 
armaturu (WC na stoupacím potrubí V4). 

Tlakové ztráty potrubí uvažovány dle TL výrobce potrubí (Wavin PP-RCT EVO). 

Výpočet tlakové ztráty místními odpory: 

ΔpRF = ∑ ξ௜ ∗
௩೔
మ

ଶ଴଴଴
௠
௜ୀଵ *𝜌௜ 

ξi = součinitel místního odporu z TL výrobce potrubí (tvarovek) 

ρi = 1000 kg/m3 

vi = rychlost proudění v potrubí [m/s] 

 

Hydraulické posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

Pdis = dispoziční přetlak na začátku posuzovaného potrubí (u řídící jednotky čerpadla osazené v 
nádrži) = 0,5Mpa 

pminFL = minimální požadovaný hydrodynamický přetlak před výtokovou armaturou na konci potrubí 

Δpe = tlaková ztráty vlivem výškového rozdílu 

ΔpRF = tlakové ztráty vlivem tření a místních odporů v potrubí 

 

Tlaková ztráta třením v potrubí: 

Tlakové ztráty třením v potrubí 
Rozměr Délka [m] Rychlost [m/s] Ztráta p bm Ztráta p celkem [kPa] 
32*3,6 25,1 2,00 1,835 46,06 
32*3,6 2,5 1,88 1,645 4,11 
32*3,6 8,9 1,48 1,05 9,35 
25*2,8 7,1 1,33 1,178 8,36 
20*2,3 2,98 1,96 3,523 10,50 
20*2,3 2,98 1,79 2,978 8,87 
20*2,3 2,98 1,60 2,37 7,06 
20*2,3 2,98 1,39 1,858 5,54 
20*2,3 15,9 1,13 1,2 19,08 

   
SUMA 118,93 
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Tlaková ztráta místními odpory: 

Tlakové ztráty místními odpory 
Tvarovka ξ Rychlost [m/s] Počet Ztráta p celkem [kPa] 

Filtr s proplachem 1" - - 1 2 
Zpětná klapka 1" - - 1 0,5 
Kulový kohout 1" - - 3 3 
Koleno 90 32*3,6 1,5 2,00 10 30,02 

T kus 32*3,6 1,1 2,00 1 2,20 
T kus 32*3,6 1,1 1,88 1 1,94 
T kus 32*3,6 1,5 1,48 1 1,64 

Koleno 90 32*3,6 1,5 1,33 2 2,67 
Kulový kohout 3/4" - - 1 1,00 

T kus 25*2,8 redukovaný 1,1 1,33 1 0,98 
T kus 20*2,3 1,1 1,60 5 7,05 

Vodoměr 1/2" - - 1 0,80 
Kulový kohout 1/2" - - 2 2,00 
Koleno 90 20*2,3 1,5 1,13 10 9,61 

Výtoková armatura - - 1 1 

   
SUMA 66,42 

 

ΔpRF = 118,93 +66,42 = 185,35 kPa 

Tlaková ztráta vlivem výškového rozdílu: 

Tlaková ztráta výškovým rozdílem 
Výškový rozdíl [m] Tlaková ztráta 1m [kPa] Ztráta celkem [kPa] 

26,2 10 262 
 

Δpe = 262 kPa 

Posouzení: 

Pdis ≥ pminFL + Δpe + ΔpRF 

Pdis ≥ 100 + 185,35 + 262 

Pdis ≥ 547,4 [kPa] 

5.3.1. Závěr 
Minimální tlak na výstupu čerpadla (u řídící jednotky čerpadla), při dosažení minimálního 

požadovaného tlaku na výstupní armatuře (napouštěcí ventil), je 550 kPa. 

 



17 
 

6. Návrh tepelné izolace potrubí 

6.1. Popis 
Veškeré rozvody pitné, užitkové a bílé vody budou izolovány návlekovou návlekovou izolací 

ARMACELL TUBOLIT. 

6.1.1. Izolace potrubí v suterénu 
Minimální tloušťky izolací dle ČSN 75 5409: 

Izolace potrubí studené, užitkové a bílé vody bude opatřeno návlekovou izolací ARMACELL 
TUBOLIT v  tloušťce 9mm. 

Izolace potrubí teplé a cirkulační vody bude izolováno návlekovou izolací ARMACELL TUBOLIT 
v minimální tloušťce viz. tabulka. 

 

 

 

 

6.1.2. Izolace potrubí v instalačních šachtách 
Minimální tloušťky izolací dle ČSN 75 5409: 

Izolace potrubí studené a bílé vody bude opatřeno návlekovou izolací ARMACELL TUBOLIT v  tloušťce 
13mm. 

Izolace potrubí teplé a cirkulační vody bude izolováno návlekovou izolací ARMACELL TUBOLIT 
v minimální tloušťce viz. tabulka. 

 

 

 

 

 

 

Potrubí Tloušťka izolace [mm] 
20*2,3 30 
25*2,8 30 
32*3,6 40 
40*4,5 30 
50*5,6 40 
63*7,1 40 

Potrubí Minimální tloušťka izolace [mm] 
20*2,3 30 
25*2,8 30 
32*3,6 40 
40*4,5 30 
50*5,6 40 
63*7,1 40 
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6.1.3. Izolace připojovacího potrubí 
Izolace všech rozvodů bude provedena návlekovou izolací ARMACELL TUBOLIT. 

Tloušťka tepelné izolace na potrubí studené, užitkové a bílé vody bude  9mm. 

Tloušťka tepelné izolace teplé vody:  

 

 

7. Návrh kompenzátorů  
Kompenzátory teplotní roztažnosti potrubí budou instalovány na potrubí teplé a cirkulační vody. 

Teplotní diference bude uvažována 50 °C. Výpočet je proveden dle TL výrobce (Wavin). 

7.1. Ležaté potrubí 
Kompenzátory na ležatém potrubí budou provedeny formou „U“ kompenzátoru umístěným 

horizontálně pod stropem a kompenzací v kolmých odbočkách. Kotvení potrubí bude provedeno 
kluznými a pevnými úchyty dle Výkresu: Vodovod 1PP, který se řídí TL výrobce. 

7.1.1. Výpočet U kompenzátorů 
Δl = α * L * Δt 

Δl = délková změna [mm] 

α = součinitel teplotní délkové roztažnosti = 0,12 

Δt = teplotní diference = 50° 

 

Ls = k * ඥ(𝑫 ∗ 𝚫𝐥 

Ls = volná kompenzační délka 

k = materiálová konstanta = 20 

D = vnější průměr potrubí 

Lk = max ( 10*D; 2* Δl + 150mm) 

 

 

 

Potrubí Minimální tloušťka izolace [mm] 
20*2,3 30 
25*2,8 30 
32*3,6 40 

Obrázek 1 - U kompenzátor 

Zdroj: Technický list Wavin  
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Kompenzátor 1: (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 1,85m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 1,85 * 50 = 11,1mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(63 ∗ 11,1 = 525mm → návrh 550mm 

Lk = max ( 10*D; 2* Δl + 150mm) 

Lk = max ( 10*63; 2* 11,1 + 150mm) 

Lk = max (630;172) = 630mm → návrh 650mm 

Kompenzátor 2;3;4 : (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 2,5m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 2,5 * 45 = 13,5mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(63 ∗ 13,5 = 583mm → návrh 600mm 

Lk = max ( 10*D; 2* Δl + 150mm) 

Lk = max ( 10*63; 2* 13,5 + 150mm) 

Lk = max (630;177) = 630mm → návrh 650mm 

Kompenzátor 5;6 : (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 4,5m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 4,5 * 45 = 24,3 mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(63 ∗ 24,3 = 783mm → návrh 800mm 

Lk = max ( 10*D; 2* Δl + 150mm) 

Lk = max ( 10*63; 2* 24,3 + 199mm) 

Lk = max (630;199) = 630mm → návrh 650mm 
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7.1.1. Výpočet rohových kompenzátorů 
 

Δl = α * L * Δt 

Δl = délková změna [mm] 

α = součinitel teplotní délkové roztažnosti = 0,12 

Δt = teplotní diference = 50°C 

 

Ls = k * ඥ(𝑫 ∗ 𝚫𝐥 

Ls = volná kompenzační délka 

k = materiálová konstanta = 20 

D = vnější průměr potrubí 

 

Lk = max ( 10*D; 2* Δl + 150mm) 

 

Rohový kompenzátor 1: (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 4,5m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 4,5 * 45 = 24,3 mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(63 ∗ 24,3 = 783mm → návrh 800mm 

Rohový kompenzátor 2: (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 4,2m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 4,2 * 45 = 22,7 mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(50 ∗ 22,7 = 674mm → návrh 700mm 

 

Zdroj: Technický list Wavin  

Obrázek 2 - rohový kompenzátor 
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Rohový kompenzátor 3: (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 3,8m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 3,8 * 45 = 20,5mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(50 ∗ 20,5 = 640mm → návrh 650mm 

Rohový kompenzátor u V10: (kompenzátory počítány ve směru od vodoměrné sestavy) 

Kompenzační délka L = 5m 

Δl = α * L * Δt 

Δl = 0,12 * 5 * 45 = 27mm 

Ls = k * ඥ(𝐷 ∗ Δl 

Ls = 20 * ඥ(32 ∗ 27 = 587mm → návrh 600mm 

 

8. Kotvení potrubí 
Kotvení potrubí musí být provedeno tak, aby byl dodržen spád minimálně 0,5% směrem 

k nejnižším místům s vypouštěcí armaturou. 

Kotvení bude provedeno pomocí pevného a kluzného uložení  – rozmístění dle výkresu „Půdorys 
vodovodu 1PP“.  

 

Pevné uložení: 

Je takové uchycení, kdy je potrubí zabráněné pohybovat se ve své ose. Uchycení lze provést 
několika způsoby – viz. obrázky (zdroj: Technický list Wavin) 
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Obrázek 3 - pevné uložení 

 

Zdroj: Technický list Wavin  

Kluzné uložení: 

Je takové uložení, kdy je potrubí zabráněno vybočení ze své osy do strany, ale není zabráněno 
pohybu ve směru osy – potrubí může dilatovat vlivem tepelné roztažnosti.  

Doporučuji kotvení pomocí volné objímky. 

Obrázek 4 - kluzné uložení 

 

Zdroj: Technický list Wavin  

 

Na všech potrubí systému Wavin PP – RCT EVO bude použito kovových žlabů umístěných pod 
tepelnou izolací. 
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Obrázek 5 - kovový žlab 

 

Zdroj: Technický list Wavin  

Rozestupy kotev jsou dány dle průměru potrubí a způsobu užívání (teplá vody, studená 
voda), viz. tabulka. 

Potrubí Vzdálenost podpor [mm] 
20*2,3 750 
25*2,8 850 
32*3,6 950 
40*4,5 1050 
50*5,6 1150 
63*7,1 1300 

 

V případě vedení souběžně potrubí o různých dimenzí je nutnost dodržet požadovanou 
vzdálenost kotev pro potrubí o nejmenší dimenzi. 

 


	Listy a pohledy
	Rozvržení2

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	TISK

	Listy a pohledy
	V1-V4

	Listy a pohledy
	V1-V4 (2)

	Listy a pohledy
	V1-V4 (3)

	Listy a pohledy
	V1-V4 (4)

	Listy a pohledy
	Rozvržení1

	Listy a pohledy
	NÁDRŽ


