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=MR-D206
=MR/20.6

VíPIS ADRESOVATELNíCH BODÞ pCO5+ LARGE:

Univerz�ln¡ vstupy/vìstupy - U

Digit�ln¡ vstupy - DI

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

ID7

ID8

ID9

ID10

ID11

ID12

ID13

ID14

ID15

ID16

ID17

ID18

=MR/22.2 =MR-BP158:A Pr…tok EDV1 horn¡J2-U1

=MR/22.3 =MR-BP168:A Pr…tok EDV2 spodn¡J2-U2

=MR/22.4 =MR-BP224:B Diference dP horn¡-spodn¡J2-U3

=MR/22.6 =MR-BP225:A Diference dP horn¡-okol¡J3-U4

=MR/22.7 =MR-X2:68 RezervaJ3-U5

=MR/25.2 RezervaJ6-U6

=MR/25.3 RezervaJ6-U7

=MR/25.4 =MR-M180:2+ Ot�Ÿky rekuper�toruJ6-U8

=MR/30.4 =MR-X2:70 RezervaJ20-U9

=MR/30.5 =MR-X2:72 RezervaJ20-U10

=MR/24.1 =MR-M150:14 Ventil�tor EDV1 PORUCHAJ5-ID1

=MR/24.2 =MR-M160:14 Ventil�tor EDV2 PORUCHAJ5-ID2

=MR/24.3 =MR-M170:14 Ventil�tor VS1 PORUCHAJ5-ID3

=MR/24.4 =MR-M175:14 Ventil�tor VS2 PORUCHAJ5-ID4

=MR/24.5 =MR-KA137:12 Elektrickì ohýev EO1 horn¡ PORUCHAJ5-ID5

=MR/24.6 =MR-KA147:12 Elektrickì ohýev EO2 doln¡ PORUCHAJ5-ID6

=MR/24.7 =MR-M180:13 Rekuper�tor PORUCHAJ5-ID7

=MR/24.8 =MR-D206:J12-C1 Ovl�d�n¡ ZAPNUTOJ5-ID8

=MR/26.1 =MR-D206:J12-C1 Blokace provozuJ7-ID9

=MR/26.2 RezervaJ7-ID10

=MR/26.3 RezervaJ7-ID11

=MR/26.4 RezervaJ7-ID12

=MR/26.6 RezervaJ8-ID13

=MR/26.7 RezervaJ8-ID14

=MR/29.2 RezervaJ19-ID15

=MR/29.3 RezervaJ19-ID16

=MR/30.6 RezervaJ20-ID17

=MR/30.7 RezervaJ20-ID18

Analogov‚ vìstupy - AO

Digit�ln¡ vìstupy - DO

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

NO6

NO7

NO8

NO9

NO10

NO11

NO12

NO13

NO14

NO15

NO16

NO17

NO18

=MR/23.1 =MR-M150:E1 Ventil�tor Ot�Ÿky EDV1J4-Y1

=MR/23.3 =MR-M160:E1 Ventil�tor Ot�Ÿky EDV2J4-Y2

=MR/23.4 =MR-M170:E1 Ventil�tor Ot�Ÿky VS1J4-Y3

=MR/23.6 =MR-M175:E1 Ventil�tor Ot�Ÿky VS2J4-Y4

=MR/30.1 =MR-KD131:Y Elektrickì ohýev Vìkon EO1 horn¡J20-Y5

=MR/30.3 =MR-KD141:Y Elektrickì ohýev Vìkon EO1 doln¡J20-Y6

=MR/27.2 =MR-KA272:A1 Ventil�tor EDV1 STARTJ12-NO1

=MR/27.3 =MR-KA273:A1 Ventil�tor EDV2 STARTJ12-NO2

=MR/27.4 Ventil�tor VS1 STARTJ12-NO3

=MR/27.5 Ventil�tor VS2 STARTJ13-NO4

=MR/27.6 =MR-KA276:A1 Elektrickì ohýev EO1 horn¡ STARTJ13-NO5

=MR/27.7 =MR-KA277:A1 Elektrickì ohýev EO2 doln¡ STARTJ13-NO6

=MR/28.2 =MR-KA282:A1 Rekuper�tor STARTJ14-NO7

=MR/28.3 =MR-KA283:A1 Signalizace PORUCHAJ15-NO8

=MR/28.4 =MR-KA284:A1 Signalizace CHODJ16-NO9

=MR/28.5 RezervaJ16-NO10

=MR/28.6 RezervaJ16-NO11

=MR/28.7 RezervaJ17-NO12

=MR/28.8 RezervaJ18-NO13

=MR/31.1 RezervaJ21-NO14

=MR/31.2 RezervaJ21-NO15

=MR/31.3 RezervaJ22-NO16

=MR/31.4 RezervaJ22-NO17

=MR/31.5 RezervaJ22-NO18
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Analogov‚ vstupy/vìstupy - AI/AO

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

=MR/32.1 =MR-BH321:ntc Teplota horn¡J2-U1

=MR/32.2 =MR-BH321:Hout Vlhkost rH horn¡J2-U2

=MR/32.3 =MR-BH323:ntc Teplota doln¡J2-U3
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ROZVAD·¬ :

NapØœov� soustava :

OCHRANA PüED éRAZEM ELEKTRICKíM PROUDEM DLE SOUBORU ¬SN 33 2000

M¡sto instalace :

Pý¡kon instalovanì

PROVEDENÖ ROZVAD·¬E :

n�stØnn� rozvadØŸov� ský¡å s otev¡ratelnou Ÿeln¡ stØnou

a mont�§n¡m panelem

Vìrobce (standard) :

Typ - rozmØr vxçxhl. [mm]:

Pý¡vody a vìvody kabel… :

Svorkovnice :

Kryt¡ :

Barva :

Nap�jen¡ sn¡maŸ… a Ÿidel :

-

Pi [kW] :

SCHRACK

WSM8060210 - 800x600x210

horem

nahoýe

IP40/IP20 (pýi otevýen‚m rozvadØŸi)

RAL 7032

2 st. 50Hz 24V FELV

3 N PE st. 50Hz 400/230V TN-C-S

MR

25.2

OZNA¬ENÖ SVORKOVNIC:

Svorkovnice prostorovØ oddØleny!

X0...

X1...

X2...

ZNA¬ENÖ KOMPONENTÞ :

Komponenty znaŸeny ve sch‚matech : =YY-XXns

Y - oznaŸen¡ rozvadØŸe
X - oznaŸen¡ druhu dle ¬SN 01 3306 (p¡smena)
n - Ÿ¡slo strany funkŸn¡ho sch‚ma (01..n)
s - Ÿ¡slo sloupce strany funkŸn¡ho schema (0..9)

BARVY PROPOJ. VODI\Þ V ROZVAD·¬I :

L

N

PE

24V (G)

COM (G0)

Hlavn¡ pý¡vod rozvadØŸe 230/400V

s krytem a n�pisem

"POZOR-POD NAP·TÖM I PüI VYPNUT^M

HLAVNÖM VYPÖNA¬I"

Svorky silov‚ho pýipojen¡ a ovl�d�n¡

230/400V st.

Svorky ovl�d�n¡ a regulace 24V st.

-

-

-

-

-

hnØd� (bn)

modr� (bu)

zeln�/§lut� (gny)

Ÿerven� (rd)

Ÿern� (bk)
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-QM110
32A

Hlavn¡
vyp¡naŸ

L1

T1

L2

T2

L3

T3

X0:L1 L2 L3 N

Kryt s n�pisem

"POD NAP·TÖM

CIZÖHO ROZVAD·¬E"

DoporuŸen‚ pýipojen¡

kabelem CYKY 5Jx16

jiçtØnìm 50A

PE

Po pýipojen¡ zvlhŸovaŸ…

bude rozvadØŸ pýipojen

kabelem CYKY 5Jx35

jiçtØnìm 100A.

Pýedpokl�danì pý¡kon

zvlhŸovaŸ… 2x 18,0 kW.

-FA115
6A/B

2

1

-XC115
230V

L PE N

UPOZORN·NÖ :

Maxim�ln¡ zat¡§en¡

z�suvky 1 kW!

STÖN·NÖ

NULOVí BOD

-X1 PE

PE

M¡sto pýipojen¡

rozvadØŸe

k uzemåovac¡

soustavØ.

Uveden¡

na spoleŸnì

potenci�l.

/12.0L1
/12.0L2
/12.0L3

/12.0ST
/12.0N
/12.0PE
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SPECIFIKACE MATERIµLU

Polo§ka ¬¡slo artiklu Mno§stv¡ N�zev artiklu Vìrobce Cena [CZK]

=MR-QM110

=MR-FA115

=MR-XC115

=MR-FA120

=MR-FU123

=MR-FA125

=MR-FA132

=MR-FA132

=MR-KM132

=MR-ST134

=MR-FU135

=MR-SP136

=MR-KA137
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=MR-KM142

=MR-ST144

=MR-FU145

=MR-SP146

=MR-KA147

=MR-FA150

=MR-FU153

=MR-BP158

=MR-FA160

=MR-FU163

=MR-BP168

=MR-FA171

=MR-KM171

WSM1008200

IN8E2334

BM018106

BZ325001-A

BM018332

IK641004-1.0A

BM018332

BM018316

BM900001

LSD24030

WTHC-2280

IK641004-2.0A

DCPD010100

PT270524

BM018316

BM900001

LSD24030

WTHC-2280

IK641004-2.0A

DCPD010100

PT270524

LTN-6B-3

IK641004-1.0A

CPG-1000AV

LTN-6B-3

IK641004-1.0A

CPG-1000AV

LTN-6B-3

RSI-25-40-A024

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

Rozv�dØŸ WS, 1000x800x260, s MD, IP66

Vyp¡naŸ hlavn¡ na panel 3 p¢lovì In=32A

JistiŸ jednop¢lovì 6A/B

Z�suvka servisn¡ ¬SN na DIN liçtu

JistiŸ tý¡p¢lovì 32A/B

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

JistiŸ tý¡p¢lovì 32A/B

JistiŸ tý¡p¢lovì 16A/B

Kontakt pomocnì B-HSI 1Z+1R

StykaŸ 40A/18,5kW c¡vka 24VDC 3pol

Termostat pro elektrickì ohýev vzduchu 3-kont

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=2.0A

Hl¡daŸ tlakov‚ diference pro vzduch, 50-500Pa

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

JistiŸ tý¡p¢lovì 16A/B

Kontakt pomocnì B-HSI 1Z+1R

StykaŸ 40A/18,5kW c¡vka 24VDC 3pol

Termostat pro elektrickì ohýev vzduchu 3-kont

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=2.0A

Hl¡daŸ tlakov‚ diference pro vzduch, 50-500Pa

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

JistiŸ 3 p¢lovì 6A/B

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

Modul sn¡m�n¡ diferenŸn¡ho tlaku a pr…toku

JistiŸ 3 p¢lovì 6A/B

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

Modul sn¡m�n¡ diferenŸn¡ho tlaku a pr…toku

JistiŸ 3 p¢lovì 6A/B

StykaŸ instalaŸn¡ 25A 24V kontakty 40

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

JUMO

SCHRACK

CAREL

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

SCHRACK

JUMO

SCHRACK

CAREL

SCHRACK

OEZ

SCHRACK

ZIEHL-ABEGG

OEZ

SCHRACK

ZIEHL-ABEGG

OEZ

OEZ
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SPECIFIKACE MATERIµLU

Polo§ka ¬¡slo artiklu Mno§stv¡ N�zev artiklu Vìrobce Cena [CZK]

=MR-FU172

=MR-FA176

=MR-KM176

=MR-FU177

=MR-FA180

=MR-FA185

=MR-FA185

=MR-KM185

=MR-FV201

=MR-TC203

=MR-FU203

=MR-FA203

=MR-D204

=MR-D204

=MR-D206

=MR-D206

=MR-FU206

=MR-FU211

=MR-D211

=MR-D211

=MR-BP224

=MR-BP224

=MR-BP225

=MR-KA272

=MR-KA273

=MR-KA276

=MR-KA277

=MR-KA282

=MR-KA283

IK641004-1.0A

LTN-6B-3

RSI-25-40-A024

IK641004-1.0A

BM018104

LTN-6B-1

PS-LT-1100

BZ326453

SVD-253-1N-MZS

LP602016

IK641004-4.0A

BM017104

PGD1000F00

S90CONN200

P+500B0A000L0

P+50CON020

IK641004-2.5A

IK641004-1.0A

P+E0000000000

P+D0CON0B0

SPKD00C5N0

SPKC005310

CPG-1000AV

PT270524

PT270524

PT270524

PT270524

PT270524

PT270524

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   2

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

JistiŸ 3 p¢lovì 6A/B

StykaŸ instalaŸn¡ 25A 24V kontakty 40

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

JistiŸ jednop¢lovì 4A/B

JistiŸ 1 p¢lovì 6A/B

Sp¡naŸ pomocnì 1Z 1R

StykaŸ instalaŸn¡ 2 p¢lovì 20A, 2Z, 24VAC

SvodiŸ pýepØt¡ typ 3 (D)

Transform�tor nap�jec¡ 230/24V 160VA

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=4.0A

JistiŸ jednop¢lovì 4A/C

Termin�l obslu§nì LCD 132x64 pixel… do panelu

Kabel pro termin�l 2.0 m telefonn¡ konektor

Regul�tor pCO5 LARGE FB/BMS

Sada konektor… pro pCO5 MEDIUM

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=2.5A

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

Regul�tor programovatelnì rozçiýuj¡c¡

Sada konektor… pro c.pCO mini a c.pCOe

Sn¡maŸ tlakov‚ diference

Kabel k tlakov‚mu sn¡maŸi IP67 5m

Modul sn¡m�n¡ diferenŸn¡ho tlaku a pr…toku

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.
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SPECIFIKACE MATERIµLU

Polo§ka ¬¡slo artiklu Mno§stv¡ N�zev artiklu Vìrobce Cena [CZK]

=MR-KA284

=MR-BH321

=MR-BH323

=MR-FU351

=MR-SA352

=MR-SA352

=MR-HL354

=MR-HL356

PT270524

DPDC111000

DPPC111000

IK641004-1.0A

ZB5AD3

ZBE101

XB5AVB5

XB5AVB3

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

   1

Rel‚ miniaturn¡ 24VAC 2 p¢l.

Sn¡maŸ kan�lovì teploty a vlhkosti

Sn¡maŸ prostorovì teploty a vlhkosti

Svorka pojistkov� ýadov� typ ASK2S I=1.0A

OvladaŸ otoŸnì tý¡polohovì Ÿernì

Kontakt samostatnì 1Z

Sign�lka §lut� LED 24V AC/DC

Sign�lka zelen� LED 24V AC/DC
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CAREL

CAREL

SCHRACK

Schneider

Schneider

Schneider

Schneider


