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Air volume: 30 m³/h
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100 mm
Air volume: 30 m³/h

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie
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- Ø pripojenie
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- Ø pripojenie

Nast.: -2,5 mm
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d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -8 mm
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d.h.: +3,7m
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- Ø pripojenie

Nast.: -0,5 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -0 mm

d.h.: +3,65m

- Ø pripojenie

Nast.: 0 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -6,5 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: 1 mm

d.h.: +3,7m
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- Ø pripojenie

Nast.: -10 mm
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Nast.: 3 mm
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d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -5 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -9 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -10 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: 10 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -1 mm

d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie1.01.25
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LVS100_ODVOD
100 mm
Air volume: 57.5 m³/h
d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -3 mm

LVS100_ODVOD
100 mm
Air volume: 57.5 m³/h
d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -3,5 mm

LVS100_ODVOD
100 mm
Air volume: 57.5 m³/h
d.h.: +3,7m

- Ø pripojenie

Nast.: -3,5 mm

VFC/160
105m3/h;90Pa

VFC/125
75m3/h;40Pa

CS025/160x500

VFC/125
45m3/h;70Pa

1.01.26

VFC/125
75m3/h;40Pa

CS050/100x500 VFC/125
80m3/h;90Pa

CS050/100x500

VFC/250
470m3/h;40Pa

ČÍSLO M.   NÁZOV                PLOCHA [m2]

UŽITNÁ PLOCHA CELKOM [m2] 450,44
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DID632-LR-4-M-LR 1800x1800x593 LE
125 mm
Air volume: 75 m³/h

DID632-LR-4-M-LR 1200x1200x593 LE
125 mm
Air volume: 35 m³/h

DID632-LR-4-M-LR 1200x1200x593 LE
125 mm
Air volume: 35 m³/h
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Air volume: 35 m³/h

LVS100_ODVOD
100 mm
Air volume: 40 m³/h
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100 mm
Air volume: 50 m³/h

LVS100
100 mm
Air volume: 30 m³/h

d.h.: +3,1m

- Ø pripojenie

Nast.: 2 mm
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- Ø pripojenie
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