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C.2. VÝKAZ VÝMER 

C.2.01. Vzduchotechnická jednotka 

 

C.2.02. Chladiace trámce 

 

C.2.03. Stropné výuste 

 

C.2.04. Ostatné distribučné elementy 

 

C.2.05. Regulačné klapky 

 

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

V.1 Vnútorná VZT jednotka - stojatá DUPLEX 3500 Multi Eco-V ATREA 2800x775x1800 1

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

C.1 Aktívny chladiaci trámec (SUP) DID632-LR-4-Z-LR-A1 TROX 1500x(1500)x593x210 4

C.2 Aktívny chladiaci trámec (SUP) DID632-LR-4-M-LR-A1 TROX 1500x(1500)x593x210 5

C.3 Aktívny chladiaci trámec (SUP) DID632-LR-4-G-LR-A1 TROX 1500x(1500)x593x210 1

C.4 Aktívny chladiaci trámec (SUP) DID632-LR-4-M-RR-A1 TROX 1500x(1200)x593x210 6

C.5 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-M-RR-AH-A1 TROX 1500x(1200)x593x210 7

C.6 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-M-LL-AH-A1 TROX 1500x(1200)x593x210 6

C.7 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-M-RR-AV-A1 TROX 1500x(1200)x593x210 4

C.8 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-M-LL-AV-A1 TROX 1500x(1200)x593x210 6

C.9 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-G-RR-AV-A1 TROX 1800x(1500)x593x210 1

C.10 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-G-LL-AV-A1 TROX 1800x(1500)x593x210 1

C.11 Aktívny chladiaci trámec (SUP + ETA) DID632-LR-4-M-RR-AH-A1 TROX 1800x(1500)x593x210 1

Číslo v zátvorke (1500), viď. Rozmery [mm] : dĺžka tepelného výmenníka, zvyšný priestor je určený pre integrovaný odvod vzduchu.

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

T.1 Tanierová výustka (SUP) Z-LVS/125 TROX ø125 1

T.2 Tanierová výustka (SUP) Z-LVS/160 TROX ø160 2

T.3 Tanierová výustka (ETA) LVS/100 TROX ø100 19

T.4 Tanierová výustka (ETA) LVS/160 TROX ø160 2

T.5 Výrivá stropná výsutka (ETA) DLQL-P-A-H-M/ TROX ø160 1

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

M.1 Prefuková mriežka s útlmom hluku LOV TROX 710x110 3

M.2 Dverová mriežka AGS-T TROX 425x125 24

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

K.1 Regulačná klapka (kruhová) VFC TROX ø125 13

K.2 Regulačná klapka (kruhová) VFC TROX ø160 9

K.3 Regulačná klapka (štvorhranná) EN TROX 300x100 2

K.4 Regulačná klapka (kruhová) RKKTM MANDÍK ø140 1



 

C.2.06. Tlmiče hluku 

 

C.2.07. Požiarne klapky 

 

C.2.08. Potrubie 

 

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

S.1 Kruhový tlmič hluku CS50/125x500 TROX ø125 1

S.2 Kruhový tlmič hluku CS025/160x100 TROX ø160 3

Označenie Prvok (funkcia) Typ Výrobca Rozmery [mm] Počet [ks]

F.1 Požiarná klapka (štvorhranná) FKA2-EU/CZ TROX 200x125x305 2

Typ potrubia Dimenzia potrubia Dĺžka potrubia [m]

Flexibilné potrubie

Spiro potrubie

Štvorhranné potrubie 22

Typ potrubia Množstvo [m
2
]

42,3

160 42,4

100 13,4

125 71,8

100 16

125 82,6

140
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