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1.1  Úvod 

Účelem tohoto projektu je návrh rozvodů vnitřní a venkovní kanalizace pro novostavbu 
bytového domu Rohan na pozemku parc. č. 1261/90 – v k.ú. Beroun. Západní část fasády objektu 
se nachází 4,96m od hranice pozemku navazujícího na chodník s asfaltovou komunikací. 

Objekt bytového domu Rohan je čtyrpodlažní s jedním podzemním podlažím, které bude 
sloužit jako prostor pro garážová parkovací stání. Současně zde bude technická místnost a vstupní 
chodba do komunikačního prostoru se schodištěm a výtahem. 

Splaškové a dešťové vody budou z objektu za revizní šachtou PVC DN1000 napojeny 
jednou přípojkou délky 6,41m na veřejnou jednotnou stoku BET DN400 vedoucí v přilehlé 
západní komunikaci – viz situace C1.2_Situace ZTI-Přípojky. 

1.2  Vnitřní splašková kanalizace 

1.2.1 Připojovací potrubí 

Splaškové vody ze všech zařizovacích předmětů budou napojeny pomocí připojovacího 
potrubí se sklonem min. 3% v předstěnách na svislé odpadní potrubí. Pro vybavení kuchyňských 
linek bude připraveno potrubí DN50 ukončené zátkou (dispozice kuchyňských linek bude 
předmětem klientských změn). 

1.2.2 Svislé odpadní potrubí 

V objektu jsou navrženy celkem tři svislá odpadní potrubí (ve výkresech značeno S1, S2  
a S3). Potrubí je svedeno do 1.PP pod stropní konstrukci a zároveň odvětráno min. 0,5m  
nad rovinu střechy (S1, S2) a rovinu terasy (S3). Délky svislých odpadů od vyústění na střechu  
po přechod do ležatého potrubí v 1.PP jsou uvažovány cca 14m. V úrovni 1.NP budou ve výšce 1m 
nad čistou podlahou na svislých odpadech osazeny čistící tvarovky. 

1.2.3 Ležaté svodné potrubí 

Pod stropem v 1.PP budou jednotlivé větve splaškové kanalizace pospojovány do hlavního 
svodného potrubí, které bude vedeno ve sklonu 2% k západní části objektu.  

Odpadní technologické vody v technické místnosti z pojistného ventilu zásobníku teplé 
vody a odvodu kondenzátu z kotle přes neutralizační box budou svedeny do kalové  
jímky, přečerpány pod úroveň stropní konstrukce a napojeny na hlavní svodné potrubí. 

1.2.4 Materiálové řešení 

Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům a svislé odpadní potrubí od vyústění  
na střechu po přechod do ležatého potrubí jsou navrženy z materiálu Wavin HT PP. Ležaté svodné 
potrubí v 1.PP je navrženo jako KG PVC SN4. 
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1.3  Dešťová kanalizace 

1.3.1 Vnitřní dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze střechy budou odváděny pomocí střešních vpustí do vnitřních svlislých 
dešťových odpadů (D1, D2). Tyto odpady budou rovněž svedeny do 1.PP pod stropní konstrukci. 

Odvodnění navržené terasy nad 3.NP bude také řešeno vpustí s bočním napojením  
na svislý dešťový svod, který bude přiznaný na fasádě (D3). 

K odvodnění balkónů do 5m2 je navržen odvodňovací žlab DN60 s volným přepadem. 
Balkóny o větší půdorysné ploše budou řešeny odvodňovacím žlabem DN60 s napojením  
do svislého dešťového svodu na fasádě (D4). 

1.3.2 Ležaté svodné potrubí 

Pod stropem 1.PP budou dešťové svody D1 a D2 spojeny a vedeny ve sklonu 2% 
k severovýchodní straně objektu. Po prostupu skrze obvodovou suterénní stěnu bude na tento 
svod připojeno potrubí D4 a následně vyústí do retenční nádrže RN1. V retenční nádrži je zároveň 
navržen bezpečnostní přepad s napojením do splaškové kanalizace mimo objekt před revizní 
šachtou. Sklon potrubí za bezpečnostním přepadem je 2,5%. 

Dešťový svod D3 vedený po fasádě bude po přechodu do země sveden do retenční nádrže 
RN2. Z této nádrže je také navržen bezpečnostní přepad s napojením do splaškové kanalizace. 
Sklon potrubí za bezpečnostním přepadem je 12,8%. Z tohoto důvodu budou kolena potrubí 
obetonována. 

1.3.3 Venkovní dešťová kanalizace 

V objektu se před vjezdem do podzemních garáží nachází venkovní nezastřešené 
parkoviště s třemi parkovacími místy. Odvodnění této plochy bude řešeno dvěma odvodňovacími 
žlaby N100/130/135 s integrovanou vpustí. Z důvodu možné kontaminace odvodňované plochy 
ropnými látkami je dešťová voda svedena do navrženého odlučovače lehkých kapalin AS-TOP 
3/VF/EO PB SV. Z odlučovače je poté přepadem svedena do šachty s čerpací stanicí a odtud  
je přečerpána do napojení na svod D3 s vyústěním do retenční nádrže RN2. 

1.3.4 Revizní šachty 

Na venkovních dešťových svodech jsou navrženy PVC (DN425, DN600) revizní šachty pro 
případnou údržbu a čištění – viz B1. Podélné řezy. 

1.3.5 Materiálové řešení 

Vnitřní dešťová kanalizace je navržena z tichého potrubí Huliot Ultra Silent. Ležaté svodné 
potrubí v 1.PP bude realizováno z trub KG PVC SN4. Přiznané svody na fasádě budou řešeny jako 
klempířské prvky a jsou tak podřízeny architektonicko-stavební části. 

1.4 Ochrana proti vzduté vodě 

Výška hladiny vzduté vody nebyla provozovatelem kanalizace sdělena a uvažuje se proto 
jako úroveň poklopu v místě napojení přípojky na kanalizační stoku. Pod touto úrovní se nachází 
pouze přečerpání kalové jímky v technické místnosti v 1.PP. Ochrana proti vzduté vodě tedy není 
nutná a nebude realizována. 
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1.5  Bilance odtoku splaškových vod 

Bilance odtoku splaškových vod jsou převzány z výpočtové části ZTI. Počítá se s celkovým 
počtem 21 obyvatel. 

 Průměrný denní odtok splaškových vod Qds = 2,1 m3/den 
 Maximální denní odtok splaškových vod Qms = 3,15 m3/den 
 Maximální hodinový odtok splaškových vod Qhs = 0,945 m3/den 
 Roční odtok splaškových vod Qrs = 735 m3/den 

 

1.6  Bilance odtoku dešťových vod 

Srážková voda bude zachytávána na ploché střeše, venkovním parkovišti, příjezdové cestě, 
balkónech a venkovní terase. Účelem zachycení bude zpětné využití pro splachování WC. Celková 
redukovaná záchytná plocha činí 353,29 m2. Dlouhodobý srážkový úhrn pro Středočeský kraj je 
519 mm. Podrobněji se této části věnuje praktická část rešerše. 

 Roční odtok srážkových vod Qrd = 183,26 m3/rok 

 

1.7  Závěr 

Stavba potrubí je složena z montáže, zkoušky a dokončovacích prací. Vlastní montáž  
se provádí od přípojky po osazení jednotlivých zařizovacích předmětů. Pro úspěšné uvedení  
do provozu musí být provedena vizuální prohlídka, tlaková zkouška těsnosti a konečná tlaková 
zkouška. Při vzniku nepředvídatelné kolize je nutno k jejímu řešení přizvat i projektanta. 

Seznam použitých norem a literatury, dle kterých byla PD navrhována: 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

Server:  www.tzb-info.cz 

Webové stránky: www.tzb.fsv.cvut.cz 

Technické listy výrobců: 

 Wavin 
 Asio 
 Wilo 
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